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Cartagena,  donde  el  Departamento  de  Ingeniería  Térmica  y  Fluidos  tiene  algunas 
instalaciones docentes y de investigación relacionadas con energía solar.  
La primera instalación engloba dos paneles fotovoltaicos montados sobre una estructura fija 
al  suelo,  que  permite  variar  la  inclinación  de  éstos.  Uno  de  los  paneles,  que  se  ha 
denominado panel A, se encuentra aislado, sin ninguna cubierta en su parte inferior, el cual 
utilizaremos  como  panel  de  referencia,  ya  que  trabaja  en  condiciones  normales  al  estar 
expuesto  a  condiciones  ambientales  y  su  única  influencia  térmica  es  la  temperatura 
ambiente. El otro panel, denominado panel B, está emplazado en dicha estructura sobre una 
superficie  paralela  y metálica,  la  cual  influenciará  a  la  temperatura  alcanzada  por  dicho 
panel. Entre ambas superficies se ha dejado un espacio que posibilita un  flujo de aire que 
permite  refrigerar  en mayor  o menor medida  el  panel  por  convección  natural,  gracias  al 
efecto chimenea. Se ha estudiado el comportamiento del panel para diferentes separaciones 
del canal de aire, comparándolo con el panel de referencia (panel A). Tras la toma de datos y 
el  análisis de  los  resultados,  a dicha  instalación  se  le  incorporó un  ventilador  acoplado  al 
panel  B, mediante  el  uso  de  diferentes  toberas,  que  impulsa  el  aire  desde  el  exterior  al 
interior del  canal entre el panel B y  la  cubierta metálica,  con el  fin de analizar para  cada 
separación del canal de aire y diferentes velocidades del aire impulsado, el comportamiento 
del  panel  en  convección  forzada  y  así  compararlo  con  el panel A  de  referencia  y  con  los 
resultados  obtenidos  previamente mediante  convección  natural.  Por  último,  se  pretende 
generalizar  todos  los  resultados  (diferentes  secciones  de  aire,  velocidades  inducidas  en 
canal,  condiciones  ambientales),  mediante  un  modelo  experimental  que  establezca 















en Sevilla.   La  instalación experimental reproduce una parte de  la  instalación, formada por 
cuatro paneles fotovoltaicos colocados sobre el plástico del invernadero, existiendo un canal 
divergente entre ambas superficies. Con esta  instalación, se pretende estudiar y analizar  la 
influencia  de  las  altas  temperaturas  en  el  interior  del  invernadero  sobre  la  producción 
eléctrica  de  los  paneles,  dado  la  existencia  de  una  transferencia  de  calor  del  interior  del 
invernadero a través de la cubierta. Por consiguiente, se ha ensayado dicha instalación, para 
dos separaciones diferentes y, posteriormente, se colocó un aislante sobre el plástico, para 
cada  separación,  con el  fin de evitar  la  transferencia del  calor del  interior a  los paneles y 














Politécnica de Cartagena,  for  the development of  facilities and  research  into  the electrical 
behaviour of photovoltaic panels at high operating  temperature when  they are placed on 
different roofs. 
 The  aim of  this  study  is  to  characterise and  analyse  the negative  influence of high panel 
temperatures on electrical production and consequently performance, when they are placed 
on steel roofs of  industrial buildings and also on greenhouse roofs. Different configurations 
have  been  tested  in  order  to  allow  cooling  of  photovoltaic  panels  to  decrease  panel 
temperature and improve electrical performance.   
To investigate this problem two experimental facilities have been built to test panels on the 
roof  of  the  ‘Aulario  General’  of  the  Campus  Alfonso  XIII,  Universidad  Politécnica  de 
Cartagena.  Experimental  and  research  facilities  related  to  solar  energy,  belonging  to  the 
Thermal and Fluids Engineering Department, are located in this building.  
The  first experimental  facility  includes  two photovoltaic panels  fixed on a  structure which 
allows changes in the photovoltaic panels slope. One panel, designated as Panel A, is fixed to 
the structure without a plate underneath it. This panel works at normal operation conditions 
and  is  used  as  a  referent.  It  is  exposed  to  ambient  conditions  and  hence,  the  ambient 
temperature and wind are the important operational variables. 
The other panel, Panel B, is placed on the same structure and on a parallel steel plate which 
does not  allow  sufficient  cooling  and  thus  increases  the panel  temperature. Between  the 
surface of the photovoltaic panel and steel plate, there is an open air channel in which an air 
flow is created by the chimney effect thus cooling the panel by natural convection. 





space and allows us  to  study  the effect of  forced convection. Three  fan  induced velocities 
have been used  for each of  the  three channel air spaces and  results have been compared 
with  concurrent  data  from  reference  Panel  A.  The  final  aim  is  to  generalize  all  results 
(different  sections  of  air,  induced  velocities  in  channel  and  ambient  conditions),  by  an 





The  same model  of  these  photovoltaic  panels, with  the  same  operating  characteristic,  is 
installed  in a working photovoltaic solar plant  ‘Coronil  II’,  located  in Sevilla, south of Spain. 
The real data of this plant have been studied throughout the warmest months (May, June, 
July and August) and the electrical behaviour has been analysed. This research also analyses 
these  results  and  the  correlations  between  the  photovoltaic  panel  temperature  and  the 
electrical  variables  such  as  electrical  power  and  performance.  A  comparison  with  the 
photovoltaic  panel’s  behaviour  in  the  experimental  facility  and  the  solar  plant  is  also 
presented.  
The second experimental facility is a replica of a photovoltaic plant mounted on the roof of a 
greenhouse  installation  ‘Coronil  IV’,  also  built  by  Apia  XXI  in  Sevilla.  Only  a  part  of  the 
photovoltaic greenhouse has been replicated in the experimental facility and consists of four 
photovoltaic  panels  placed  on  the  plastic  roof  of  the  greenhouse.  There  is  an  open  and 
divergent channel between both surfaces thus creating an air flow by the chimney effect.   
This research aims to study the effect of high temperatures within the greenhouse which will 
be  transferred  by  the  plastic  roof  and  will  thus  affect  the  electrical  production  of 
photovoltaic  panels  placed  there.  In  order  to  simulate  different  temperatures  inside  the 
greenhouse, the experimental facility includes a PID controlled electric heater. 
In  addition  to  this,  two  channel  air  gap  spacings  were  used  and  the  effect  of  adding 
insulating  material  to  the  plastic  roof  was  investigated.  This  material  reduces  the  heat 
transfer from  inside the greenhouse to the photovoltaic panel whilst maintaining the open 
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la  demanda  energética  aumente  día  a  día  pero  las  fuentes  clásicas  ya  no  pueden 
satisfacernos  en  la  cuantía  necesaria.  El  consumo  del  petróleo  se  incrementa 
constantemente,  cosa  que  no  puede  continuar  por  mucho  tiempo,  fundamentalmente 




Por  ello,  se  recurre  a  las  fuentes  renovables  de  energía,  entre  ellas  la  energía  solar 
fotovoltaica que como energía  limpia no contamina y contribuye a  luchar contra el efecto 
invernadero.  La  energía  es  una  necesidad,  y  por  ello  se  debe  de  ser  consciente  de  la 
situación  energética,  y  la  necesidad  de  desarrollar  instalaciones  fotovoltaicas  para  poder 







75%  de  la  nueva  capacidad  conectada  en  2011  (durante  2011  se  conectaron  a  la  red 
29,7GW, de los cuales 21,9 GW se instalaron en Europa) y alrededor del 75% de la capacidad 
global  instalada.  Pero  los mercados  no  europeos  empiezan  a mostrar  signos  de  que  esta 
tendencia  va  a  cambiar  ya que en ellos está el mayor potencial de  crecimiento:  fuera de 
Europa el sector fotovoltaico se expande rápidamente, con más de un 100% de crecimiento. 









Ese  crecimiento  ha  llevado  consigo  un  desarrollo  tecnológico  que  está  consiguiendo 
progresivamente aumentar  las aplicaciones,  reducir  los  costes de producción y mejorar  la 
eficiencia de las células. Partiendo de esta situación y a la vista de los resultados presentados 
por  diversos  estudios,  parece  seguro  que  la  energía  solar  fotovoltaica  seguirá  en  los 
próximos años ampliando progresivamente  su  cuota de participación en  la producción de 








“Modelado  de  Sistemas  Térmicos  y  Energéticos”  y  “Mecánica  de  Fluidos  e  Ingeniería 
Térmica” de la Universidad Politécnica de Cartagena y la empresa Apia XXI para el análisis de 
la  influencia  de  la  temperatura  en  el  comportamiento  eléctrico  de  paneles  fotovoltaicos 
colocados  sobre  cubiertas  y  el  ensayo  de  diferentes  configuraciones  que  permita  su 
refrigeración.  
Como  se ha mencionado anteriormente, el punto de partida de este  trabajo es estudiar y 
analizar  el  comportamiento  eléctrico    de  un  panel  fotovoltaico  cuando  alcanza  altas 
temperaturas, al estar colocado sobre una cubierta y caracterizar la influencia negativa de su 
temperatura.  Con  ello  se  pretende  estudiar  diferentes  configuraciones  analizando  los 
parámetros eléctricos e  identificando aquella que consiga una reducción de  la temperatura 
de  funcionamiento de  los paneles  fotovoltaicos  colocados  sobre  cubierta,  lo que  conlleva 
una mejora de la eficiencia. 
El problema que presentan  los paneles fotovoltaicos al alcanzar altas temperaturas se  lleva 
estudiando  tiempo pero es cierto que  la mayoría de  los paneles que  funcionan en plantas 
fotovoltaicas de nuestro país, lo presentan y en mayor medida aquellos ubicados en el sur de 
España. La empresa Apia XXI nos propuso profundizar en esta  línea de  investigación al ser 
consciente  de  la  reducción  en  producción  eléctrica  que  sufrían  los  paneles  en  la  planta 
fotovoltaica  que  tienen  en  Coronil,  Sevilla,  especialmente  durante  los meses  de  verano, 
debido  a  la  reducción  del  rendimiento  a  causa  de  las  altas  temperaturas.  Los  paneles 
utilizados  en  esta  investigación  son  los  proporcionados  y  utilizado  por  dicha  empresa, 
policristalinos  modelo  ET  270W.  Además,  este  problema  se  le  agravaría  en  los  nuevos 
proyectos de Apia XXI, en los que los paneles se colocan sobre diferentes cubiertas.  
La  primera  instalación  experimental  de  estudio  consiste  en  estudiar  y  analizar  el 
comportamiento eléctrico de un panel colocado sobre una cubierta de acero, comparándolo 
con  el  de  un  panel  aislado,  trabajando  en  las mismas  condiciones  ambientales.  Se  han 
estudiado  diferentes técnicas hasta ahora utilizadas para refrigerar los paneles, con el fin de 




es decir, entre el panel  fotovoltaico  y  la  cubierta  sobre  la que  se encuentra  colocado. En 
ambos casos, convección natural y forzada, se ha modificado el espesor del canal de aire con 
el  fin  de  conocer  la  existencia  o  no,  de  una  influencia  entre  la  separación  del  panel  y  la 
cubierta  con  la  temperatura  de  funcionamiento  del  panel.  Además,  los  ensayos  de 





ventilador,  para  cada  sección  de  paso  de  aire.  Con  los  resultados  obtenidos  para  las 
diferentes configuraciones podremos concluir cual es  la más  idónea. Además, se establece 
una comparativa en el comportamiento del panel en función de las variables que realmente 
influyen  en  la  temperatura  para  poder  obtener  correlaciones  que  determinen  la 
temperatura  de  funcionamiento,  potencia  y  eficiencia  del  módulo  bajo  diferentes 
condiciones ambientales y constructivas.  
La  otra  instalación  experimental  es  una  réplica  de  una  instalación  real  y  se  centra  en  el 
estudio y análisis del mismo problema, diferenciándose en que  los paneles en este caso se 
encuentran ubicados sobre  la cubierta de un  invernadero,  institucionalmente denominado 
como  instalación agroenergética cuya cubierta es a dos aguas y los paneles se encuentran a 
una. En su interior se cultivan diferentes plantas ornamentales y variedades de setas en una 
zona  aislada  y  refrigerada,  todos  ellos  son  cultivos  que  no  necesitan mucha  luz.  Con  el 
prototipo  experimental  construido  se  pretende  estudiar  la  influencia  de  las  altas 
temperaturas  en  el  interior  del  invernadero  sobre  los  paneles  colocados  a  una  pequeña 
separación de la cubierta de plástico, existiendo un canal divergente por el que circula el aire 
exterior. Por consiguiente, en el interior de la instalación experimental se ha dispuesto de un 





los  paneles  y  en  tal  caso,  poder  proponer modificaciones  a  la  configuración  actual  tales 
como  variar el diseño de  la estructura  soporte de  los paneles, aumentando  la  sección de 







El  objetivo  principal  de  este  trabajo  de  tesis  doctoral  es  estudiar  la  influencia  de  la 
temperatura en el  comportamiento eléctrico de módulos  fotovoltaicos  colocados  sobre  la 
cubierta de diferentes  instalaciones, así como  la posible mejora en  la producción eléctrica, 
mediante  la  refrigeración por  convección natural e  inducida, a  través de un  canal de aire 
entre su cara posterior y la cubierta sobre la que están ubicados. 
Del  objetivo  primordial  se  derivan  una  serie  de  sub‐objetivos  específicos  (detallados  a 
continuación) que pasan por el diseño, construcción de varias  instalaciones experimentales 
para  el  registro  de medidas  y  análisis  experimental,  además  de  estudiar  las medidas  de 




instalaciones  fotovoltaicas  experimentales.  De  ellas,  elegir  los  módulos  que  mejor  se 
comportan  respecto  a  su  temperatura  de  funcionamiento,  para  ser  utilizados  en  los 
diferentes ensayos experimentales. Con los datos proporcionados por la empresa, de una de 
las instalaciones comerciales, medidos durante el periodo Mayo‐ Agosto de 2010, se quiere 
estudiar  los  parámetros  característicos  de  los  módulos,  comparando  los  datos 
experimentales medidos y los proporcionados por el fabricante bajo las mismas condiciones 
ambientales. Con este estudio,  se pretende obtener  las  relaciones de dependencia  con  la 
temperatura  de  los  paneles  de  la  planta  fotovoltaica  y  comparar  los  resultados  con  los 
obtenidos en la instalación experimental construida. 
Se debe diseñar  y  construir  cada una de  las  instalaciones experimentales,  siendo  fiel  a  la 
instalación comercial de referencia y elegir toda  la  instrumentación necesaria para medir y 
registrar  las  variables  influyentes  en  el  estudio.  Ambas  instalaciones  pretenden  estudiar 
diferentes configuraciones constructivas, cuando los paneles se emplazan sobre una cubierta 
bien  metálica  (como  sucede  en  las  naves  industriales)  como  de  plástico  (en  los 
invernaderos), existiendo un espacio entre panel y cubierta que permite la refrigeración del 
panel con aire por convección natural.  
La  instalación  experimental  fotovoltaica  sobre  cubierta  metálica  engloba  dos  casos  de 
estudio, uno mediante refrigeración por convección natural y otro por convección forzada. 
En  cada  caso  resultan  diferentes  configuraciones  de  ensayo.  En  convección  natural  se 
plantea tres diferentes configuraciones, diferenciándose en  la separación existente entre el 
panel  fotovoltaico y  la  cubierta metálica. En  refrigeración  inducida además de ensayar  las 
tres secciones del canal de aire planteadas en convección natural, para cada sección se han 
fijado  diferentes  valores  de  la  velocidad  inducida  por  un  ventilador.  Con  todas  ellas,  el 





cubierta,  analizar  sus  parámetros  eléctricos  característicos,  conocer  la  influencia  de  las 
diferentes variables en el diseño y no sólo concluir la configuración más idónea sino también 
poder globalizar  los datos experimentales, estableciendo una  correlación que nos permita 
conocer  la  temperatura  de  funcionamiento  del  módulo,  su  rendimiento  y  potencia  en 
función de las variables influyentes en la refrigeración y diferentes condiciones ambientales. 
La segunda  instalación experimental de estudio,  fiel al diseño de una  instalación comercial 
agroenergética,  se  centra  en  estudiar  la  respuesta  eléctrica  de  los  paneles  fotovoltaicos 
colocados  sobre  la  cubierta  de  un  invernadero,  permitiendo  su  refrigeración  por  su  cara 
posterior  mediante  convección  natural.  En  esta  instalación  también  se  ha  variado  la 
separación entre los módulos y la cubierta de plástico, estudiando dos secciones de entrada 
de aire diferentes. Además, del diseño inicial, se ha incorporado un material aislante sobre el 
plástico para cada  sección de paso de aire. En  las diferentes configuraciones,  se pretende 
estudiar  y  comparar  el  comportamiento  de  los módulos  en  esta  aplicación  fotovoltaica, 
analizando sus variables eléctricas, dependencia con la temperatura de funcionamiento y la 
posible  influencia del calor en el  interior del  invernadero,  transferido al canal de aire. Con 






































































Este planteamiento  general  se desarrolla en  los  capítulos que  se describen brevemente  a 
continuación. 
Cómo apartado  final de este capítulo se  incluye de  forma resumida  los antecedentes de  la 
energía  fotovoltaica  y  los  principios  básicos  de  funcionamiento,  con  el  fin  de  introducir 
conceptos y variables de estudio que presentan en capítulos posteriores.  
En el capítulo 2 se presenta la revisión bibliográfica del estado de la investigación referida al 
campo objeto de estudio. En primer  lugar  se exponen  los diferentes métodos que  se han 
utilizado para reducir  la temperatura de  los módulos, con el fin de determinar que método 
sería  viable  de  estudiar  en  nuestras  aplicaciones,  por  el  interés  que  en  este  campo 




temperatura  en  las  variables  eléctricas  del  panel,  establecidas  por  diversos  estudios.  En 
último  lugar, se presenta  la revisión bibliográfica de estudios  llevados a cabo en  los que se 
determinan  correlaciones  de  la  temperatura  del  módulo,  considerando  las  variables 
influyentes en su capacidad de ventilación.   
En  el  capítulo  3  se  expone  la  descripción  de  las  instalaciones  fotovoltaicas  estudiadas.  El 
primer apartado presenta  las  instalaciones comerciales en explotación que nos han servido 
de prototipo para el diseño y montaje de  las experimentales, una planta  fotovoltaica  con 
paneles sobre estructura fija y una instalación agroenergética con módulos sobre la cubierta 
del  invernadero que la constituye. En el segundo apartado se describe  las dos  instalaciones 
experimentales diseñadas y construidas en  la Universidad Politécnica de Cartagena para el 
estudio y análisis del comportamiento eléctrico de  los paneles  fotovoltaicos y una posible 
mejora  en  el  comportamiento  eléctrico  de  los  módulos  fotovoltaicos  mediante  la 
refrigeración  con  aire  en  su  cara  posterior.  En  cada  una  de  ellas  se  detalla  su  diseño 
constructivo,  las  configuraciones  y  variables  de  estudio,  colocación  de  los  sensores  de 
medida y descripción de la instrumentación utilizada en el registro y tratamiento de datos.  
El  capítulo 4  incluye  la descripción del proceso  llevado a  cabo en  la medida y  registro de 
datos de ambas  instalaciones experimentales y  su automatización. Además  se presenta el 
estudio  de  las  incertidumbres  cometidas  en  la  medida  con  estos  equipos  para  poder 
establecer el grado de validez de las mismas.  
En el capítulo 5 se aborda los estudios y análisis de los resultados medidos y obtenidos de las 
diferentes  instalaciones  descritas  en  el  capítulo  3.  En  primer  lugar  se  expone  el  estudio 
comparativo  del  funcionamiento  de  módulos  fotovoltaicos  en  la  planta  solar  Coronil  II  









superficies  que  permite  la  circulación  de  aire  por  convección  natural  e  inducida.  
Primeramente  se  compara  el  comportamiento  eléctrico  del  módulo  para  diferentes 
secciones  del  canal  de  aire  en  convección  natural  respecto  a  un  panel  de  referencia,  sin 
ningún canal ni superficie en su cara posterior, trabajando ambos en las mismas condiciones. 
Posteriormente,  se  estudia  el  funcionamiento  del módulo  para  las mismas  secciones  de 
entrada en  convección  forzada,  impulsando aire en el  canal mediante un  ventilador. Para 
cada  sección  de  estudian  diferentes  valores  de  velocidades  inducidas  para  analizar  su 
influencia. Por último, se comparan los resultados obtenidos en convección natural y forzada 
analizando  las variables  influyentes en  la capacidad de refrigeración, tales como  la sección 
de aire de canal y la velocidad del aire a su través. Con ello, finalmente se pretende no sólo 
seleccionar  la  configuración  más  idónea  sino  también  establecer  una  correlación  de  la 
temperatura  del módulo  para  las  diferentes  configuraciones  que  permita  generalizar  los 
resultados para  las diferentes  configuraciones de estudio.  El  tercer  apartado  contiene  los 
resultados  obtenidos  de  la  segunda  instalación  experimental,  en  la  que  los  paneles 
fotovoltaicos están colocados en la cubierta de un invernadero, existiendo también un canal 
de  aire.  En  esta  instalación  se  pretende  estudiar  el  comportamiento  de  los  paneles  para 
diferentes  configuraciones,  diferenciándose  tanto  en  la  sección  de  entrada  de  aire  en  el 
canal  como  en  el  material  constituyente  de  la  cubierta.  Se  analiza  el  efecto  de  la 
temperatura en  las variables características para cada configuración así como  la  influencia 
de diferentes variables, tales como  la velocidad del viento y  la transferencia de calor en el 
canal  de  aire  de  refrigeración.  El  estudio  compara  las  configuraciones  ensayadas  bajo  las 
mismas  condiciones  lo  que  permite  conocer  la  configuración  en  la  que  el  panel  alcanza 
menor temperatura de funcionamiento y una mayor producción eléctrica. 
El  capítulo  6  es  una  recopilación  de  las  conclusiones más  importantes  obtenidas  en  los 









efecto  fotovoltaico,  descubierto  en  1838  por  Alexandre  Edmond  Bequerel,  mientras 
experimentaba  con  una  pila  electrolítica.  El  siguiente  paso  se  dio  en  1873  cuando  el 
ingeniero eléctrico  inglés Willoughby  Smith descubre el efecto  fotovoltaico en  sólidos, en 
este caso sobre el Selenio. Pocos años más tarde, en 1877, El profesor  inglés William Grylls 
Adams,  junto  con  su alumno Richard Evans Day,  crearon  la primera célula  fotovoltaica de 
selenio,  con  rendimientos  del  1%.  Durante  1880,  las  primeras  células  fotovoltaicas  eran 
fabricadas con Selenio y solamente conseguían entre el 1‐2% de eficiencia de conversión.  
En  1904  Albert  Einstein  publica  su  trabajo  acerca  del  efecto  fotovoltaico,  recibiendo  el 
premio  Noblel  en  el  año  1923,  por  sus  teorías  sobre  el  efecto  fotovoltaico.  Este  hecho 




Más tarde, a principios de  los años 50, se  implantó a  la práctica el proceso Czochralski que 
permitía  la  obtención  de  silicio  cristalino  puro.  Esto  a  la  vez  permitió  la  aparición  de  los 
semiconductores y fue en el año 1953 cuando Gerald Pearson de Bell Laboratories, mientras 
experimentaba con las aplicaciones en la electrónica del silicio, fabricó casi accidentalmente 
una  célula  fotovoltaica  basada  en  este material,  que  resultaba mucho más  eficiente  que 
cualquiera  hecha  de  selenio,  con  un  rendimiento  del  4%,  tecnología  que  rápidamente 
mejoraron hasta un 11%.  
A partir de este descubrimiento, otros dos científicos también de Bell, Daryl Chaplin y Calvin 
Fuller  perfeccionaron  este  invento  y  produjeron  células  solares  de  silicio  capaces  de 
proporcionar  suficiente  energía  eléctrica  como  para  que  pudiesen  obtener  aplicaciones 









suministrar potencia  a pequeños  artefactos  como maquetas de  aviones  y  coches, o de  la 
industria electrónica, para aplicarlos en pequeños aparatos eléctricos sencillos como radios 
para la playa. Esta situación limitaba mucho el desarrollo de esta tecnología ya que eran muy 
reducidos  los  ingresos  que  se  generaban  haciéndose  muy  difícil  destinar  cantidades  de 
dinero  importantes  a  su  desarrollo.  Por  fortuna,  se  encontró  una  aplicación  ideal  para  el 
estado  del  desarrollo  de  los  paneles  solares  fotovoltaicos  en  aquel  momento;  la 
alimentación del equipo de los satélites espaciales en la incipiente carrera espacial. El costo 





crucial desarrollo  tecnológico del  sector.  El 17 de Marzo de 1958,  finalmente,  se  lanza el 









Si  bien  en  este  satélite  los  paneles  solares  eran  solo  la  fuente  de  energía  de  respaldo, 
acabaron  por  convertirse  en  la  fuente  principal  cuando  las  baterías  consideradas  como 
fuente de alimento principal se agotaron en tan solo 20 días. El equipo estuvo operativo con 
esa configuración durante 5 años.  
La  fiabilidad que habían demostrado  los paneles  solares  fotovoltaicos propició  su empleo 
sistemático  en  gran  número  de misiones  espaciales  y  supuso  un  enorme  impulso  para  la 
industria  fotovoltaica  (no  sólo  Estados  Unidos  utilizó  esta  tecnología,  La  Unión  Soviética 
también  empleó  sistemáticamente  los  paneles  solares  fotovoltaicos  para  alimentar  sus 
satélites).  Sin  lugar  a  dudas,  la  carrera  espacial  tal  como  la  conocemos  no  hubiera  sido 
posible  sin  la  existencia  de  los  paneles  solares  fotovoltaicos.  De  igual manera  se  puede 





En  la  década  de  los  60  se  empezó  a  considerar  la  opción  de  la  energía  solar  como  una 
alternativa a los problemas que surgieron a consecuencia del abastecimiento y aumento del 
precio del petróleo. Así se empezaron a  implantar colectores solares planos  (para calentar 







Las  aplicaciones  prácticas  de  la  energía  solar  fotovoltaica  empezaron  entonces  a 
multiplicarse:  electricidad  para  la  protección  contra  la  corrosión  de  oleoductos  y 
gaseoductos,  iluminación  de  boyas  marinas  y  faros,  repetidores  de  sistemas  de 
telecomunicaciones, sistemas de iluminación en líneas férreas. Para todas estas finalidades, 









Desde  los  años  80,  las  instalaciones  fotovoltaicas  están  y  han  estado  continuamente 
mejorando sus prestaciones y procesos de fabricación, ofreciendo así al consumidor mejores 
productos  y  consolidándose  como una  alternativa  viable.  En  la década de  los 90  y en  los 




Siempre  en  la  vanguardia  tecnológica,  la  historia  de  la  energía  solar  fotovoltaica  está 













roto queda un electrón  libre  circulando dentro del  sólido.  La ausencia de electrón en el 
enlace roto, denominado hueco, también puede desplazarse libremente por el interior del 
sólido,  transfiriéndose  de  un  átomo  a  otro  debido  al  desplazamiento  del  resto  de 
electrones  de  los  enlaces.  El  movimiento  de  los  electrones  y  huecos  en  direcciones 
opuestas genera una corriente eléctrica en el semiconductor.  
La  célula  fotovoltaica  consiste  en dos  capas muy delgadas de  semiconductores.  La  capa 
superior es un semiconductor del tipo n y la capa inferior es un semiconductor del tipo p. 
Un  semiconductor  del  tipo  n  (tipo  negativo)  es  un  semiconductor  con  un  exceso  de 






causan una  carga positiva en  la  capa del  tipo n porque  los electrones negativos dejaron 
esta  capa,  al mismo  tiempo  en  la  capa del  tipo p  se da una  carga negativa debido  a  la 
recepción de electrones de  la capa tipo n. La diferencia de cargas crea un voltaje  interno 
que impide a más electrones fluir de la capa del tipo n a la capa del tipo p. 





Si  se  ilumina  una  célula  fotovoltaica  conectada  a  una  carga  externa  se  producirá  una 
diferencia de potencial en dicha  carga  y una  circulación de  corriente,  teniendo  lugar  los 
siguientes fenómenos: 
‐ Los  fotones  incidentes  con  energía  igual  o mayor  que  el  ancho  de  banda  prohibida 
(energía necesaria para que un electrón pase de una  capa a otra)  se absorben en el 








separación  de  los  portadores  antes  de  que  puedan  recombinarse  de  nuevo  y  por 
consiguiente,  la  causa  de  circulación  de  la  corriente  por  la  diferencia  de  potencial 
externa en la carga. 
‐ La  diferencia  de  potencial  en  la  unión  p‐n  produce  fenómenos  de  inyección  y 
recombinación  de  pares  electrón‐hueco,  que  en  la  célula  actúan  como  pérdidas  de 
recombinación. 
La corriente que circula por la carga es el resultado neto de dos componentes internas de 
corriente  que  se  oponen:  la  corriente  fotogenerada  (IL),  debida  a  la  generación  de 
portadores  y  la  corriente  de  diodo  (ID)  debida  a  la  recombinación  de  portadores  que 
produce el voltaje externo necesario para entregar energía a  la carga y es definida por  la 
ley del diodo ideal. Por lo tanto, I=ID‐IL. 
En el Anexo A,  se explican con más detalle  los principios  físicos, eléctricos y descriptivos 



















∙ 1   ( 1.2) 
 Potencia: La potencia entregada por la célula se define como el producto d la tensión y 
la intensidad, por lo tanto:  
∙ ∙ ∙ 1   ( 1.3) 

























comprobar  si  ese  conocimiento  no  ha  sido  ya  obtenido.  Por  este motivo  se  presenta  a 
continuación una revisión bibliográfica del estado de la investigación en el campo objeto de 
estudio. 
Los estudios bibliográficos desarrollados  sobre el  tema  se  clasifican en varios bloques por 
separado,  aunque  estén  fuertemente  relacionados.  Por  un  lado  necesitamos  conocer  el 
estado de la investigación actual en los métodos de refrigeración de los módulos utilizados y 
su funcionamiento respecto la temperatura. Esto nos permitirá determinar qué métodos son 
susceptibles  de  ser  estudiados  por  el  interés  que  en  este  campo  presentan,  para 
configuraciones  similares a  la propia. Además, nos proporciona  lo que  se  conoce  sobre el 
efecto  de  la  temperatura  sobre  diferentes  tipos  de  módulos,  según  su  configuración  y 
sistema de  refrigeración,  con  lo que  se establecerá  lo que es preciso estudiar  con mayor 
profundidad en los sistemas objeto de estudio.  









Por  último,  se  incluye  el  estado  de  la  investigación  de  las  variables  influyentes  en  la 
capacidad  de  refrigeración  con  aire  en  sistemas  de  integración  fotovoltaica  y  en 
consecuencia en  la temperatura del módulo, con el propósito de conocer  las correlaciones 













15%. Son numerosas  las  ideas propuestas para reducir  la reflexión, pero  la mayoría tienen 
inconvenientes;  los  recubrimientos  antireflectantes  no  son  duraderos  y  la  superficie 
estructural es cara, se acumula el polvo y son difícil les de limpiar [2]. 
El  calor  generado,  conduce  a  un  aumento  de  la  temperatura  de  las  células  y  en 
consecuencia, un descenso de la eficiencia en la conversión de la electricidad. Esto se debe a 
que mientras  la corriente de cortocircuito  (Isc) aumenta  ligeramente con el aumento de  la 
temperatura,  la  tensión  de  circuito  abierto  (Voc)  disminuye  significativamente  con  el 
aumento de  la temperatura, resultando una reducción de  la potencia eléctrica y por tanto 
del rendimiento en torno al 0,4‐0,5% /°C para células de silicio mono y policristalino. 
La producción de electricidad en  los paneles  fotovoltaicos es  la principal prioridad y dado 
que  dicha  transformación  depende  de  su  temperatura  de  funcionamiento,  es  necesario 




cuota de mercado, el aumento de  la eficiencia y  la reducción de costes son  los principales 










2.2 MÉTODOS  DE  REDUCCIÓN  DE  LA  TEMPERATURA  DE  LOS  PANELES 
FOTOVOLTAICOS 
Debido a que  los paneles solares sufren una disminución de  la eficiencia y del rendimiento 
eléctrico  por  un  aumento  de  su  temperatura  de  funcionamiento,  se  han  estudiado 
diferentes métodos para poder evitarlo y mantener el sistema a baja temperatura. Hay dos 
métodos  a  seguir  para  conseguirlo,  la  refrigeración  pasiva  y  la  refrigeración  activa.  La 








A  continuación  se  describen  diferentes  técnicas  desarrolladas,  centrándonos  en  la 
refrigeración  de  los  paneles  pulverizando  agua  y  la  refrigeración  con  aire,  prestando 
atención a algunos trabajos ligados con estas metodologías. 
2.2.1  AGUA COMO FLUIDO CALOPORTADOR 
En  la  refrigeración de  los paneles  fotovoltaicos mediante  líquidos, el más utilizado es el 
agua. Una de las razones del uso del agua como fluido térmico, se debe a que tiene un bajo 
índice de  refracción  (n=1,3),  valor  intermedio entre el  vidrio  (n=1,5)  y aire  (n=1),  siendo 
también el fluido más abundante en la Tierra y por lo tanto el menos costoso. Además de 
ayudar  a  mantener  limpia  la  superficie,  el  agua  reduce  la  reflexión  entre  el  2‐3,6%, 
disminuyendo la temperatura de la célula y el rendimiento a su vez aumenta. 
M. Addolzadeh et al. [3], estudiaron el efecto de la pulverización de agua sobre los paneles 
fotovoltaicos  lo  que  producía  una  disminución  en  la  temperatura  de  la  célula  y  de  la 









El  agua  necesaria  para  pulverizar  las  células  se  bombea  desde  un  depósito  y 
posteriormente se transmite a las células por un tubo en la parte superior de las células, a 
través  de  pequeños  agujeros.  Se  observó  que  el  agua  produjo  un  aumento  del 
















En cuanto a  los resultados obtenidos,  la eficiencia de  la célula  fotovoltaica disminuye al 
aumentar la temperatura. Las células se expondrán a una degradación a largo plazo, si la 


























del  sistema,  se probaron varias  configuraciones de montaje, para el  transporte del agua 
encima  de  las  células,  durante más  de  dos meses.  Esto  se  hizo  con  el  fin  de  consumir 
menos agua para rociar  las células y reducir  los costes de  instalación. Este diseño obtuvo 
una  reducción  efectiva  de  la  temperatura  de  la  célula  y  de  las  reflexiones.  El  agua 








En  las  siguientes  gráficas  se  recogen  los  resultados  experimentados  para  la  altura  de 
















Como  se puede  apreciar, el  aumento de  caudal es más  significativo  a mayores    alturas.   
Esta variación  se debe principalmente al  criterio de diseño en el que el  rendimiento del 
sistema está cerca de aumentar cuando se alcanza la máxima velocidad de la bomba. Esta 
velocidad  corresponde  a  cierto  valor de  la entrada.  La eficiencia de  las  células PV  se  ve 
disminuida porque no se utiliza  la bomba para su mayor potencia. Sin embargo, mayores 
alturas,  consumen más  agua  para  pulverizar  las  células. No  obstante,  el  aumento  de  la 
eficiencia del sistema y subsistema sigue siendo elevado y pueden compensar la pérdida de 
agua para la pulverización de las células. 
La  característica  importante  de  este  sistema  de  pulverización  de  agua  dulce  sobre  las 
células a una temperatura cercana a la temperatura ambiente, así como el agua purificada 
que pasa sobre  las células, ofrece un sistema de  limpieza de  la celda. La pulverización de 
agua  sobre  las  células  fotovoltaicas  puede  ser  útil  en  la  mayoría  de  las  aplicaciones 
fotovoltaicas  de  bombeo  de  agua  que  alcanzan  altas  temperaturas  de  las  células, 
encontrándose  en  climas  cálidos.  Estos  sistemas pueden proporcionar  el  agua necesaria 




El  aumento  de    la masa  térmica  de  los módulos  fotovoltaicos,  vinculados  a  pequeños 
tanques  de  agua  es  un método muy  utilizado  por  Ronnelid  et  al.[9]  y  Krauter  et  al.[2] 
consiguiendo  la    refrigeración  a  través de un  flujo de  agua en  la parte delantera de  los 
paneles  fotovoltaicos.  Sin  embargo  se  encontró  que  esta  técnica  aumenta  el  peso  del 
módulo  en  el  orden  de  200  kg/módulo.  Krauter  et  al.  [2] montó  el módulo  PV  con  un 
tanque  lleno  de  agua  y  debido  a  la  alta  capacidad  térmica  del  agua,  la  temperatura  de 
operación se podía mantener en niveles bajos durante  la mayor parte del día. Así el agua 
absorbe prácticamente el calor generado por el módulo y además  la evaporación de agua 










El  enfriamiento mediante  la  utilización  de  una  película  de  agua  fluyendo  sobre  la  cara 
frontal del módulo debería permitir teóricamente operar a temperaturas más bajas que el 
dispositivo  descrito  anteriormente.  Debido  a  la  rápida  circulación  del  agua  sólo  puede 
haber un aumento mínimo en  la  temperatura del agua. Además,  la evaporación de agua 
debe  disminuir  aún  más  las  temperaturas,  por  lo  tanto,  aumentará  los  rendimientos 
eléctricos. 
Las mediciones fueron registradas durante un día en Río de Janeiro el 21 de marzo de 1999, 






















temperatura,  indicaron que el  flujo de agua mejora  rendimiento óptico en un 1,5%, una 
mejora  inferior al 3% de ganancia que teóricamente se esperaba. Una explicación de esa 
discrepancia puede ser dada por el espesor no homogéneo de los flujos de agua y/o la luz 
absorbida por  las propiedades del agua. Hay que  señalar, que en este  caso el uso de  la 






agua de  lluvia,  se  canaliza a  través de  la parte de atrás de un módulo PV, el módulo  se 
enfría y el agua se devuelve al río. La potencia necesaria para conducir el agua a través del 




refrigeración  en  la  tensión  de  circuito  abierto  (Voc)  y,  por  correlación,  la  eficiencia  de 












la  célula  se compara  con  los 22  °C obtenidos por Krauter et al.  [2], que hacía  circular el 























La  temperatura del módulo alcanzó  los 62  °C antes de  comenzar a  refrigerar, a  los 25,5 
minutos, a partir de ese momento, se observa en la Figura 2.12 el rápido enfriamiento del 
módulo después de  la   aplicación de agua de  refrigeración. En un período muy corto de 
tiempo el módulo alcanza el estado estacionario, descendiendo la temperatura desde 62 °C 
a  30  °C  (difiriendo  dos  grados  de  la  temperatura  del  agua  de  refrigeración).  También 













tengan  suministro  de  agua  natural,  a  pesar  de  comprobarse  que  los  resultados 
experimentales  se  acercan  al modelo matemático  para  caudales  de  1,0  l/min  y  ambos 
demuestran que el  sistema mantiene  la  temperatura de  funcionamiento del módulo por 
encima  de  5  grados  de  la  del  diseño,  25  °C.  Este método  de  refrigeración  supone  una 
reducción de 32  °C en  la  temperatura de  funcionamiento, ya que un día determinado,  la 






en  condiciones  transitorias,  usando  conductos  en  la  parte  posterior  del  colector, 
consiguiendo  así  un  aumento  de  la  eficiencia  termo‐eléctrica  del  2%.  En  el  trabajo  de  
Huang  et  al.  [16],  se  ha  estudiado  experimentalmente  un  sistema  solar  fotovoltaico  y 
térmico  (IPVTS)  para  calentamiento  de  agua  bajo  un  modo  de  operación  natural, 
observando que  conseguían una eficiencia  la  cual era mayor que  la de un  sistema  solar 
convencional calentador de agua o un sistema fotovoltaico puro.  
De entre todas las técnicas para enfriar las células, según Brogren et al. [17], la circulación 
de  agua  mediante  conductos  por  la  cara  posterior  de  la  célula  es  la  más  eficaz.  Sin 
embargo, como hemos visto Krauter et al. [2] y M. Addolzadeh et al. [3], distribuyen agua 
















lo  están,  obteniendo más  o menos  la  eficiencia  esperada  en  condiciones  normales  de 
funcionamiento.  Por  otro  lado,  los  módulos  fotovoltaicos  instalados  sobre  estructuras 
sólidas  como  tejados,  cubiertas  de  naves  industriales,  etc.  sufren  un  aumento  en  su 
temperatura  de  funcionamiento,  con  la  consecuencia  de  que  no  responden  con  la 
eficiencia  esperada,  sino  que  la  producción  eléctrica  es  menor,  siendo  bastante 
significativo a altas temperaturas ambientales.  
2.2.2.1 Convección natural 
La  refrigeración  por  convección  natural  consiste  en  la  transferencia  de  calor  desde  el 
panel fotovoltaico al aire que circula por su cara posterior, creando un canal de paso de 
aire entre el panel  fotovoltaico y una  superficie  inferior  (cubierta), para ello habrá que 
dejar  un  espacio  entre  ambas  superficies.  El  aire  que  se  encuentra  a  la  temperatura 
ambiente, al circular por el canal se le transfiere calor del panel fotovoltaico (el cual suele 
estar  a mayor  temperatura)    incrementándose  la  temperatura  del  aire,  al  calentarse 
aumenta su volumen por lo que disminuye su propia densidad y asciende, generando un 




natural  ya que  son muchos  los  factores  influyentes en este proceso de  transmisión de 
calor  tales  como  las  condiciones  ambientales,  inclinación  del  panel,  características  y 
propiedades de  la  cubierta o  superficie  inferior del  canal de paso de aire,   así  como  la 





















tendencia  para  todos  los  ángulos  de  inclinación  ensayados  (roof  picth).  Las mayores 
velocidades de aire alcanzadas han sido para un ángulo de 60° para todos los espesores, 
seguidas de  las  correspondientes  a  ángulos de  45°  y  75°. Como  se podría  esperar,  las 
















espesor  del  canal    de  paso  de  aire,  como  son  10  cm,  puede  hacer  disminuir  la 
temperatura 5 °C (inclinación de 15°). Por otro lado, el aumento del espesor de canal de 




















La  refrigeración  por  convección  forzada  consiste  en  obligar  al  aire  recorrer  un  espacio 
definiéndole un sentido y una dirección mediante medios externos, como puede ser un 
ventilador o una bomba.  
Tiwari  et  al.  [19]  llevaron  a  cabo  la  evaluación  del  rendimiento  de  los  módulos 






tanto por  convección natural  como  forzada mediante  el  funcionamiento de uno o dos 
ventiladores. Como cabía de esperar,  la temperatura de  la superficie trasera del módulo 






Además  se  apreciaba  una  temperatura  inferior  en  el  aire  de  salida  usando  dos 
ventiladores, lo que da una mayor velocidad de flujo a lo esperado.  
Los resultados obtenidos con las valores de las temperaturas de los paneles fotovoltaicos 











Con  los resultados mostrados en  las Tablas 2.3‐2.5, se observa que  la temperatura de  la 








en  la Figura 2.18, en  la que  se muestra el aumento  inicial de  la eficiencia desde 1 m/s 
hasta un caudal de 2 m/s,  a partir del cual disminuía con forme aumenta la velocidad del 



















híbridos,  PV/T  refrigerados  con  aire,  estableciendo  una  expresión  analítica  de  la 











Los  resultados  experimentales  y  teóricos  coincidieron  en  que  la  eficiencia  aumentaba 
cerca del 0,66% en los paneles refrigerados con aire, así como que la configuración cristal‐
cristal es la más apropiada dado que presentaba mejor rendimiento frente a la de cristal‐
tedlar. Esto se debe a que  la radiación que  llega a  la zona envasada de cristal‐cristal, es 
también  transmitida a  través de  la tapa de cristal  (vidrio), mientras que en el otro caso 
toda la radiación es absorbida por la tapa de tedlar y el calor se transmite a la conducción, 










Nynne  Friling  et  al.[21]  llevaron  a  cabo  un modelo matemático  de  la  transferencia  de 



















Podemos  observar  que  el  hecho  de  poner  aletas  en  el  canal  de  aire  no  influye  en  la 
temperatura  del  panel    fotovoltaico,  una  vez  que  se  crea  un  flujo  de  aire  por  su  cara 











































una  gran  respuesta para un  gran  sistema PV.  Este modo de  refrigeración  se hace más 
efectivo  si  la  velocidad  del  ventilador  está  controlada  así  como  su  funcionamiento  y 
alimentación.  Alternativamente,  señala  que  la  refrigeración  por  aire  forzado,  es muy 






et  al.[25]  incluyen  los  sistemas PV/T de modelos en  sus obras.   Kalogirou et al.[26] ha 
llevado  a  cabo  los  sistemas  híbridos,  mediante  convección  forzada  consiguiendo 
aumentos  de  la  eficiencia  del  2,8%  hasta  7,7%,  con  un  rendimiento  térmico  del  49%. 
















con  un  control  de  gas  de  tuberías  de  calor,  con  diferentes  variaciones  en  la  forma  del 
evaporador. 
Para  otra  aplicación  totalmente  diferente,  Infield  et  al.  [31]  obtiene  un  coeficiente  de 
pérdida de calor y un factor de ganancia de energía térmica para la ventilación vertical del 
módulo PV con  doble acristalamiento en los módulos PV de fachadas. Con esta ventilación 




poseen  una  mayor  eficiencia  que  el  resto  aunque  también  se  ven  algo  afectadas 
negativamente por las altas temperaturas. En un último estudio de la Universidad de Siria 
[32],  se  demostró  que  las  células  de  silicio  polimorfo  hidrogenado  tienen  una  mejor 
eficiencia  y  un  mejor  factor  de  llenado  para  un  mayor  rango  de  temperaturas  en 








Desde  que  se  construyó  la  primera  instalación  con  integración  fotovoltaica  en  1991,  la 
integración  fotovoltaica  en  edificios  (BIPV)  se ha  convertido  en  uno  de  los  segmentos  de 
mercado con mayor crecimiento en la industria fotovoltaica [33].  
En  la  última  década,  el  desarrollo  de  elementos  para  cubiertas  fotovoltaicas  ha  sido 




cubiertas  utilizando  la  estructura  del  edificio  con  pendiente  son  limitados.  Sin  embargo, 
existen  importantes  actividades  en  curso  en  lo  que  se  refiere  a  la  investigación  y  el 
desarrollo de diferentes sistemas de integración de cubiertas fotovoltaicas. 
Si la demanda de energía eléctrica de muchos países se complementará con la utilización de 
la  energía  fotovoltaica,  sería  necesario  integrar  sistemas  fotovoltaicos  en  la  cubierta  del 
edificio. Esto es esencial en países como Gran Bretaña y Alemania, donde hay una enorme 
presión  sobre  el  uso  del  suelo  y  las  superficies  de  edificios  que  cuentan  con  áreas 
relativamente libres. 
La  integración de  la energía  fotovoltaica  tanto en  los  techos doméstico como comerciales, 
ofrece el mayor mercado potencial para la energía fotovoltaica. En los últimos cinco años la 
producción  de  células  solares  ha  aumentado  rápidamente  en  todo  el mundo  seguido  de 
diferentes programas nacionales y la aplicación de la construcción de sistemas fotovoltaicos 
integrados.  El  desarrollo  de  las  tecnologías  en  techos  fotovoltaicos  ha  recibido  mucha 
atención y la introducción de un subsidio para el costo del sistema y producción de energía, 




tejados.  Los  techos  tradicionales no  son estructuras estáticas y uniformes por ello no  son 
idóneos  para  estos módulos  que  requieren  unas  estructuras  precisas  para  su montaje  e 
instalación. Hasta la fecha, son varios los intentos en la fabricación de tejas fotovoltaicas. La 
teja fotovoltaica  ideal sería una que podría adaptarse a  los actuales tejados,  incluyendo su 
facilidad en  la  instalación e  integración  y proporcionara el efecto estético del escalonado  
igual que o ofrecen las tejas normales. 












 La  instalación  del  sistema  fotovoltaico  en  cubierta  deberá  cumplir  con  la  actual 
reglamentación  y  normas  de  construcción  y  debe  llevar  el mismo  tiempo  para  su 
instalación que una cubierta normal. 
 El  conexionado  eléctrico  debe  cumplir  con  el  reglamento  correspondiente,  sin 
complicaciones añadidas en cuanto al tipo de conectores, cables y seguridad. 
 El  sistema  fotovoltaico  debe  ser  proporcionado  de  tal  forma  que  ofrezca  un  fácil 
mantenimiento, seguimiento y las reparaciones necesarias. 
En ausencia de un sistema  tan  idealizado, hoy en día,  las  instalaciones  fotovoltaicas para 
tejados que se encuentran disponibles en el mercado, están comprometidas en una o más 
de  las  características  anteriores.  Los nuevos  sistemas desarrollados  abarcan módulos PV 
adaptados  y  tejas  fotovoltaicas  que  en  muchos  casos  requieren  la  reconfiguración  o 
reingeniería  de  la  estructura  del  tejado.  Basándonos  en  el  estudio  llevado  a  cabo  por 
AbuBakr et al. [34] algunas de las soluciones de éxito son las siguientes.  
2.3.1.1 Cubiertas fotovoltaicas instaladas en tejados inclinados 




la estructura del tejado, recogiendo en ella  los módulos que reemplazarán  las tejas o  la 
utilización de un  sistema de  anclaje  fijo por debajo de  tejas  existentes.  La mayoría de 
estos  sistemas  utilizan  tornillos  para  fijar  la  estructura  la  cual  se  puede  ajustar  a 
diferentes pendientes, entre 20‐50° con la horizontal, y algunas también tienen ajustes de 
altura, aumentando la separación de los paneles con la cubierta inferior.  







En esta  instalación, el sistema de anclaje se  fija a  las vigas del techo, sin penetrar en el 
tejado. Los perfiles de aluminio se  fijan a dicho sistema y  los módulos están sostenidos 
por  las  sujeciones  que  los  fijan  a  la  estructura.  El  uso  de  este  diseño  resulta  ser  una 
instalación con  un rápido montaje sin el uso de una grúa.  
Múltiples proyectos de  integración  fotovoltaica  sobre diferentes  tipos de  cubiertas han 
sido  desarrollados  y  aplicados  en  varias  ciudades  de  China  (Shandong,  Shanxi  y 
Heilongjiang). Para  tejados  inclinados de viviendas, Guoguang et al.  [36] presentan una 





siguiente  figura  se  puede  apreciar  el  proceso  de  ingeniería  que  se  llevó  a  cabo  para 
formar el  sistema  completo de  integración  fotovoltaica en  la  cara  sur del  tejado de un 
edificio.  En  ella  se  incluye    la  instalación  de  la  estructura  base  en  la  cubierta  (Figura 








Esta nueva  tecnología  instalada en China es un  sistema de  integración  sencillo,  con un 
coste no muy elevado y presentando una buena estética arquitectónica.   Este proyecto 
fue  promovido  por  un  plan  subvencionado  por Ministerios  de  Finanzas,  de  Ciencia  y 
Tecnología junto a la Oficina Nacional de Energía de China, para acelerar el desarrollo de 












Hay muchos  ejemplos  de  la  energía  fotovoltaica  y  sistemas  de montaje  para  tejados 
planos.  Pero  podemos  destacar  los  sistemas  que  integran  los  paneles  fotovoltaicos  en 
toda  la cubierta, totalmente adheridos a una membrana de cubierta y  los que requieren 
una estructura soporte para su montaje. 
Para  una  total  integración  de  cubiertas  planas,  sin  estructuras  soporte,  los  paneles 
fotovoltaicos de capa  fina  laminada son  los más utilizados por ser  flexibles,  ligeros y de 
pequeño  espesor  (3/16  pulgadas)  además  de  adherirse  perfectamente  a  cualquier 
material metálico o malla sobre la cubierta, un ejemplo son los IB Solar Wise. Este sistema 
de integración también es utilizado en las cubiertas inclinadas.  Esta opción de integración 
fotovoltaica  sobre  tejados  elimina  dos  puntos  débiles;  al  estar  totalmente  adheridos  a 
una malla o membrana de PVC en la cubierta evita las posibles goteras y además posibles 
problemas por  levantamiento del viento. Además, hay que    resaltar que  los materiales 
utilizados  para  dicha  integración  son  de  mejores  calidades  que  los  de  los  tejados 
convencionales, ofreciendo un buen mantenimiento y una  larga vida (40 – 50 años). Los 
costes  globales  de  estos  sistemas  sobre  cubiertas  no  son  muy  elevados,  son 
considerablemente menores que si se instalara un tejado y una planta solar por separado. 
A pesar de ello,  si presenta alguna  limitación dado que este  sistema de  integración no 
permite  variar  la  inclinación  del  panel,  de modo  que  es más  adecuado  para  cubiertas 
planas  ubicadas en zonas cercanas al cinturón solar para provechar mejor las horas de sol 














evaporación.  Existen  diferentes  sistemas  de  fijación  de  paneles  fotovoltaicos  sobre 
cubiertas planas a base de estructuras metálicas, bloques de hormigón e incluso sistemas 
que permiten ajustar  su ángulo para maximizar  la producción  según  la  temporada.   Un 









de  este  sistema  se  debe  a  los  bajos  costos  de  la  estructura  de montaje  y  facilidad  de 
instalación.  
2.3.1.3 Tejas fotovoltaicas para tejados 
Las  primeras  tejas  fotovoltaicas  Europea  para  la  cubierta  se  desarrolló  en  Suiza, 
denominada  como Newtec  [34]. Cada una  contiene 24  células monocristalinas  con una 
potencia nominal de 36 Wp. Las  tejas se  instalan directamente sobre  los  travesaños de 

















país.  Sin  embargo,  el  sistema  requiere  los  perfiles  de  aluminio  para  la  fijación  de  los 
módulos  estándar,  la  perforación  de  agujeros  para  la  ventilación  y  elementos  de 
estanqueidad para evitar que penetre el agua entre los módulos. 
El  tamaño de  cada módulo  fotovoltaico especial es  la mitad de una unidad de medida 
“tatamiarchitectural”  en  Japón.  El  sistema  estructural  se  ha  diseñado  con  una 
superposición para  formar una  superficie  impermeable  con unos  10  cm de  espacio de 
ventilación entre el marco del módulo y la estructura del tejado. Aunque el sistema no se 










la  estructura  del  tejado,  añadiendo  algunos  accesorios  de  fijación.  Sin  embargo,  estas 
tejas  fotovoltaicas  requieren  ciertas  superficies  (45  Wp  por  teja)  lo  que  suponen 
reemplazar múltiplos de 4 tejas planas por cada una fotovoltaica.      
Las tejas fotovoltaicas de cerámica ofrecen un nuevo enfoque a la integración de células 
solares en  los  tejados  inclinados. Tales  tejas  fueron diseñadas para  funcionar  como un 
tejado de pizarra. Hay dos tipos, el primero se basa en material cerámico gris en la que las 
células  solares monocristalinas están  laminadas directamente  lo que permite una  zona 
libre  para  la  superposición  de  tejas  en  forma  de  escamas  de  pescado.  Las  tejas 
fotovoltaicas  se  fijan  directamente  con  tornillos  en  los  travesaños  de  madera  de  la 
estructura del techo. El segundo es un producto para tejados elaborado sobre la enorme 
base de un tejado de fibra de cemento, común en Suiza. 
Un desarrollo  reciente en Europa  se basa en  la utilización de módulos de gran  tamaño 
para  reemplazar  múltiples  tejas.  En  dicho  sistema  de  integración  un  elemento 
fotovoltaico  se  compone  de  una  lámina  de  vidrio‐vidrio  colocado  en  una  bandeja  de 
plástico como apoyo,  sujeto al  techo por  las  fijaciones de acero  inoxidable. Este último 
incluye  las  barras  de  refuerzo  con  los  soportes  de  gancho  en  la  base  inferior  de  las 
bandejas. El módulo con 35 Wp de potencia nominal sustituye a cuatro tejas, se fija en las 








en  una  película  delgada  que  puede  ser  enrollada  en  el  techo  como  una  alfombra.  El 















En  resumen,  se  han  presentado  los  desarrollos  y  estudios  actuales  para  la  verdadera 








Uno de  los aprovechamientos estructurales  fotovoltaicos que nos  interesa y en el que se 
centra  esta  investigación  es  el  de  los  invernaderos.  Los  invernaderos  se  construyen, 
generalmente, en  lugares soleados, sin sombra debido a su necesidad de  luz solar para  la 




utilizando  así  el  terreno  para  cultivar  y  para  producir  la  electricidad  que  sustituya  a  la 
procedente  de  combustible  fósiles.  El  problema  que  se  nos  plantea  es  el  siguiente:  el 
invernadero  está  recubierto  por  plástico  para  que  dentro  del  mismo  se  alcancen 
temperaturas altas necesarias para el  cultivo, estas elevadas  temperaturas en el  interior 
afectarán  a  nuestros  módulos  fotovoltaicos  ubicados  en  la  cubierta,  aumentando  su 
temperatura de funcionamiento y reduciendo la producción eléctrica.  
Por  esta  razón,    nos  centramos  en  estudiar  y  caracterizar  la  influencia  de  las  altas 
temperaturas internas en el funcionamiento de los paneles, basándonos en una estructura 
real  construida en  la que existe un espacio  libre de paso de  aire entre el plástico de  la 
cubierta  y  los  paneles.  Con  estos  resultados  se  pretende  mejorar  la  configuración 
estructural  cara  a  la  construcción  de  próximos  invernaderos  con  aprovechamiento 
fotovoltaico. 
Uno de los estudios llevado a cabo basado en los invernaderos y la energía fotovoltaica es 




°C se  llegan a conseguir unas cálidas temperaturas  internas debido al efecto  invernadero. 






Existe una concordancia entre  los resultados experimentales y  los teóricos referentes a  la 










evolución  de  la  temperatura  del  panel  fotovoltaico,  en  su  cara  posterior,  respecto  la 
temperatura del aire del interior del invernadero. De ellos se concluye que la temperatura 
real del módulo es 3‐4 °C mayor que la de su cara posterior y alrededor de 15‐16 °C mayor 






a  la fotovoltaica es de 716 kWh/año. En el  lugar donde se  llevó a cabo el experimento,  la 
exergía aportada por el Sol al  invernadero es de 21291 kWh por  lo que obtenemos como 
resultado un rendimiento exergético de 4%. 
Otro estudio  interesante basado en  la  integración fotovoltaica en  invernaderos, se  llevó a 
cabo  en  Japón  [38],  en  el  que  se  compara  las  ventajas  e  inconvenientes  de  colocar  un 
módulo  fotovoltaico  en  el  exterior  y  en  el  interior  de  la  cubierta  de  un  invernadero  al 
mismo tiempo que su mejor orientación e inclinación. 
Figura 2.38 Esquema de ubicación de los módulos sobre el invernadero [38]. 




en  la  cara  este  del  invernadero,  teniendo  el  primero  una  inclinación  de  20°  y  los  dos 
últimos de 28°. En la cara oeste se ubican los módulos PV3 y PV4, con inclinaciones de 20° 
y 28° respectivamente. 












Como  se  puede  apreciar,  los módulos  de menor  inclinación  (PV1,  PV3)  generan mayor 
energía que  los que se encuentran a 28º. Además,  los módulos  instalados con orientación 
oeste  (PV3, PV4) deberían generar más energía que  los de orientación este, cosa que no 
reflejan los resultados experimentales obtenidos y representados en la Figura 2.39, esto se 
debe a que  la orientación del  invernadero posee una desviación de 7,03°  respecto al eje 
norte  sur.  Entre  los módulos  fotovoltaicos  instalados  en  el  interior  del  invernadero,  el 
módulo PV3 es el que más electricidad generó aunque se ve superado por el módulo PV5, 
que aún teniendo  la desventaja de estar con una  inclinación de 20° y orientación este, se 
queda  lejos del  resto de  resultados, mejorándolos considerablemente. No obstante, este 
módulo montado  sobre  la cubierta, presenta  la desventaja de  ser más vulnerable que el 
resto al estar expuesto a todo tipo de condiciones meteorológicas. 
Guoguang  et  al.  [36]  presentan  diferentes  proyectos  de  integración  fotovoltaica  en 
diferentes  instalaciones  como  una  nueva  alternativa  a  las  cubiertas  tradicionales.  Dos 














en  China,  con  1MWp  instalados.  Este  novedoso  proyecto  se  encuentra  en  la  ciudad  de 
Weifang, Shandong y consiste en un moderno proyecto agrícola‐energético, Figura 2.41. El 
hecho de  llevarla a cabo se debe a que en  la citada ciudad  la radiación anual es de 5000‐
5800  MJ/m2,  cantidad  muy  útil  para  generación  fotovoltaica.  Con  esta  instalación  se 






En  la  figura  anterior  se muestra  una  de  las  partes  del  nuevo  proyecto  de  integración 
fotovoltaica en la cubierta de la instalación agrícola‐energética, esta parte engloba 50 kW 
de  los 1MWp  instalados. Con  su puesta en marcha  se espera, no  sólo  generar energía 







2.4 INFLUENCIA  DE  LA  TEMPERATURA  EN  EL  FUNCIONAMIENTO  DE 
MÓDULOS FOTOVOLTAICOS 
Actualmente una célula  fotovoltaica comercial no convierte más del 15‐20% de  la energía 
solar  incidente  en  energía  eléctrica,  valores que dependen del  tipo de  célula.  El  resto de 
energía es  tanto  reflectada  como absorbida en  forma de  calor, por  consiguiente,  si no  se 
dispone de ningún medio eficaz de disipación de  la energía  absorbida,  la  acumulación de 
calor ocasiona un aumento substancial de la temperatura de funcionamiento de la célula. En 
la  siguiente  figura  se  muestra  un  esquema  del  intercambio  de  calor  existente  entre  el 
módulo fotovoltaico y el ambiente [39]. 
Hoy en día,  las  células  fotovoltaicas  se utilizan en muy  variadas  aplicaciones,  terrestres  y 





en  sus  parámetros  eléctricos,  tales  como  tensión  de  circuito  abierto  (Voc),  intensidad  de 
cortocircuito (Isc), factor de forma (FF) y consecuentemente el rendimiento (η), por lo tanto 
la temperatura juega un papel importante en el proceso de conversión de la radiación solar 
en  energía  eléctrica.  Tanto  el  rendimiento  como  la  potencia  generada  dependen  de  la 
temperatura de funcionamiento del panel, disminuyendo ambas con el aumento de ésta. La 
eficiencia en la conversión de energía desciende 0,4 – 0,5% por cada grado que asciende la 





proporcional  a  la  intensidad  de  la  radiación  incidente.  Pero  aparte  de  esta  influencia,  la 





modificando  su  temperatura y ésta a  su vez provoca como veremos una alteración de  las 
variables de los módulos.  
La  temperatura  de  funcionamiento  de  las  células  solares  es  función  de  la  temperatura 
ambiente,  conductividad del material,  características eléctricas del módulo  (Io,  ISC, Voc,  FF, 
Pm),  la  intensidad de  la radiación solar  incidente en el módulo, y de otras variables que se 
verán en el siguiente apartado. 
Se ha estudiado que la eficiencia  en la conversión de las células fotovoltaicas, se traduce en 





de electrones que  circulan por  la  célula) depende de manera decisiva de  la  temperatura, 
como lo demuestra la fórmula. 
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Este  hecho  parece  sugerir  que  la  conductividad  de  células  PV  como  función  de  la 
temperatura  sería  limitada  solamente por  la  alta  temperatura que puede  sostener,  y por  
implicación también lo es la potencia de salida. Pero Maycock y Stirewalt [43] muestran que 
la potencia (eficiencia) de las células FV no sólo depende de la conductividad eléctrica, y que 
en  ciertas  condiciones de  insolación, es  inversamente proporcional a  la  temperatura. Esta 
relación  inversa de  la potencia de  salida  (eficiencia de  conversión)  con  la  temperatura  se 
debe  principalmente  a  la  dependencia    de  la  tensión  de  circuito  abierto,  Voc,  con  la 
temperatura, de acuerdo con Angrist et al. [44‐46]. 
La dependencia de la temperatura del panel con su comportamiento eléctrico difiere según 
el material  constituyente  de  la  célula.  Aún  así,  podemos  encontrar  un  gran  número  de 








La  principal  dependencia  de  la  temperatura  de  los módulos  es  con  tres  de  las  variables 
características  que  definen  su  comportamiento  eléctrico  [49].  Estas  son;  la  intensidad  de 




A  continuación  se muestra  la  relación  de  la  temperatura  con  diferentes  características  o 









La  corriente  de  saturación  inversa  es,  como  se  mencionó  en  apartados  anteriores,  la 
corriente  de  fuga  que  se  produce  en  la  polarización  inversa  de  la  unión  p‐n  y  cuya 
dependencia con la temperatura viene dada por la siguiente ecuación: 















Desarrollando  los  términos  dependientes  de  la  temperatura,  se  obtiene  la  siguiente 










Esta expresión  indica  la disminución del voltaje en circuito abierto conforme aumenta  la 
















Como  se mencionó,  la corriente  fotogenerada aumenta  ligeramente con  la  temperatura, 
que  suele  ser  atribuido  por  el  aumento  de  la  absorción  de  la  luz  ocasionado  por  el 








Por  lo  tanto, un aumento en  la  temperatura de  funcionamiento de  la célula  fotovoltaica, 
conlleva una disminución de ‐0,5%/°C en la tensión de circuito abierto y un ligero aumento 






y  de  las  resistencias  de  la  célula.  A  partir  de  su  definición,  relación  entre  la  potencia 










En  la  Figura  2.45  a)  podemos  observar  como  este  factor  de  llenado  relaciona  el  área 
rectangular  delimitada  por  ambos  puntos,  potencia  máxima  de  funcionamiento  y  la 
máxima  teórica.  Esta  variable  depende  de  los  parámetros  de  las  células,  los  niveles  de 





Un  aumento  en  la  temperatura  de  funcionamiento  conlleva  una  modificación  de  los 
parámetros  que  lo  definen,  disminuyendo  considerablemente  las  tensiones  y 
produciéndose un ligero aumento de la intensidad como se aprecia en la Figura 2.45 b).  El 







de  la  tensión  de  vacío,  variable  principalmente  influyente  considerando  que  no  existen 





















En  general,  para  buenas  células  fotovoltaicas  (con  valores  del  FF  próximos  a  1  en 






tensión  de  circuito  abierto  y  factor  de  llenado,  tal  y  como  se muestra  en  la  siguiente 
ecuación [47]. 
∙ ∙ ∙   ( 2.15)
 
A partir de esta ecuación y con  lo descrito anteriormente, se deduce  la proporcionalidad 
inversa  existente  entre  la  potencia  y  la  temperatura  de  funcionamiento  del  panel 
fotovoltaico.  Dado  que  un  aumento  de  la  temperatura  conlleva  una  disminución  de  la 
tensión de  circuito  abierto  (2,48 mV/°C)  y del  factor de  llenado  (0,0015  °C‐1)  junto  a un 
ligero aumento de la intensidad de cortocircuito (0,0006 mA/°C), la potencia máxima como 
producto de ellas, disminuye con la temperatura.   
Diferentes  estudios  han  demostrado  la  importancia  del  efecto  de  la  temperatura  de 
funcionamiento  de  los  paneles  fotovoltaicos,  dando  a  lugar  una  pérdida  del  7%  en  la 
potencia  cuando  alcanzan  temperaturas  del  orden  de  los  40°C  [53].  Esta  pérdida  de 
potencia se debe principalmente a  la disminución de  la tensión de circuito abierto con el 
aumento de  la temperatura, a pesar de que exista un pequeño aumento de  la  intensidad 
de cortocircuito el cual resulta insignificante comparado a la reducción de la tensión. 
Gxasheka et al. [54] demostraron dicha afirmación estudiando el efecto de la temperatura 
en  cinco  módulos  fotovoltaicos,  dos  de  ellos  de  Silicio  cristalino  (c‐Si),  dos  de  Silicio 
multicristalino  (mc‐Si)  y  otro  “edge‐defined  film‐fed  growth  silicon”  (EFG‐Si).  Para  los 
diferentes módulos   estudiaron el efecto negativo de  la temperatura sobre  la potencia de 
salida  de  cada  uno,  el  cual  queda  justificado  por  la  proporcionalidad  inversa  entre  la 
temperatura  y  la  tensión  de  circuito  abierto.  De  acuerdo  con  Mazer  et  al.  [55],  la 
disminución de la tensión con la temperatura es causada por el aumento de la corriente de 






Para  los diferentes módulos utilizados,  la  intensidad de cortocircuito   aumenta 0,7 – 3,1 




Module  α (mA/°C)  β (mV/°C)  γ (mW/°C) 
c‐Si‐1  0,7  ‐78,0 ‐221,0 
c‐Si‐2  2,1  ‐51,9 ‐355,1 
mc‐Si‐1  2,7  ‐72,6 ‐344,72 
mc‐Si‐2  3,0  ‐75,4 ‐339,6 
EFG‐Si  3,1  ‐76,9 ‐196,0 
Tabla 2.7Coeficientes de proporcionalidad de Isc, Voc y Pm con la temperatura para los módulos evaluados 
[54] 
En  las siguientes  figuras se muestran el efecto de  la  temperatura sobre ambas variables, 
tensión  de  circuito  abierto  (Voc)  y  potencia  máxima  (Pm).    Se  observa  como  ambas 
disminuyen  considerablemente  para  elevadas  temperaturas  y  que  el  efecto  de  la 
temperatura  sobre  la  corriente de cortocircuito  (Isc) es pequeño  comparado  con el de  la 
tensión.   
Es evidente que el coeficiente de la temperatura para la tensión de circuito abierto de c‐Si‐




En  otro  estudio  [56]  se  demostró  que  la  tensión  de  circuito  abierto  de  células  de  baja 


























Obviamente  la estructura  y el material utilizado para  la encapsulación del módulo  tiene 











fotovoltaicas  alcanzan  altas  temperaturas  cuando  la  irradiación  o  potencia  luminosa 
recibida es también elevada y además esto produce un descenso de  la potencia máxima. 
Tanto  ambas  situaciones  (elevada  radiación,  disminución  de  potencia)  o  cada  una  por 
separado,  conducen  a  reducir  la  eficiencia  eléctrica  de  la  célula.  El  coeficiente  de 
proporcionalidad para  la eficiencia es del orden de  ‐0,04 –  ‐0,06 %/°C para  las células de 
Silicio, siendo algo inferior, ‐0,02 – ‐0,03 %/°C, para las de Arseniuro de Galio (GaAs). 
La  dependencia  de  la  temperatura  en  el  rendimiento  de módulos  fotovoltaicos  es  un 
problema muy estudiado y analizado. Tomasz et al. [58] establecen diferentes ecuaciones 
teóricas   que permiten determinar  la  temperatura, eficiencia  y energía producida por el 
panel a partir de variables características de  la célula y  las variables ambientales, además 
de contratar las correlaciones teóricas con valores experimentales medidos. El rendimiento 












Resumiendo,  la  temperatura  de  funcionamiento  de  las  células  fotovoltaicas  afecta 
negativamente  en  la  producción  eléctrica  debido  a  su  dependencia  con  las  variables 
características de  funcionamiento de  los módulos  fotovoltaicos. En  la  siguiente  figura  se 
muestra conjuntamente  lo anteriormente descrito para una célula de silicio, un pequeño 
aumento de la intensidad de cortocircuito al aumentar la temperatura, un brusco descenso 
del  rendimiento  ocasionado  principalmente  por  la  pérdida  de  la  potencia  a  elevadas 





Tal  y  como  se  pretendía,  en  este  apartado  se  muestra  como  la  temperatura  es  un 






Este es el motivo de  la  realización de este estudio e  investigación, cuyo  fin es estudiar y 
analizar  el  efecto  de  la  temperatura  en  el  funcionamiento  de  la  célula,  para  así  poder 
diseñar  una  configuración  que  permita  refrigerar  los  módulos  que  se  encuentran 
emplazados  sobre  diferentes  cubiertas,  reduciendo  su  temperatura  y  por  consiguiente 
mejorando su eficiencia. 
 
2.5 INFLUENCIA DE  LA CAPACIDAD DE VENTILACIÓN  EN  LA TEMPERATURA 
DE FUNCIONAMIENTO 
En secciones anteriores se han presentado algunas de las muchas integraciones fotovoltaicas 
en  edificios u otras  instalaciones que  se están  llevando  a  cabo por motivo del panorama 
energético  y  necesidad  de  aumentar  la  eficiencia  energética  en  edificios.  Como  se  ha 
estudiado,  el  rendimiento  de  sistemas  fotovoltaicos  depende  estrechamente  de  la 
temperatura de  la célula, pero además está  influenciado por otros  factores  tales como  su 
aislamiento, degradación, condiciones ambientales.  
Los  sistemas  fotovoltaicos  integrados  en  alguna  construcción  pueden  sufrir  un 
sobrecalentamiento, llegando a alcanzar mayores temperaturas de funcionamiento debido a 
la  ausencia  de  refrigeración  por  efecto  del  viento  exterior  comparado  con  sistemas  fijos 
aislados. Un eficaz método, aunque algo costoso, para regular la temperatura de los paneles 
fotovoltaicos  integrados  en  cubiertas  consiste  en  proporcionar  un  canal  de  aire  abierto 
debajo del panel. En estos sistemas, la temperatura del módulo está muy influenciada por la 
capacidad  de  ventilación,  la  cuál  puede  ser modificada  por  diferentes  factores.  Estudios 
como  Paylos  et  el.[59] muestran  que  la  influencia  del  viento  en  la  refrigeración  de  los 
paneles  fotovoltaicos  integrados  en  cubiertas  forma  un  papel  significativo  en  el  balance 
energético  de  estos  sistemas.  Sin  embargo,  aún  siendo  un  factor  relevante  en  la 
refrigeración de los módulos, no es posible de controlar con el fin de reducir la temperatura 
de funcionamiento y mejorar la eficiencia del módulo fotovoltaico.  
Otro  factor  influyente es  la  separación entre el módulo y  la  cubierta del edificio. Algunos 






m.  Sandberg  y Moshfegh  [63]  obtuvieron  expresiones  para  el  flujo  de masa,  velocidad  e 






células  solares.  El  estudio  del  efecto  de  la  geometría  del  canal  de  aire  sobre  las 
características del flujo de aire inducido han sido investigadas por diversos autores, [64, 65], 
obteniendo mayor ventilación según  la sección del canal e  incluso el ángulo de  inclinación. 
Otros  autores  han  presentando  procedimientos  para  determinar  la  temperatura  de 
equilibrio del módulo, considerando la transferencia de calor y el flujo convectivo a través de 
un  conducto  de  refrigeración  en  panel  fotovoltaico.  Por  ejemplo,  Brinkworth  et  al.  [66] 
desarrolló  un  modelo  analítico  para  predecir  la  refrigeración  por  aire  de  un  sistema 
fotovoltaico integrado para flujo laminar libre y mixto debido al viento.  
Diversos  estudios  se  han  realizado  para  caracterizar  la  refrigeración  en  el  módulo 
fotovoltaico  debido  tanto  a  los  efectos  del  viento  y  separación  en  el  canal  de  aire.  No 
obstante,  otra  posibilidad  que  permite  variar  la  temperatura  del  módulo  fotovoltaico 
integrado en edificios  consiste en  inducir un  flujo de aire  forzado que pueda  ser dirigido. 
Este  flujo de aire podría ser el utilizado para  la ventilación del edificio, sin un consumo de 
energía  elevado,  haciéndolo  pasar  a  través  del  canal  de  aire  integrado  bajo  el módulo 
fotovoltaico, contribuyendo a una reducción de su temperatura, el aumento de su eficiencia 
y además la reducción del consumo de energía en el edificio, al precalentar el aire entrante. 






ello, el  fin último es obtener  correlaciones que determinen  tanto  la  temperatura,  como 
rendimiento  de  los  sistemas  fotovoltaicos  para  diferentes  configuraciones  y  condiciones 
ambientales. Por ello es necesario hacer una revisión bibliográfica de las correlaciones que 
se conocen. 
Varios  autores  han  estudiado  diversas  formas  para  determinar  la  temperatura  de 
funcionamiento en un módulo  fotovoltaico. Existen dos  formas que permiten describir el 
comportamiento del módulo;  implícita o explícita.  La  temperatura de  funcionamiento  se 
puede correlacionar con variables que ellas mismas dependen de esta temperatura, donde 
es  necesario  llevar  a  cabo  un  procedimiento  de  iteración  para  el  cálculo  pertinente  (la 
forma implícita), o mediante una correlación que puede resolverse directamente (de forma 










incidente,  (Tpanel‐Tamb)/Gpira.  El  principal  problema  de  este  modelo  se  encuentra  en  la 
estimación  del  coeficiente  de  Ross,  el  cual  puede  ser medido  en  un módulo  pero  no 
fácilmente  predicho  de  antemano.  Esta  expresión  fue  propuesta  inicialmente  para  unas 
condiciones de ausencia de viento y sistemas fotovoltaicos no integrados en cubiertas. Sin 
embargo,  teniendo  en  cuenta  que  los  efectos  del  viento  son  importantes  y  que  la 














En  la ecuación 2.18, Vf es  la velocidad de  la corriente  libre del viento, en  la parte alta del 
sistema y lo suficientemente alejado de éste, mientras que en la ecuación 2.19 Vw denota la 
velocidad  local del aire que circula por  la cara posterior al panel, que puede ser estimada 
por: Vw=0.67Vf. Estas expresiones presentan un uso  limitado a  sistemas  fotovoltaicos  sin 
integración sobre edificios.  
Skoplaki  et  al.  [72]  ampliaron  el  uso  de  esta  correlación  (Ec.  2.17),  incluyendo  un 
coeficiente de montaje w, definido como una proporción del coeficiente de Ross para  la 























Comparando  las  correlaciones,  Ec.  2.17  y  2.20  se  obtiene  que  k=  0.32  w/[8.91+2.0Vf], 
expresión  que  se  puede  utilizar  para  determinar  la  temperatura  de  funcionamiento  del 
panel  fotovoltaico para diferentes  configuraciones  y un amplio  rango de  velocidad de  la 
corriente  libre de viento. Ahora bien, esta expresión no proporciona  información sobre  la 
influencia  de  la  relación  de  aspecto  y  la  ventilación  forzada  en  esta  temperatura  de 





de  refrigeración  en  las  que  se  emplean  agua  presentan  buenos  resultados  en  las 




pasar por  la cara posterior del módulo,  resulta  ser más ventajosa y viable en aplicaciones 
industriales.  
A la vista de los resultados, los estudios sobre el uso de aire como técnica de refrigeración de 
los  módulos  están  ampliamente  documentados,  aunque  los  relativos  a  sistemas  de 
integración  sobre  cubierta  como  una  nave  industrial  o  invernadero  se  reducen  a  un 
restringido rango de parámetros significativos en el comportamiento de los módulos.  
La información encontrada no incluye la contrastación de valores experimentales con valores 
medidos  en  una  planta  solar  en  explotación.  Además,  a  nivel  experimental  resulta 
insuficiente para poder caracterizar tanto la producción eléctrica como eficiencia en función 










Estos motivos abogan a  favor de  la realización de  la presente tesis, tras  la necesidad de  la 












marco de  la  cual  se ha planteado. El objeto de este  capítulo es describir  las  instalaciones 




comerciales  que  nos  han  servido  de  prototipo  para  el  diseño  y  montaje  de  las 
experimentales. En primer  lugar  la planta solar Coronil  II de 10 MW, constituida por 51412 
paneles montados sobre estructura  fija, describiendo el campo  fotovoltaico, distribución y 
características de los módulos fotovoltaicos, la estructura soporte y elementos eléctricos de 
la  instalación.  Además,  esta  instalación  ha  sido  utilizada  para  analizar  datos  recogidos 
durante varios meses, con el fin de comparar el funcionamiento (referido a  los parámetros 
proporcionados por el  fabricante) del módulo  fotovoltaico en  la planta  fotovoltaica con  la 
instalación experimental, como se presenta en el apartado 5.1. En segundo lugar se presenta 
la planta solar Coronil  IV de 1 MW, engloba 4464 paneles  fotovoltaicos montados sobre  la 
cubierta de una  instalación agroenergética. Del mismo modo, se ha descrito  la distribución 




análisis  del  comportamiento  eléctrico  de  los  paneles  fotovoltaicos,  no  sólo  para  la 
configuración  prototipo  presentada  por  la  instalación  comercial  de  referencia,    sino  para 
otras  configuraciones,  con  el  propósito  de  estudiar  una  posible  mejora  en  el 
comportamiento eléctrico de los módulos fotovoltaicos mediante la refrigeración con aire en 
su  cara  posterior,  aprovechando  el  efecto  chimenea  creado  por  convección  natural 
(Apartados  5.2  y  5.3).  La  primera  instalación  experimental  está  constituida  por módulos 
sobre  una  cubierta  metálica  de  estructura  fija  y  la  segunda  sobre  la  cubierta  de 
invernaderos.  En  ambas  se  detalla  el  diseño  constructivo,  con  el  objeto  de  describir  su 










en  funcionamiento,  por  parte  de  la  empresa  Apia  XXI.  Estas  instalaciones  dan  origen  al 
estudio  y  análisis  del  presente  trabajo  de  investigación  y  por  consiguiente,  nos  sirven  de 
referencia a la hora del diseño y montaje de las instalaciones experimentales de ensayo.  
La  primera  instalación  fotovoltaica  descrita  consiste  en  un  huerto  solar  de  10  MW, 
constituida  por  51412  paneles  fotovoltaicos  ubicados  sobre  estructura  fija.  Todos  los 
módulos no presentan las mismas características eléctricas, ni presentan la misma respuesta 
eléctrica dado que se han utilizado seis marcas de modelos, con un total de ocho potencias 
diferentes. Con  los  resultados obtenidos de esta planta  solar, elegiremos el  tipo de panel 
que ofrezca una mejor  respuesta eléctrica,  sirviéndonos de ensayo en nuestra  instalación 
experimental.  Además,  se  pretende  hacer  un  estudio  comparativo  con  los  resultados 
experimentales y los obtenidos en la planta para este modelo de panel. 
La segunda instalación fotovoltaica consta de 4464 paneles fotovoltaicos montados sobre la 









La  planta  fotovoltaica  ‘Coronil  II’,  alojada  sobre  estructura  fija,  alcanza  los  10 MW  de 
potencia  nominal,  estando  formada  por  51412  paneles  fotovoltaicos  con  potencias 














La  energía  eléctrica  producida  por  los  paneles  fotovoltaicos  en  corriente  continua  es 
transformada en corriente alterna por los inversores. La red de baja tensión se une en el 
centro de transformación donde se realiza la conversión a 15 kV. 




Debido  a  que  el  terreno  donde  se  van  a  implantar  las  estructuras  es  de  pendiente 
variable,  las  filas de paneles  se  sitúan  a una distancia entre  sí diferente en  función de 
dicha  pendiente.  Esta  separación  queda  justificada  de  manera  que  se  garantiza  un 
mínimo de 4 horas de sol en torno al mediodía del solsticio de invierno. 
Se han  instalado cinco marcas distintas de módulos fotovoltaicos, Sharp, Suntech, Yingli, 
ET,  SolarWord.  En  total  se  dispone  de  seis  modelos  distinto  de  paneles,  con  ocho 
potencias.  La  suma  de  paneles  de  la  planta  fotovoltaica  alcanza  las  51412  unidades, 
estando  cada  uno  de  ellos  localizado  y  con  su  correspondiente  flash  report.  A 








MARCA  MODELO  Potencia (Wp)  Voc (V) Isc (A)  Vmp (V)  Imp (A) 
Sharp 
NT‐175E1  175  44.4  5.40  35.4  4.95 
UN‐180  180  30  8.37  23.7  7.6 
SolarWorld  SW 210  210  36.4  7.8  29  7.2 
Suntech 
STP 260  260  44  8.09  34.8  7.47 
STP 270  270  44.5  8.2  35  7.71 
STP 280  280  44.8  8.33  35.2  7.95 
ET  ET‐P672270  270  43.63  8.10  36.4  7.42 


















ET  ET‐P672270  7344  1985 
Yingli  YL 220  11616  2557 
Tabla 3.2 Número total de paneles y potencia instalada de cada modelo de paneles 
La  configuración  del  campo  fotovoltaico  con  los  diferentes modelos  de  paneles  y  su 
potencia pico con cada inversor y centro de transformación se incluye en el Anexo B. 
3.1.1.2 ESTRUCTURA SOPORTE 














que  disponen  de  un  sistema  de  control  que  le  permite  un  funcionamiento 
completamente  automatizado.  Durante  los  periodos  nocturnos  el  inversor  permanece 
parado, vigilando los valores de tensión de la red que alimenta al edificio y del generador 
fotovoltaico.  Al  amanecer,  la  tensión  del  generador  fotovoltaico  aumenta  y  pone  en 
funcionamiento el inversor que comienza a inyectar energía a la red.  
La ventilación de  los edificios de  inversores es un aspecto relevante en su rendimiento, 
por eso  lleva  incorporado un  sistema de  refrigeración por convección natural y  forzada 
con termostatos electrónicos proporcional que controla la velocidad de los ventiladores. 








En  la  parte  de  alterna,  se  han  instalado  interruptores  generales magnetotérmicos  por 








La  línea  interna subterránea de media tensión a 15 kV tiene por objeto  la  interconexión 








La  toma de datos de  irradiancia  se  realiza a  través de una  célula  calibrada en el plano 
horizontal y tres células en plano inclinado situadas en diferentes posiciones en la planta. 
La  temperatura  ambiente  es  medida  por  una  sonda  de  temperatura  de  aplicación 
meteorológica  y  la  temperatura  del  módulo  se  mide  a  través  de  seis  termopares 
instalados en la parte posterior de cada uno de los diferentes tipos de paneles. 















Se puede apreciar que el  rendimiento de  los diferentes  tipos de módulos  fotovoltaicos 
disminuye con la temperatura, tal y como se estudió en el capítulo anterior, pero la tasa 
de    disminución  no  es  la  misma  para  cada  uno,  dado  que  presentan  características 




paneles  instalados  son  los  ET  270,  con mejor  respuesta  eléctrica  a  altas  temperaturas 
ambiente. Por el mismo razonamiento, son los paneles que se han utilizados y analizados 
en las instalaciones experimentales montadas, tal y como se describirán posteriormente. 
Además,  el  posterior  análisis  de  los  datos  de  la  planta  y  de  las  instalaciones 
experimentales,  se  centra en el  comportamiento eléctrico de este modelo de módulos 
fotovoltaicos. 
3.1.2 PLANTA SOLAR CORONIL IV EN INSTALACIÓN AGROENERGÉTICA 
La  planta  fotovoltaica  ‘Coronil  IV’,  montada  sobre  la  cubierta  de  la  instalación 
agroenergética de mismo nombre, alcanza 1 MW de potencia nominal, y está formada por 





















La  energía  eléctrica  producida  por  los  paneles  fotovoltaicos  en  corriente  continua  es 
transformada en corriente alterna por los inversores. La red de baja tensión se une en el 
centro de transformación donde se realiza la conversión a 15 kV. 
La estructura que  forman  las  instalaciones agropecuarias está  compuesta por múltiples 
pórticos con cubierta a dos aguas y un pilar  interior, transversalmente están unidos por 









Las  uniones  se  realizan  a modo  de  articulación.  El  dintel  sobre  el  que  se  apoyan  los 
faldones  salva  una  luz  de  3.000 m  con  un  ángulo  de  18.43°  y  se  prolonga  1.03 m  de 
voladizo, de forma que su longitud total es de 4.200 m. 





El  sistema  de  correas  consta  de  8  correas  en  el  faldón  fijo,  disponiendo  de  juntas  de 
dilatación cada 30 metros con el fin de asegurar la discontinuidad de las correas. 
La estructura tiene un sistema de arriostramiento lateral a lo largo de sus caras laterales, 














Esta  disposición,  supone  la  división  de  la  Planta  en  dos  agrupaciones,  una  por  cada 
máquina de 500 kW del inversor, quedando agrupados en un edificio. Junto al edificio se 
ubica un centro de transformación dotado de dos transformadores de 630 kVA.  


















fotovoltaica El Coronil  IV con una  línea soterrada de 15 kV situada en  la  localidad de El 
Coronil, mediante una  línea eléctrica en doble  circuito  tipo  subterráneo entubado,  con 
una tensión de 15 kV, nivel de aislamiento según lista 2 (MIE‐RAT 12), y una frecuencia de 
50 Hz. La sección de toda la línea será de 240 mm2, con cable tipo RHZ1 AI 18/30 kV. 
La  canalización estará  formada por  seis  tubos de PVC de 200 mm, de manera que dos 
tubos pertenezcan a la futura línea de evacuación de la planta “El Coronil V” mientras que 








Se  han  descrito  las  instalaciones  fotovoltaicas  comerciales  que  nos  han  servido  de 









experimental. Los datos  recogidos en  la planta  fotovoltaica, durante  los meses de Mayo, 
Junio, Julio y Agosto de 2010, se han filtrado para estudiar y analizar las variables eléctricas 
de  los módulos  fotovoltaicos  del mismo modelo  y  características  a  los  utilizados  en  las 
instalaciones  experimentales,  bajo  unas  condiciones  ambientales  similares  de 
funcionamiento,  con  el  fin  de  comparar  el  funcionamiento  de  los  módulos  en  ambas 
instalaciones.  
La  segunda  instalación  fotovoltaica  descrita  (Coronil  IV),  corresponde  a  una  planta 
agroenergética de 1 MW de potencia nominal, con un total de 4 464 paneles fotovoltaicos 
montados  sobre  la  cubierta  del  invernadero  o  instalación  agroenergética.  Los módulos 
fotovoltaicos  se  corresponden  al mismo modelo  elegido  en  la  instalación  anterior.  Del 
mismo modo  se ha descrito  la distribución del campo  fotovoltaico,  características de  los 
módulos, estructura de la instalación y sus principales elementos eléctricos. Esta aplicación 
fotovoltaica  implica que el módulo se encuentre cercano a  la cubierta del  invernadero,  lo 
que  cuestiona  si  las  altas  temperaturas  del  interior  del  invernadero  afectan  al modulo, 
debido a  la transferencia de calor. Por este motivo, un prototipo que engloba una unidad 
estructural  de  toda  la  instalación,  con  las mismas  características  y materiales,  ha  sido 








on  a  fixed  structure.  The  study  includes  the  description  of  the  photovoltaic  plant, 




the electric elements which  take part  in  the plant. This plant has  six different makes of 
modules, with a  total of eight different  levels of power. Using data  from  the  solar plant 
from  the  different  panel models,  one  of  them was  selected  due  to  it  providing  better 
electrical behavior at high temperature. This is the one that was used in our experimental 
facilities.  The  collected measured data  in  the photovoltaic plant,  in  the months of May, 
June, July and August 2010, were screened to study and analyze the electrical variables of 
PV  modules.  These  had  the  same  model  and  features  to  those  used  in  experimental 





was  chosen  from  the  other  plant.  Similarly,  the  description  and  distribution  of  the 
photovoltaic  system,  the  design  of  the  structure  which  supports  the  panels,  and  the 
electrical  elements were  added.  This photovoltaic  application  implies  the modules were 
near the plastic roof of the greenhouse, so the high temperatures reached  inside  it could 
affect the panel behavior due to the heat transfer between inside and the air channel. For 
this  reason,  an  experimental  facility  had  been  designed  and  built  in  order  to  study  this 
influence. Moreover, the space of the air channel and the plastic of the roof were modified, 









Este  apartado  está  dedicado  a  la  descripción  de  las  instalaciones  fotovoltaicas 
experimentales,  diseñadas  para  el  estudio  y  análisis  del  comportamiento  eléctrico  de  los 
paneles  fotovoltaicos.  Se  presentan  las  diferentes  configuraciones  ensayadas  para  cada 
instalación,  planteadas  con  el  fin  de  estudiar  la  posible  mejora  en  el  comportamiento 




la  estación meteorológica  utilizada  en  el  registro  de  los  datos  que  nos  informan  de  las 
condiciones ambientales. 
La  instalación  fotovoltaica  sobre  cubierta  metálica  engloba  dos  configuraciones,  una 
mediante refrigeración por convección natural y otra por convección  forzada. Cada una de 
ellas  engloba  diferentes  casos,  diferenciándose  en  la  separación  existente  entre  el  panel 
fotovoltaico y la cubierta metálica. Con todas ellas, se pretende estudiar el comportamiento 
eléctrico del panel en  cada  caso,  comparando  las  configuraciones para determinar  la más 
idónea  y  desarrollar  un  modelo  experimental  que  nos  determine  la  temperatura  de 
funcionamiento y su rendimiento en función de las variables influyentes. 
Sin  embargo,  la  instalación  sobre  la  cubierta  de  invernadero  ha  sido  diseñada  para  la 








cubierta  metálica  para  diferentes  condiciones  de  refrigeración  con  aire  por  su  cara 
posterior,  se  ha  diseñado  una  instalación  experimental  que  consta  de  dos módulos  de 
iguales  características.  Ambos  se  fijarán  a  una misma  estructura  soporte,  con  la misma 
inclinación y bajo  las mismas condiciones ambientales,  sin embargo  sólo uno de ellos  se 
colocará sobre una superficie metálica, creando un canal de aire entre ambas superficies. 





La  técnica  de  refrigeración  estudiada  consiste  en  la  utilización  de  aire  como  fluido 
caloportador,  circulando  por  el  conducto  creado  entre  la  cara  posterior  del  panel  y  la 
cubierta metálica aprovechando el “efecto chimenea” creado por convección natural y en 
convección forzada por un ventilador. 
El  estudio  de  esta  instalación  en  convección  natural  se  centrará  en  analizar  el 
comportamiento  de  las  variables  eléctricas    entre  ambos módulos  fotovoltaicos,  el  de 
referencia  y  el  panel  sobre  la  cubierta  metálica  y  la  mayor  o  menor  influencia  de  la 
temperatura de funcionamiento del panel en cada caso. Además, se analizarán las variables 
eléctricas y temperaturas para diferentes secciones de paso de aire, con el fin de conocer la 







Con  esta  configuración  se  pretende  comparar  la  evolución  de  las  temperaturas  y  las 
variables eléctricas entre el panel de referencia (aislado y bajo las condiciones ambientales) 
y el panel  sobre  la  cubierta metálica  refrigerado por  convección  forzada para diferentes 
secciones  de  paso  de  aire.  Cada  sección  se  ha  ensayado  a  tres  regímenes  de 
funcionamiento del ventilador, fijando tres velocidades   forzadas del aire en el canal para 
poder estudiar su influencia en la respuesta eléctrica del panel fotovoltaico.  
Por último,  se  llevará  a  cabo un estudio  comparativo de  todos  los  resultados obtenidos 
para  ambas  configuraciones,  convección  natural  y  forzada,  analizando  la  influencia  de 
variables  tales  como  el  espesor  del  canal  de  aire  y  la  velocidad  forzada  sobre  la 
temperatura y eficiencia eléctrica del panel, comparándolo con el panel de referencia para 




fijar  los paneles  fotovoltaicos que  se pretenden ensayar, para una geometría dada. Los 
dos paneles  se  soportan en una estructura  tal y  como  se presenta en  la Figura 3.9.  La 
estructura  soporte  consta  de  unos  perfiles  L35  de  acero  galvanizado  y  dos  pletinas 












Los paneles  fotovoltaicos  fijados mediante  tornillos a sus  soportes, se colocan sobre una 
estructura base que  los elevará unos 750 mm del suelo, como se aprecia en el siguiente 










La  estructura  definida,  ha  sido  diseñada  con  el  fin  de  fijar  y  soportar  los  paneles 










de  ellos  lo  designaremos  como  Panel  A  y  otro  como  Panel  B.  Ambos  paneles  de  silicio 













su  cara  posterior  de  cualquier  superficie.  El  comportamiento  eléctrico  de  este  panel  así 
como  la temperatura que alcance se toma de referencia, como  la temperatura normal de 
funcionamiento  de  un  panel  fotovoltaico  libre  sobre  estructura  fija,  dado  que  no  está 
instalado  sobre ninguna  cubierta y no  le puede afectar  la  temperatura de ningún  sólido 
cercano, únicamente se verá afectado por las condiciones ambientales.  
En  cambio,  el módulo  fotovoltaico  designado  como  Panel  B,  ubicado  también  sobre  la  
estructura soporte presenta   una plancheta metálica en  la parte posterior del módulo, de 
pequeño  espesor  que  simula  la  cubierta  de  cualquier  vivienda  o  nave  industrial.  Esta 
plancheta  se  calentará  conforme  aumente  la  temperatura  ambiente  y  la  del  módulo 
fotovoltaico,   por  lo que existirá un  intercambio de calor entre ésta y el módulo,  lo cual 
originará  un  aumento  de  la  temperatura  de  funcionamiento  del  panel  fotovoltaico.  
Estudiaremos el efecto de esta  temperatura en el módulo, en su  rendimiento eléctrico y 
potencia  generada,  y  también  analizaremos  su  comportamiento  eléctrico  utilizando 
diferentes métodos  de  refrigeración mediante  convección  natural  y  convección  forzada, 
creando  un  canal  de  aire  entre  el  panel  y  la  plancheta  metálica.  Para  ambas 











En  la  primera  configuración  ensayada,  convección  natural,  estudiaremos  el 
comportamiento eléctrico de ambos paneles, variando  la sección de paso de aire bajo el 
panel  B.  Con  los  resultados  obtenidos,  se  estudiarán  las  variables  eléctricas  de  ambos 
paneles  y  así  poder  estudiar  la  influencia  térmica,  al  estar  colocado  sobre  una  cubierta 
metálica  (panel B), comparándolo con el panel A y además, elegir  la sección del canal de 
aire que permita una mayor refrigeración del panel y con ello, mejor rendimiento. 




















conectado en serie ente el ventilador y su  toma de corriente, nos ha permitido  fijar  tres 













en el análisis  como el  valor experimental de  la  temperatura de  funcionamiento de  cada 
panel.  
En  el  canal  de  aire  entre  el  panel  B  y  la  plancha metálica  se  ubican  cuatro  sondas  de 





en  la  entrada  como  en  la  salida.  El  caudal  de  aire  se  puede  calcular mediante  los  dos 
anemómetros  (AN1  y  AN2)  que miden  la  velocidad  del  aire  a  través  del  conducto  de 








En  la  siguiente  figura  se  muestra  la  ubicación  de  todos  los  sensores  mencionados, 





que  los módulos  (Figura  3.14).  Junto  a  la  instalación  experimental,  se  dispone  de  una 




fotovoltaicos  para  diferentes  configuraciones.  Para  ello,  necesitamos medir  las  variables 

































cortocircuito  (Isc),  punto  de  máxima  potencia  (Pm)  y  sus  correspondientes  valores  de 





crea el cortocircuito para obtener  la  Isc  ,  la resistencia va aumentando considerablemente 
hasta que se llega al circuito abierto Voc . Con una frecuencia alta de muestreo, se obtienen 






























En  esta  sección  describiremos  cada  uno  de  ellos,  incluyendo  sus  principales 
características. 
 TRANSMISOR DE HUMEDAD RELATIVA Y TEMPERATURA AMBIENTE 
Este  transmisor  (Figura  3.16)  nos  proporciona  conjuntamente  las  medidas  de 
temperatura  ambiente  y  humedad  relativa.  La medida  de  la  temperatura  se  realiza 
mediante un sensor de temperatura Pt1000, que se basa en la variación de la resistencia 
del platino con  la  temperatura.  La humedad  relativa  se mide mediante un dispositivo 
capacitivo  HC1000  de  estado  sólido,  que  cambia  sus  características  eléctrica 






En  resumen,  la  temperatura  hace  variar  la  resistencia  de  una  sonda  de  platino, 
mientras que la humedad relativa varía las propiedades dieléctricas del material. 
‐ Principio de Operación 















Un  RTD  se  fabrica  para  tener  un  valor  nominal  ‘R0’  a  una  temperatura  dada  (por 
ejemplo 1000 ohms a 0°C). Al medir su resistencia a una temperatura desconocida y 
al  compararla  con  R0  (valor  que  se  debe  ajustar  el  resistor  de  referencia),  puede 














 Identificación: Se  identifican por el metal del que se componen  (según  la  tabla 
periódica) y  la  resistencia que presentan a 0°C. Ejemplo; Pt100, Ni120, Cu200, 
etc. 






Para  la medida  de  la  humedad  relativa  se  utiliza  un  sensor  capacitivo.  Los  sensores 






Por  lo que el  valor de C del  condensador  va  a  variar dependiendo de  la  cantidad de 
moléculas de agua que estén presentes entre las placas. En consecuencia basta medir, o 
convertir  el  cambio  de  capacitancia,  a  otro  tipo  de  variable  eléctrica  más  fácil  de 
manejar, lo anterior se puede lograr con un puente de Wheatstone de condensadores, o 
un  circuito  resonante,  o  también  utilizar  el  condensador  como  componente  de  un 
oscilador estable que varía su frecuencia de acuerdo al cambio de C. 
La  implementación  de  este  sensor  puede  ser  de  variadas  formas,  ya  sea  con  placas 
cilíndricas concéntricas o placas rectangulares paralelas. También se puede emplear un 







malla  fina  de  oro  que  permite  el  paso  del  gas,  pero  retiene  impurezas.  Como 
dieléctrico  se  utiliza  un  material  higroscópico  poroso  (cerámico)  que  rodea  el 
alambre, el cual absorbe el agua de  la muestra, aumentando aun más  la constante 







































es el de evitar que en  la toma de medidas de  la humedad relativa y de  la temperatura 
afecte  la  radiación  solar.  Actualmente  existen  dos  tipos  de  apantallamiento,  los  que 
funcionan con ventilación forzada o los de ventilación natural, siendo éste último tipo el 
que se dispone en la instalación. 
Este  dispositivo  de  apantallamiento múltiple  protege  al  sensor  de  temperatura  de  la 
radiación directa y difusa, ya que, si ésta incidiese directamente sobre él, se registrarían 
medidas muy superiores a  la real. Su efecto sobre el sensor de humedad Relativa es el 








































desconocida  provoca  la  flexión  de  la  membrana  y  por  tanto  una  variación  de  las 
resistencias proporcional y lineal a la presión aplicada. 
La Figura 3.22 refleja la disposición eléctrica de un puente de Wheatstone, siendo Rx un 
valor  desconocido  que  queremos  encontrar,  mientras  que  R1,  R2,  R3  son  valores 
conocidos (R2 es un valor variable). Con este circuito se busca el equilibrio, es decir, que 
































susceptible  a  las  fluctuaciones  de  temperatura  (el  sensor  debe  tener  compensada  la 
temperatura).  




















Para  obtener  las  medidas  de  velocidad  y  dirección  del  viento  se  ha  utilizado  un 
anemómetro ultrasónico (Figura 3.24), cuya principal ventaja es que emplea un sensor 
único sin partes móviles para la obtención de estas medidas. 
Normalmente  la  velocidad  y dirección del  viento  se mide por  sensores  separados.  La 
dirección del viento se ha determinado por veletas durante muchos siglos, actualmente 
se utilizan como  sensores meteorológicos pequeñas veletas para  impulsar el contacto 
deslizante  de  un  potenciómetro  circular  que  proporciona  una  resistencia  variable,  o 
señal  eléctrica  proporcional  a  la  dirección  del  viento  en  grados  a  partir  del  norte, 
conocida como la banda muerta del sensor. 







 La  calibración  puede  realizarse  en  el  lugar  (una  simple  verificación  de  ‘viento 
cero’). 
 Es  de  poco  peso  y  compacto  con  un  montaje  estándar.  El  procesamiento 













































Estos piranómetros  reciben  la  radiación solar de  toda  la bóveda celeste de  forma que 
con ellos se puede medir  tanto  la  radiación global como  la difusa, si bien, para medir 
esta última es necesario instalar una banda de sombra, que bloquee la radiación directa 
recibida del Sol, evitando con ello la visión del disco solar en su recorrido diario. 











Estos  piranómetros  se  basan  en  el  efecto  termoeléctrico,  por  el  cual  se  genera 
electricidad a partir de  la diferencia de  temperatura entre diversas zonas del aparato, 
gracias  a  termopilas  que  tienen  la  capacidad  de  resistir  el  choque  y  las  vibraciones 
mecánicas. 
Cuando el sol ilumina al piranómetro, la radiación absorbida produce una disipación de 
calor  hacia  los  bordes  del  disco  cerámico.  La  temperatura  en  el  centro  del  disco  es 
mayor debido a la resistencia térmica del disco. Esta diferencia de temperaturas genera 
una  señal eléctrica proporcional en origen a  la propia  irradiación absorbida y de este 
modo se puede calcular el valor de la radiación. 
Los piranómetros utilizados constan de dos cúpulas, cuya  función principal es  filtrar  la 
radiación infrarroja procedente de la atmósfera y la radiación de onda corta procedente 
del  sol,  evitando  que  alcance  el  receptor  (Figura  3.27).  Está  constituido  por  una 
termopila,  cuya unión  caliente está  recubierta de una pintura de alta absortividad. El 
cuerpo del instrumento, constituido por una pieza cilíndrica de bronce protegida por un 
disco de guarda pintado para reducir la absorción de irradiación solar, aloja los circuitos 
electrónicos  y  sirve  de  sumidero  de  calor  para  la  unión  fría  de  la  termopila.  El 
instrumento está dotado de un desecante para evitar la condensación en el interior del 
instrumento  y  de  un  nivel  de  burbuja  para  facilitar  la  nivelación.  Mientras  que  su 








Como  se mencionó  previamente,  la medida  de  la  radiación  difusa,  o  radiación  solar 
procedente de la dispersión de los rayos solares por los constituyentes atmosféricos, se 
realiza  con  piranómetros,  a  los  que  se  acopla  un  elemento  denominado  banda  de 
sombra, cuya función es evitar que la radiación directa alcance el receptor. 
La banda de sombra debe de ser colocada en un lugar donde se asegure la incidencia del 
sol durante  todo el periodo del  año  y durante  todo el momento del día, esto quiere 
decir que no se podrá instalar la banda de sombra entre árboles o edificios, también es 




3.28),  la banda de  sombra evita que  incida  sobre el  sensor una parte de  la  radiación 
difusa proveniente del cielo, por lo que es necesario aplicar un factor de corrección a las 
medidas. Debido  al  carácter  anisótropo  de  la  radiación  difusa,  el máximo  se  registra 
próximo al sol, hace que  la determinación de este factor de corrección sea compleja, y 















































Para  la obtención de  la medida de  la radiación global, se precisa además de una célula 
fotovoltaica  monocristalina  (Figura  3.29),  a  nivel  comparativo  con  los  piranómetros 
espectrales definidos. 
Un  sensor  fotovoltaico  se  compone  de  una  célula  solar  que  produce  una  corriente 
eléctrica proporcional a la irradiación incidente, mediante el efecto fotovoltaico. Debido 
a que  la respuesta espectral de  las células  fotovoltaicas no coincide totalmente con el 
espectro  solar,  la medida  de  una  célula  fotovoltaica  es menos  fiable  que  la  de  un 






permite  convertir  la  radiación  solar  que  incide  sobre  ella  directamente    en  energía 
eléctrica  gracias  al efecto  fotovoltaico. Cuando  la  luz, que es un  flujo de  fotones  con 
determinada energía, incide en el material semiconductor con el que se fabrica la célula, 
cada fotón puede ceder su energía a  los electrones del material de forma que pueden 
moverse  libremente,  generándose  una  corriente  eléctrica.  Para  poder  extraer  la 






















































Una  posible  desventaja,  que  afecta  al  uso  de  este  dispositivo  para  medir  la 
temperatura, es  la  resistencia de  los RTD. Al  ser  tan baja,  la  resistencia de  los hilos 
conductores  que  conectan  el  sensor  puede  provocar  errores  importantes.  En  la 
denominada  técnica  de  dos  hilos  (Figura  3.32a),  la  resistencia  se  mide  en  los 
terminales del sistema de adquisición de datos, por  lo que  la  resistencia de  los hilos 
forma parte de  la  cantidad desconocida que  se pretende medir. Por el  contrario,  la 
medición a cuatro hilos (Figura 3.32b) mide la resistencia en los terminales del sensor, 
con lo cual la resistencia de los hilos queda eliminada de la medida. La contrapartida es 

















































La  velocidad  en  el  interior  del  canal  se  mide  mediante  transmisores  de  velocidad 
térmicos, de película caliente. Este sensor mide la disipación de calor desde un conductor 







Con  el  fin  de  de  ser  lo  más  precisos  en  la  medición,  se  han  utilizado  dos  tipos  de 
anemómetros  de  película  caliente,  difiriendo  en  el  rango  de  medida.  En  convección 
natural,  las velocidades del flujo de aire no son muy elevadas, el rango del anemómetro 
utilizado  es  de  0‐2 m/s, mientras  que  en  convección  forzada  se  variar  el  régimen  de 










que  produce  sobre  un  alambre  que  tiene  una  temperatura  superior  a  la  del  fluido 
circundante. Cuando circula una corriente de aire, se produce un  intercambio de calor 
entre  el  fluido  y  la  sonda,  dependiendo  la  cantidad  de  calor  intercambiando  con  la 
velocidad del fluido. Como la conductividad de los metales depende de su temperatura, 
puede  calibrarse  el  dispositivo  para  que  en  función  de  la  temperatura  de  equilibrio 

































de  funcionamiento.  Con  tal  fin,  el  Departamento  de  Tecnología  Electrónica  de  la 
Universidad Politécnica de Cartagena  ha diseñado una carga electrónica que podrá ser 









Para  obtener  finalmente  la  curva  característica  completa  de  un módulo  fotovoltaico 
deberá  funcionar  no  solo  como  carga  sino  también  como  generador,  ya  que  para 














El  principio  de  operación  de  la  carga  para  las  diferentes  respuestas  del  panel 
fotovoltaico, así como los elementos incorporados para tal fin se incluye en el Anexo C. 
 SISTEMA DE ADQUISICIÓN DE DATOS 
El  sistema  de  adquisición  de  datos  utilizado  es  Data  logger  34980A,  y  la  tarjeta 
multiplexora  34921A  de  Agilent,  ambos  nos  proporcionan  un  software  muy  útil  y 
sencillo para la toma y recogida de datos, crear una base de datos y representación de 








acomodar  hasta  560  mediciones  de  2  hilos  o  1024  canales  multiplexor.  El  34980A 
también incluye USB, Ethernet y GPIB como interfaces estándar para la PC, es fácilmente 




El Data  logger  34980A  tiene  capacidad  para  8 módulos  para  darle  la  flexibilidad  que  
necesita. Se puede elegir entre 21 módulos diferentes para definir la configuración que 































puede hacerse de  forma  fácil,  con el uso de hojas de  cálculo. El  software utiliza un 
entorno de hojas de cálculo familiar, la racionalización de las necesidades de prueba y 
medición. Simplemente hay que  identificar    las medidas que desee adquirir,  iniciar el 
proceso,  y  ver  los datos mostrados en  la pantalla del ordenador.  Se pueden utilizar 






Una vez que se tienen  la tarjeta multiplexora conectada a  la  instrumentación, el data 
logger  encendido  y  conectado  al  PC,  se  procederá  a  la  configuración  de  cada 
instrumento  en  su  canal  correspondiente,  a  la  recogida  de  datos,  representación 





programe en  los diversos  canales permitiendo en  veces posteriores acceder a ella y 
hacer los cambios que se vean oportunos. Para ello, se hará click en Configuration, que 







Una vez creada  la configuración, hay que  identificar cada uno de  los  instrumentos y 
añadirlos en su canal correspondiente. Dentro de  la pestaña Configure Instrument, se 
selecciona  la  opción  Connected  Instrument  y  se  pincha  en  Add  Instrument.  Nos 
aparecerá una nueva pantalla,  tal  y  como  se muestra en  la  Figura 3.39. Para poder 




Una  vez  conectado  se  mostraran  todos  los  canales  de  las  tarjetas  que  se  hayan 
introducido en el data  logger. El  siguiente paso es  ir  configurando  la  instrumentación 










correspondiente  cuadradito  de  la  columna  Scan.  En  la  siguiente  columna, Name,  nos 
permite  introducir  el  nombre  del  canal  que  corresponderá  con  la  instrumentación 
conectada.  La  medida  se  seleccionará  en  la  columna  anexa,  eligiendo  de  entre  las 
opciones que aparecen. 
En  las  columnas  restantes,  measurement  y  scaling  se  puede  modificar  el  rango  de 
medida, así como poder hacer un cambio de unidades o de medida en  función de  los 
datos se quieran recoger, ya que la señal que llega al sistema pueden ser Amperios y lo 












desean  testear.  Tan  solo  hay  que  escogiendo  lo    que  se  desee  antes  de  empezar  el 
registro. 
Seleccionada  todas  las  variables,  por  último  hay  que  pinchar  en  el  botón  Start    y  se 
comienza el escaneo de  los canales que se han configurado. En  función de  los valores 
que  se hayas escogido en el Data Control, el  análisis parará en el  tiempo  asignado o 
continuara indefinidamente hasta que se presione el botón Stop. 
Una  vez  finalizado  el  escaneo,  automáticamente  aparece  una  ventana,  Scan  and  Log 
Summary,(Figura 3.42). Desde ella se puede modificar el nombre del registro de datos, 
propietario, comentarios y además se tienen todas  las opciones para  la exportación de 





















El diseño de esta  instalación experimental está  inspirado en  la  instalación agroenergética  
Coronil IV descrita en una sección anterior. La instalación de ensayo consiste en una réplica  
de  una  unidad  estructural  de  la  instalación  comercial,  constituida  por  una  estructura 
metálica  destinada  a  soportar  cuatro  módulos  fotovoltaicos  sobre  la  cubierta  del 
invernadero.  La  instalación  experimental  constituida  por  paneles  del mismo  fabricante, 
idénticas característica, colocados a idéntica inclinación, y la estructura soporte se procuró 
que fuera lo más fiel posible a la original.  
Esta  instalación experimental, al  igual que  la  instalación original de referencia, dispone de 
un espacio libre entre la cubierta del invernadero y los paneles fotovoltaicos, permitiendo 
el  paso  de  aire  a  través  de  un  canal  divergente  a  través  del  cual,  se  creará  un  ‘efecto 
chimenea’ mediante convección natural.   Se ha  incorporado en su  interior un calefactor, 
controlado con un PID, para simular diferentes condiciones de  temperaturas  internas del 
invernadero. 
El  objetivo  planteado  es  estudiar  el  comportamiento  eléctrico  de  los módulos  sobre  la 
cubierta  de  un  invernadero,  existiendo  un  canal  de  aire  entre  ambas  superficies.  Esta 
instalación  difiere  de  la  anteriormente  descrita  (en  convección  natural),  no  sólo  a  nivel 
estructural, sino que la cubierta sobre la que están emplazados los paneles es de plástico. 
Además, el  interior del  invernadero presenta unas condiciones de elevadas temperaturas, 
mayores  en  su  parte  superior,  cubierta.  El  estudio  de  esta  instalación  se  centra, 
análogamente a  la otra  instalación experimental, en analizar  las variables eléctricas y  su 
dependencia  con  la  temperatura. También  se pretende estudiar  la posible  influencia del 
calor dentro del  invernadero en el comportamiento eléctrico de  los módulos, para dicha 
configuración.  
Una  vez  obtenidos  los  resultados  para  estas  condiciones,  se  plantearan  diferentes 
configuraciones  estructurales  que  persigan  una  mejora  en  la  producción  eléctrica. 
Considerando  la dependencia de  la eficiencia eléctrica del panel  con  su  temperatura de 
funcionamiento,  las  configuraciones  adoptadas  pretenden  reducir  la  temperatura  de  los 
módulos que  a priori parece estar afectada en mayor o menor medida, por el  reducido 
espacio  entre  la  cubierta  de  plástico  y  los  paneles,  y  por  la  transferencia  de  calor  del 
interior del invernadero. Por ello, se han adoptado dos secciones de paso de aire entre los 
módulos y el plástico,  la que marcaba el diseño de  la  instalación original y otra mayor, y 
además, para cada una, se ha incorporado un material aislante sobre el plástico evitando la 
















instalación  experimental  constituida  por  paneles  del  mismo  fabricante,  idénticas 
















las  variables  reflejen  unas  condiciones  de  trabajo  tales,  que  los  resultados  que  se 
obtengan  sean  los más  cercanos posibles a  la  realidad para que  sean de aplicación  las 
conclusiones obtenidas de ellos. 
Figura 3.46 Invernadero de referencia, Coronil IV e instalación experimental. 
Ambas  instalaciones  presentan  un  espacio  libre  entre  el  invernadero  y  los  paneles 
fotovoltaicos, creado con el fin de permitir la circulación de aire a su través reduciendo en 
alguna medida la transferencia de calor de interno del invernadero a los módulos (Figura 
3.46).  Este espacio  libre da  a  lugar  a un  canal divergente,  con el  inconveniente que  la 











La estructura metálica consta de dos  tipos diferentes de perfiles,  los que constituyen  la 
estructura  base,  pintados  en  color  verde  en  la  Figura  3.47  y  los  que  sostienen  a  los 
paneles, representados de color rojo en la misma. Ambos perfiles, al igual que el resto se 






































La unión entre  los  carriles y estas piezas  se   estableció 
empleando  la  tornillería adecuada, M10x25F, mostrada 














Consta  de  dos  piezas  unidas  con  bisagras  que  le 
permiten un giro de casi 180°. Se han utilizado para unir 














Estas  pinzas  están  diseñadas  para  la  sujeción  de  los 










El  plástico  empleado  en  el  invernadero  de  la  instalación  experimental  es  el mismo  al 
utilizado en la instalación agroenergética Coronil IV, Polietileno de baja densidad (PEBD). 
La razón de su uso se debe a la característica más destaca del Polietileno, el alargamiento 















Como  se  mencionó  previamente,  la  estructura  descrita  soporta  cuatro  módulos 
fotovoltaicos,  orientados  al  Sur  con  una  inclinación  de  22°  (Figura  3.49)  y  para 
identificarlos han  sido numerados del 1 al 4 desde  la parte  inferior a  la  superior. Estos 
módulos  son  del  mismo  fabricante  y  modelo  que  los  utilizados  en  la  instalación 
agroenergética Coronil  IV, mismos que  los también empleados en  la anterior  instalación 
experimental, cuyas especificaciones se mostraron en la Figura 3.12. 
Los paneles han sido conectados en serie dos a dos, es decir el panel 1 con el 2 (grupo A) y 












El  diseño  de  esta  instalación  experimental  se  realizó  para  estudiar  el  comportamiento 
eléctrico  de  los  paneles  sobre  su  cubierta  para  la  configuración  descrita,  además  de 
analizar  si  la  separación  existente  entre  el  plástico  de  la  cubierta  y  los  paneles  es 
suficiente  para  evitar  la  influencia  del  calor  interno  del  invernadero  en  la  respuesta 
eléctrica de  los módulos. Con  tal  fin,  se plantearon diferentes  configuraciones que nos 
permitirán comparar y seleccionar la configuración más idónea para futuras instalaciones. 
La primera  configuración  (denominada Configuración 1)  se  corresponde  con  la descrita 
hasta  ahora,  siendo  fiel  al  diseño  de  la  instalación  de  Coronil  IV  y  considerada  de 
referencia, con una separación entre paneles y plástico de 15 cm en la entrada y de 29 cm 
a  la  salida.  La  segunda  configuración  estudiada  (Configuración  2),  se  diferencia  de  la 





está  comprendido  entre  los  paneles  fotovoltaicos  y  la  cubierta  de  plástico  y  en  la 
configuración 4 entre  los módulos y el material aislante. El espesor del canal de aire en 
ambas configuraciones no es exactamente de  las mismas dimensiones, debido a que se 
ha respetado el diseño de  la estructura  inicial, y éste no nos ha permitido establecer  la 









DIN‐A‐MITE)  nos  permite  simular  diferentes  condiciones  de  temperatura  interior, 
pudiendo aumentar la temperatura y posteriormente analizar si influye en la producción 
eléctrica de los paneles.  
En  resumen,  se  ha  estudiado  la  influencia  de  la  transferencia  de  calor  del  interior  del 







Para  el  estudio  y  análisis  de  las  configuraciones  descritas,  se  han  instalado  diferentes 
sensores y aparatos de registro de medida. En la presente sección se pretende nombrar la 
instrumentación utilizada así como su ubicación y finalidad.   
La  temperatura  de  cada  panel  fotovoltaico  es  medida  mediante  tres  sondas  de 
temperatura  Pt100,  adheridas  simétricamente  a  la  cara  posterior  del  panel.  Las 
correspondientes al panel 1 se han denominado; P1.1, P1.2 y P1.3, las del panel 2 como; 
P2.1, P2.2, P2.3 y así con cada módulo Figura 3.52a. En total se disponen de doce sondas 
de  temperatura,  que  nos  permitirá  conocer  la  distribución  de  temperaturas  en  los 











a partir de  la velocidad  registrada por  los 4 anemómetros, colocados dos en  la entrada 




utilizadas para medir  la  temperatura del panel. Se han utilizado un  total de 12  sondas, 
colocadas simétricamente a las de los paneles fotovoltaicos (Figura 3.52b). Estos sensores 
se han denominado de  forma  similar a  las de  los paneles de modo que  las  tres  sondas 
adheridas al plástico bajo el panel 1  son PL1.1, PL1.2  y PL1.3,  las  simétricas al panel 2 
PL2.1, PL2.2, PL2.3 y así sucesivamente. 
Por último, nos queda mencionar  los  sensores utilizados en el  interior del  invernadero 
para  medir  la  temperatura  alcanzada  en  él.  Se  han  colocado  cuatro  sondas  de 
temperatura,  similares  a  las ubicadas en el  canal de  aire,  sobre unos  soportes que  las 
elevan del suelo y las posiciona a media altura, permitiendo así medir la temperatura del 













Las  condiciones  ambientales,  radiación  solar,  temperatura  ambiente,  velocidad  y 
dirección del viento son medidas con la misma estación meteorológica utilizada en la otra 
instalación experimental. Para el registro de datos de esta instalación, se ha modificado la 
inclinación  del  piranómetro,  haciéndola  coincidir  con  la  que  disponen  los  paneles 
fotovoltaicos (22° respecto la horizontal). 
Las variables eléctricas de  los paneles fotovoltaicos son medidas de  la misma forma que 
se midieron en  la  instalación experimental anteriormente descrita, utilizando  las mismas 
cargas electrónicas. En esta instalación, cada carga nos mostrará la curva característica de 
dos paneles fotovoltaicos conectados en serie. De ella podremos obtener  los valores de 
tensión de  circuito  abierto  (Voc),  intensidad de  cortocircuito  (Isc)  y el punto de máxima 
potencia (Pm). 
Todas las variables medidas son registradas por el mismo sistema de adquisición de datos 
conectado  al  ordenador,  para  poder  tratarlos  y  analizarlos  posteriormente.  El 















Los aparatos de medida utilizados  son  los mismos que  los presentados en  la estación 












Estos sensores presentan  las mismas características que  los descritos en  la  instalación 
anterior, incluidas en las tablas; Tabla 3.3, Tabla 3.4 y Tabla 3.5. La única diferencia es su 
emplazamiento. Los sensores de humedad y temperatura ambiente y el anemómetro se 






mismo  modelo  que  se  disponía  en  la  estación  meteorológica  (EE21)  por  ser 
recomendado para la utilización al aire libre, al poseer un elemento de protección y por 






ambas  medidas,  abarcando  los  360°  y  presenta  una  puesta  en  funcionamiento  en 









El piranómetro  fijado en  la  instalación anterior, no se ha cambiado de ubicación puesto 
que  ambas  se  encuentran muy  próximas  y  con  la misma  orientación.  Lo  que  si  se  ha 
modificado  ha  sido  su  inclinación,  adoptándole  la  que  tienen  los  paneles  sobre  el 
invernadero (22°).  
3.2.2.2.2 INSTRUMENTACIÓN DE LAS VARIABLES DE OPERACIÓN DE LA INSTALACIÓN   
Los  sensores  utilizados  para  medir  las  variables  de  operación  de  la  instalación  se 
presentaron previamente, indicando su finalidad y ubicación, siendo: 








En  esta  sección  se  pretende  detallar  el  funcionamiento  de  cada  uno,  así  como  sus 
especificaciones técnicas. Dado que algunos de estos sensores se corresponden al mismo 















 TRANSMISOR DE  TEMPERATURA DEL AIRE  EN  EL  CANAL    Y  EN  EL  INTERIOR DEL 
INVERNADERO 
















Un  RTD  se  fabrica  para  tener  un  valor  nominal  ‘R0’  a  una  temperatura  dada  (por 
ejemplo 1000 ohms a 0°C). Al medir su resistencia a una temperatura desconocida y 
al  compararla  con  R0  (valor  que  se  debe  ajustar  el  resistor  de  referencia),  puede 

















 Identificación: Se  identifican por el metal del que se componen  (según  la  tabla 
periódica) y  la  resistencia que presentan a 0°C. Ejemplo; Pt100, Ni120, Cu200, 
etc. 
 Precision de  los RTD  (dada  alrededor de  los 0°C, donde es mayor): Clase A es 
±0.15°C y Clase B es ±0.30°C.  




















El  aerotermo  utilizado  nos  permite  aumentar  la  temperatura  del  interior  del 




El  aerotermo  eléctrico  está  dotado  de  un  ventilador  axial,  que  permite  unificar  la 
temperatura del  aire.  El  ventilador estará  siempre en  funcionamiento  y  la  resistencia 













fin de  fijar una  temperatura en el  interior del  invernadero,  superior a  la existente. La 

































la  configuración  prototipo  fiel  a  la  instalación  comercial  de  referencia,  como  para  otras 







por  su  cara  posterior  aprovechando  el  efecto  chimenea  creado.  Además  se  incluye  la 
descripción y  características de  la  instrumentación utilizada en  la medición y  registro de 
datos. 
La  primera  instalación  experimental  consta  de  dos  módulos  fijados  a  una  estructura 
soporte,  con  igual  inclinación  y orientación. Uno de  los paneles presenta una  superficie 
metálica bajo su cara posterior, existiendo un espacio entre ellas que constituye el canal de 
aire  de  refrigeración.  El  otro  panel,  sin  ninguna  superficie  inferior  se  considera  de 
referencia,  para  comparar  el  comportamiento  de  ambos.  Se  ha  descrito  las  diferentes 
configuraciones  estudiadas,  la  ubicación  de  todos  los  sensores  de  medida  y  las 
características de la instrumentación utilizada en la medida y registro de datos. 
La  segunda  instalación  experimental,  ha  sido  diseñada  y  construida  fiel  a  la  instalación 
agroenergética, Coronil IV, de la que se ha elegido una unidad estructural, constituida por 
una  estructura  metálica  destinada  a  soportar  cuatro  módulos  fotovoltaicos  sobre  la 
cubierta de plástico del invernadero. Esta instalación, replica de la comercial de referencia, 
dispone de un espacio  libre entre  la cubierta y  los módulos, permitiendo  la circulación de 
aire a través de un canal divergente, por el efecto chimenea creado por convección natural. 
El diseño de esta  instalación ha permitido modificar  la sección de entrada de aire,  lo cual 
nos permite comparar el  funcionamiento de  los paneles, al  igual que se ha modificado  la 
cubierta de plástico por un material aislante, para cada sección de estudio. Las diferentes 
configuraciones  de  estudio,  el  emplazamiento  de  los  sensores  utilizados  y  sus 
características se han detallado.  
CONCLUSIONS 
The  experimental  facilities  which  were  designed  and  built  for  the  study  have  been 
described. The description  includes  the  structural design  for  the prototype  configuration 
which  is  similar  to  the  reference  configuration of  a  commercial  facility,  as well  as other 
proposed  configurations.  This  was  in  order  to  study  a  possible  improvement  in  the 
electrical  performance  of  photovoltaic modules,  by  air  cooling  through  their  back  face 
taking  advantage  of  the  chimney  effect  created.  Furthermore,  the  descriptions  and 
characteristics of the sensors and instrumentations used to measure and register the data 
have been included. 










The  second  experimental  facility  has  been  designed  and  built  true  to  the  commercial 
agroenergetic facility (Coronil IV) from which the structural unit was chosen: consisted of a 
metal structure to support four photovoltaic modules on the plastic greenhouse roof. The 
designed prototype and  the original  facility contained a space between  the  roof and  the 
photovoltaic modules which allowed the air circulation through a divergent channel by the 
chimney  effect  created  by  natural  convection.  The  design  of  the  experimental  facility 
allowed  variation  in  the  inlet  air  section,  whose  purpose  was  to  compare  the  panels 
functioning  in each case, as well as the plastic roof was changed by an insulation material 





































El procedimiento  llevado a cabo en el  registro y  tratamiento de datos de cada  instalación 
experimental  es  muy  similar,  diferenciándose  en  el  número  de  variables  medidas  y  la 
frecuencia  de  muestreo  en  los  ensayos,  según  el  estudio  a  realizar.  El  proceso  se  ha 
automatizado  mediante el uso del software de Lab‐view® junto a la implementación de un 
código  encargado  de  registrar  los  valores  de  las  variables  a medir,  cada  15 minutos.  Las 
variables eléctricas del panel son medidas por la carga electrónica que se activará mediante 
la señal de disparo generada por una tarjeta de National Instrument®.    
Las medidas  de  las  variables  se  han  procurado  registrar  en  días  soleados  y  con  buenas 
condiciones  ambientales,  escogiendo  los meses  de mayor  radiación  solar  y  temperatura 
ambiente,  a  fin  de  poder  evaluar  la  influencia  de  la  temperatura  en  el  comportamiento 
eléctrico  de  los  paneles.  No  obstante,  los  datos  de  todas  las  variables  recogidas  son 
previamente estudiados para verificar si las medidas diarias son válidas para el análisis o en 
caso contrario rechazarlos. 
Con  el  fin  de  asegurar  de  forma  cuantitativa  la  calidad  de  los  valores  de  las  variables 
obtenidas,  se  ha  realizado  su  correspondiente  análisis  de  incertidumbre.  En  este  capítulo 
además  se  presentan  los  procedimientos  llevados  a  cabo  para  calcular  tanto  las 
incertidumbres  típicas  de  las  variables  primarias,  medidas  directamente,  como  la 










forma automática, utilizando el  software de  Lab‐view®  y un  código  implementado que  se 












medidas  requieren  menor  frecuencia  de  muestreo  que  las  del  segundo  grupo,  para 
finalmente  obtener  las  variables  de  estudio  necesarias  en  el  análisis.  Como  se  ha 
mencionado, cada 15 minutos, en el intervalo de un segundo se recogen pares de valores de 
cada variable, de  los que  se obtiene  su media que  se considera el valor  registrado en ese 
instante. Para proceder  igualmente con  las variables eléctricas  se deben  trazar dos curvas 
características  en  el  mismo  instante,  lo  cual  resulta  imposible  hacerlo  en  la  misma 
















de  tiempo  fijado  por  el  usuario  junto  con  el  correspondiente  registro  de  dichos  datos. 







En  la  segunda  columna  se  fija  el  tiempo  durante  el  cual  los  paneles  van  a  estar 
cortocircuitados (t pulsado) y el tiempo durante el cual se van a estar tomando puntos de la 
curva V‐I de los paneles (t final (s)). 















a  la  caracterización de  la  curva  I‐V de  los paneles. Cada uno de estos  casos  se  construye 
utilizando  los  diagramas  de  bloques  sobre  los  que  se  desarrolla  la  programación  en 
Labview®. 
A modo de ejemplo se  incluye uno de estos casos en  la Figura 4.4. En  la zona superior se 
observan  los sensores cuyos valores van a ser medidos con el Data Logger y que van a ser 
registrados.  Tal  y  como  se  comentó  arriba,  en  nuestro  caso  los  sensores monitorizados 
tienen  salida  en  tensión,  intensidad  y  en  el  caso  de  los  sensores  de  temperatura,  son 
resistencias. En el cuadro central dentro del caso  incluido en  la  figura aparecen diferentes 
componentes  enlazados  y  que  directamente  tienen  que  ver  con  el  propio  sistema  de 
adquisición. Los datos son registrados dos veces cada cierto tiempo (que es fijado a través de 
un  temporizador).  Finalmente  cuando  este  cuadro  central  ha  realizado  las  dos  tomas  de 
datos, éstos son almacenados en un fichero con un nombre dado por el programa. Para  la 







Una  vez  registrados  los  datos  diariamente,  se  procederá  a  su  tratamiento  en  hojas  de 
cálculos que nos permita tener el conjunto de todas las variables objeto de estudio, tanto las 
medidas como  las que se obtienen a partir de éstas. Se han creado varias hojas de cálculo 
modelo  para  cada  configuración,  obteniendo  los  cálculos  necesarios  para  obtener  las 
variables deseadas o valores medios al  introducir  los nuevos datos medidos, con el  fin de 
agilizar el tratamiento de datos diario. Además, las hojas de cálculo proporcionan gráficas de 
control, que nos permite detectar algún error en  la medida, valores anómalos, conocer  la 

















medida  en  el  que  se  miden  diversas  magnitudes  primarias  o  de  entrada.  Dicho 
procedimiento  establece  una  relación  funcional  entre  el  resultado  de  la medida  ‘Y’  y  las 
magnitudes primarias ‘Xi’ de la siguiente forma: 
, , … ,   ( 4.1) 
 
Cada una de  las magnitudes primarias requerirá una estimación y una  incertidumbre típica 













Las  denominadas  magnitudes  primarias  pueden  ser  magnitudes  que  se  obtienen 
experimentalmente  a  través  de  una  serie  de medidas,  coeficientes  o  valores  dados  por 
fabricantes,  catálogos,  tablas...  o  correcciones  debidas  a  la  precisión  de  los  equipos  de 
medida,  incertidumbre  en  el  conocimiento  de  coeficientes.  Todas  ellas  requieren 








en  procedimientos  estadísticos,  siendo  precisa  la  obtención  de  una  muestra  de  la 
magnitud. Por el contrario, la evaluación tipo B se basa en el conocimiento adquirido por la 
experiencia,  información  de  referencias,  catálogos,  certificados,  etc.,  en  resumen, 
procedimientos no estadístico, aunque lo que determinarán si es un valor estadístico. 
La evaluación tipo A, considera  incertidumbre típica como el valor de  la desviación  típica 
experimental de la media, como variable cuantificadora de la bondad de la estimación. De 













la medida., dado que  se conocen  los  límites  superior e  inferior para  situar el valor de  la 










La  obtención  de  la  incertidumbre  típica  combinada  de  una  variable  que  es  función  de 
variables  primarias,  Y=f(X1,  X2,  ...,  Xm),  medidas  experimentalmente  depende  de  si  la 









una desviación  típica estimada y caracteriza  la dispersión de  los valores que podrían  ser 






Cuando  alguna  de  las  variables  de  entrada  están  significativamente  correlacionadas,  es 







Ambas  expresiones  están basadas en un desarrollo  en  serie de  Taylor de primer orden, 
expresando lo que se conoce como ‘Ley de propagación de la incertidumbre’[75]. 
Aunque  la  incertidumbre  típica  combinada  puede  ser  utilizada  universalmente  para 
expresar la incertidumbre de un resultado de medida, es conveniente dar una medida de la 















La  idea  de  la  incertidumbre  expandida  radica  en  los  intervalos  de  confianza,  aunque 
estadísticamente no es  correcto hablar  así, pues en el  caso de  la  incertidumbre pueden 
intervenir  varias  variables  con diferentes distribuciones  cada una de ellas    (básicamente 
normales  y  rectangulares).  Si  no  existiese  este  problema,  se  podría  identificar 
unívocamente el  factor de cobertura con un cierto nivel de confianza. Para  simplificar el 
problema,  el  factor  de  cobertura  se  suele  tomar  entre  2  y  3,  asumiendo  que  el  2  se 
identifica aproximadamente con un nivel de confianza del 95% y el de 3 con uno del 99%. 
4.2.2 CÁLCULO DE LA INCERTIDUMBRE EN LAS VARIABLES DE ESTUDIO 
El procedimiento,  llevado a cabo en Mazón‐Hernández et al.  [76] y A.S. Kaiser et al.  [77], 
para evaluar la incertidumbre de todas las variables que intervienen en el análisis objeto de 
estudio,  puede  resumirse  en  seis  etapas,  siendo  el  mismo  para  ambas  instalaciones 
experimentales. 
1 ‐  Identificar  las  variables  primarias  o  de  entrada  que  se  miden  y  registran 
experimentalmente y las variables que se obtienen mediante una función matemática, 
dependiente  de  las  primarias.  Una  vez  identificadas,  expresar matemáticamente  la 
relación existente entre ellas. 
En  ambas  instalaciones,  las  variables  de  entrada  son  temperaturas  de  panel, 
temperatura  y  velocidad  del  aire  en  el  canal,  radiación  por  unidad  de  superficie, 
tensión e  intensidad en el punto de máxima potencia, tal y como se mencionó en  los 
























2 ‐  Determinar  el  valor  estimado  de  las  magnitudes  de  entrada  a  partir  del  análisis 
estadístico. Con tal  fin, sucesivas veces, se midieron 25 valores consecutivos de cada 


























































4 ‐  Evaluar  las covarianzas o coeficientes de correlación asociadas a  las estimaciones de 
entrada  que  están  correlacionadas  con  las  variables  dependientes,  con  el  fin  de 
obtener  la estimación de  la radiación global, temperatura media, coeficiente de Ross, 
potencia y rendimiento, a partir de las magnitudes de entrada de las que dependen.  
5 ‐  Determinar  la  incertidumbre típica combinada de  las variables dependientes, a partir 













































Con  el  fin  de  realizar  un  correcto método  en  el  registro  y  tratamiento  de  las medidas, 
reduciendo  los posibles errores accidentales o aleatorios, se ha diseñado un determinado 
procedimiento  válido  en  la  medición  de  ambas  instalaciones  experimentales.  Se  ha 
utilizado el software Labview®, basado en programación gráfica, junto a la implementación 
de  un  código,  para  llevar  a  cabo  la  adquisición  de  las  variables medidas  además  de  su 
correspondiente registro. De esta forma, el proceso queda totalmente automatizado.  
La  carga  electrónica  proporciona  la  curva  característica  del  panel  fotovoltaico,  para  así 
obtener sus variables eléctricas en un instante, mediante una señal de disparo enviada por 
una tarjeta de National Instrument®. El resto de variables son medidas a través del sistema 
de adquisición descrito. La medición de  todas  las variables  se  realizará cada 15 minutos, 









en  intervalos  cortos  de  tiempo  (2s),  para  que  las  condiciones  ambientales  fuesen  las 
mismas.  
Para  obtener  la  incertidumbre  típica  de  las  variables medidas  experimentalmente  se  ha 
considerado la precisión y errores de los sensores utilizados. Sin embargo, la estimación de 





The  methodology  which  was  carried  out  for  the  process  of  data  recording  and 
measurement has been described. In order to develop a correct method for data recording 
and  data  processing,  and  to  reduce  the  possible  accidental  errors,  a  determinate  valid 
process which could be used in both experimental facilities was created. The software used 
was Labview®, which  is based on graphic programming with a code  implementation; with 





The  electronic  load  provides  the  characteristic  curve  of  the  photovoltaic  panel  and  the 
electrical variables can be obtained  from  it  instantly,  thanks  to a  shoot  signal which was 
sent  by  an  electronic  card  of National  Instrument®.  The  other  variables were measured 
using  the  acquisition  system  described  previously  (the  data  logger  of  Agilent).  The 
measurement  process  of  all  variables was made  every  15 minutes,  recording  a  pair  of 
values of each variable to calculate their mean and then saving them chronologically. The 
sampling  frequency of  the electrical  variables was higher  than what was used  for other 
variables,  with  the  purpose  of  getting  a  higher  number  of  points  which  define  the 
characteristic curve in each measurement moment. For the same instant, the programmed 
application recorded the other variables.  
The  data  uncertainty  analysis  was  carried  out  for  all measured  variables  aimed  to  be 
studied, and shown  is the estimation of the measurement and the confidence  interval of 
the estimation. In order to calculate the uncertainty of the variables measured, 25 samples 
of measurable variables were collected the same day,  in short  intervals  (2s), to be under 
the same environmental conditions.  
To  calculate  the  standard  uncertainty  of  the  experimental  measured  variables,  it  was 
necessary to consider the precision and errors of the sensors and measuring equipments 
used. However, the estimation of the variables which were calculated from the measured 
ones  required  a  calculation  process  to  obtain  the  combined  standard  uncertainty.  The 
results of the uncertainties show the accuracy and precision of the variables studied. The 














de  registro y  tratamiento descrito en el capítulo anterior. El capítulo  se ha estructurado en 
tres  apartados  acordes  a  los  estudios  realizados  con  cada  instalación,  que  se  resumen  a 
continuación. 








































El primer apartado  consiste en un estudio  comparativo del comportamiento de  los paneles 
fotovoltaicos  trabajando  en  una  planta  solar  fotovoltaica,  Coronil  II,  frente  a  los  valores 
medidos en  la  instalación experimental. Se han estudiado  los parámetros característicos del 
panel, tensión de circuito abierto,  intensidad de cortocircuito,  factor de  llenado y eficiencia. 
Los  valores  experimentales  de  estas  variables  se  han  comparado  con  los  valores 
proporcionados  por  el  fabricante  bajo  las  mismas  condiciones.  Además  se  obtienen  las 
relaciones de dependencia con la temperatura de cada parámetro, obteniendo un buen ajuste 
en  las  correlaciones.  Por  último  se  comparan  los  resultados  experimentales  con  los  de  la 
planta fotovoltaica, concretamente la correlación de la eficiencia eléctrica, lo cual muestra un 
comportamiento similar en ambos casos. De este modo,  la respuesta de  los paneles en una 
planta  solar  fotovoltaica,  se  puede  predecir  a  partir  de  un  prototipo  experimental,  para 
diferentes condiciones o configuraciones.  





los  resultados  obtenidos  en  convección  natural,  comparando  el  comportamiento  de  un 
módulo considerado de referencia (al estar fijo a la estructura sin ninguna superficie inferior) 
y del que se encuentra sobre la cubierta metálica, para los diferentes espesores en el canal. Se 
analizan  las  temperaturas  de  funcionamiento  alcanzadas  de  cada  panel  en  las  tres 
configuraciones planteadas, así como  su  influencia  sobre el  rendimiento. Tras el estudio en 
convección  natural,  se  propone  estudiar  la  respuesta  térmica  y  eléctrica  del  panel 
refrigerándolo por convección  forzada, mediante un ventilador de  impulsión desde  la parte 
inferior.  Posteriormente  se  muestran  los  resultados  obtenidos  en  estas  condiciones  de 
refrigeración, para las  mismas secciones de aire estudiadas anteriormente y cada una de ellas 
a diferentes velocidades  forzadas. A  continuación,  se  realiza un estudio  comparativo de  los 
resultados medidos en  las diferentes configuraciones,  tanto en convección natural como en 
forzada, para las mismas condiciones ambientales en las que existe mayor influencia térmica. 
Se analiza y compara  la  influencia sobre  la temperatura y potencia eléctrica del panel, de  la 
secciones de aire en convección natural y forzada junto a la velocidad inducida para cada una 
de  ellas.  Por  último,  se  analiza  las  variables  influyentes  en  la  refrigeración  del  panel  para 
diferentes  condiciones  ambientales  (temperatura  ambiente  y  radiación  solar)  sobre  el 





En  el  último  apartado  se  estudia  el  comportamiento  de  los módulos  fotovoltaicos  que  se 
encuentran ubicados sobre la cubierta de un invernadero, existiendo un espacio entre ambas 
superficies, diseño  constructivo basado  en  la  instalación  agroenergética Coronil  IV.  En  esta 
instalación también se ha modificado la sección de aire en la entrada y se ha incorporado un 
material aislante  sobre la cubierta de plástico, para las dos secciones estudiadas,  lo que nos 
ha  permitido  comparar  cuatro  configuraciones  de  refrigeración  con  aire  por  convección 
natural. El análisis comparativo de las configuraciones engloba el efecto de la temperatura del 
módulo  sobre  los principales parámetros eléctricos,  tales  como  tensión de  circuito abierto, 
intensidad de cortocircuito y eficiencia. Se observa  la misma dependencia en cada una, pero 













5.1 ESTUDIO  COMPARATIVO  EN  EL  COMPORTAMIENTO  DE  PANELES 
FOTOVOLTAICOS  TRABAJANDO  EN  UNA  PLANTA  SOLAR  FRENTE  A  LOS 
VALORES MEDIDOS EN LA INSTALACIÓN EXPERIMENTAL 
Como primer apartado de este capítulo, se presenta la comparación en el funcionamiento del 
módulo  fotovoltaico,  referido  a  los parámetros proporcionados por  el  fabricante,  entre  los 
resultados experimentales y  los proporcionados por  la planta fotovoltaica Coronil  II, descrita 
en  la  sección  3.1.1.  El  estudio  llevado  a  cabo muestra  la  influencia  de  la  temperatura  de 
funcionamiento  del  panel  sobre  sus  parámetros  eléctricos,  tales  como  la  intensidad  de 
cortocircuito,  la  tensión  de  circuito  abierto,  el  factor  de  llenado  y  la  eficiencia  eléctrica. A 
partir  de  los  datos  proporcionados  de  la  instalación  solar  compuesta  por  más  de  1700 











de  las  agrupaciones,  temperatura  ambiente  y  la  temperatura  de  cinco  paneles  diferentes 
colocados  en  diferentes  partes  de  la  agrupación  correspondiente.  Estas medidas  se  toman 
simultáneamente en intervalos de 5 minutos a lo largo de todos los días.  


















































En  función  de  los  valores  experimentales  de  temperatura  del  panel  se  ha  obtenido  la 
comparación entre  los datos medidos  y proporcionados por el  fabricante, de  la  tensión de 
circuito abierto y el Factor de Llenado (Figura 5.3). Se observa que los valores en ambos casos 
son  diferentes,  existiendo  una  reducción  en  la  tensión  de  circuito  abierto  de  los  valores 
medidos  de  casi  8  V,  respecto  los  obtenidos  del  catálogo,  pero  la  pendiente  o  tasa  de 



















experimentalmente  son  mayores  a  los  obtenidos  por  el  fabricante,  para  las  mismas 
condiciones.  
V oc (measured) = -0.2143·Tp + 39.375
R² = 0.7813




















































los  fenómenos  de  inercia  térmica  y  las  sombras  debidas  a  nubes.  Este  proceso  evita  la 











Eff(measured) = -0.0013·Tp + 0.1949
R² = 0.9012






























la  instalación experimental  (Figura 5.6).   Cabe destacar que  la  correlación obtenida  con  los 
datos de  la planta presenta  la misma pendiente que  la  correlación obtenida  con  los datos 
experimentales,  lo que nos  indica que  la tasa de variación o  influencia de  la temperatura del 
módulo  sobre  su  rendimiento  es  similar.  Por  consiguiente,  si  se  desea  conocer  el 
comportamiento  eléctrico  de  una  planta  fotovoltaica,  para  diferentes  condiciones  o 
configuraciones, se puede predecir a partir de un prototipo experimental. El grado de ajuste 
de ambas es elevado, obteniéndose una mejor  correlación de  los datos provenientes de  la 
planta de Coronil II debido a que se dispone de un número de días medidos mayor.  
0.0013 ∙ 0.1949 0.9012  ( 5.5) 
 





































obtenida  coincide  con  la  obtenida  en  un  campo  solar  en  explotación  con más  de  1700 
paneles. 
Se  ha  establecido  un método  para  filtrar  los  datos  provenientes  de  una  instalación  real 










solar  plant.  The  functioning  parameters  of  the  photovoltaic  panel were  calculated  in  the 
experimental facility and compared with the parameters provided by the manufacturer. The 
influence  of  the  operating  temperature  of  the  panel  on  the  electrical  parameters  of  the 
module  was  obtained  as:  short‐circuit  current,  open  circuit  voltage,  the  fill  factor  and 





The  correlation  of  the  module  performance  and  its  temperature  calculated  with  the 
experimental data  is very similar  to  the corresponding correlation of  the commercial solar 
system which works with more  than  1700 modules  and  under  the  same  environmental 
conditions.  
The results concluded that the electrical behaviour of a solar plant could be predicted and 













de  las  variables  eléctricas  en  ambos módulos  fotovoltaicos,  el  de  referencia  (panel A)  y  el 
panel sobre la cubierta metálica (panel B) y la mayor o menor influencia de la temperatura de 
funcionamiento  del  panel  en  cada  caso.  Además,  se  analizarán  las  variables  eléctricas  y 
temperaturas para diferentes secciones de paso de aire, con el fin de conocer la configuración 
que permita una mayor refrigeración y por ende una mejora en el rendimiento. 
Una vez estudiada en  convección natural,  la  repercusión de  la  temperatura del panel en  la 
producción eléctrica  al estar emplazado  sobre una  cubierta, dependiendo de  la  sección de 
paso, es estudiada y comparada con los mismos casos en convección forzada. Un ventilador se 
encargará de impulsar el aire por el canal desde la parte inferior mediante el acoplamiento de 
una  tobera metálica, para cada una de  las  secciones ensayadas en convección natural. Con 
esta  configuración  se  pretende  comparar  la  evolución  de  las  temperaturas  y  las  variables 
eléctricas entre el panel de referencia (aislado y bajo  las condiciones ambientales) y el panel 
sobre  la  cubierta metálica  refrigerado por  convección  forzada para diferentes  secciones de 
paso de aire. Cada sección se ha ensayado a tres regímenes de funcionamiento del ventilador, 








integrado  sobre  la  cubierta  con  un  canal  de  aire  por  su  cara  posterior  que  permita  su 
refrigeración,  bien  por  convección  natural  o  forzada,  para  diferentes  secciones  del  canal  y 
bajo diferentes condiciones ambientales. Con  tal  fin,  tras  identificar  las variables  realmente 
influyentes, se establecen correlaciones explicitas que nos permita determinar la temperatura 














la que  la separación entre el panel y  la superficie metálica.  ‘b’, se ha variado con el  fin de 
cuantificar  su  influencia  en  el  comportamiento  eléctrico  del  panel.  En  adelante,  se  hará 
referencia a la variable adimensional que caracteriza la separación del canal de aire, relación 




Esta  configuración  del  panel  B  se  ha medido  para  tres  relaciones  de  aspecto  diferentes, 
siendo 0.0525, 0.0675 and 0.0825. Los datos obtenidos muestran que el Panel B,  sobre  la 
















El  hecho  de  estar  el  módulo  fotovoltaico  sobre  una  cubierta  metálica,  dejando  una 
separación entre ambas superficies, reduce su refrigeración por la cara posterior, alcanzando 
mayores temperaturas que un panel sin ninguna superficie en su cara posterior, siendo de 
las  mismas  características  y  funcionando  bajo  las  mismas  condiciones  ambientales  y 
constructivas.  La  Figura  5.8  representa  el  salto  de  temperatura  de  cada  panel  con  la 
ambiente,  respecto  la  radiación solar, medidos para diferentes  relaciones de aspecto, a  lo 
largo de diferentes días. Podemos apreciar, que para  cada valor de  radiación,  se  tiene un  




inversa entre el  rendimiento y  la  temperatura, que  se explicó en el apartado 2.4. Esto  se 
muestra en  la  siguiente gráfica, que  representa  los valores del  rendimiento de cada panel 
correspondientes  a  las  temperaturas  mostradas  en  la  figura  anterior,  en  función  de  la 
radiación solar. Se aprecia como el rendimiento del panel A cuya temperatura era  inferior,  














temperatura que  alcanza el panel B  respecto el panel A, de  referencia, es mucho mayor, 
siendo hasta 8‐10°C  superior para  altos  valores de  radiación  solar.  Esto  se debe  a que el 
panel  B  está menos  refrigerado  por  convección  natural  y  además  la  plancheta metálica 
trasfiere  calor  al  aire  en  el  canal  de  paso,  lo  que  impide  una  buena  refrigeración  y  por 
consiguiente el rendimiento del panel B obtenido en este caso es mucho peor. Sin embargo, 
para  la mayor  relación de aspecto medida,  los  resultados experimentales muestran que  la 
máxima diferencia de  temperatura entre ambos paneles  llega a  ser de 5‐6°C a medio día, 





















































Tras  los  resultados obtenidos,  la  colocación de un panel  sobre una  cubierta metálica  trae 




La Figura 5.11 representa  la diferencia de temperatura del panel y  la ambiente respecto  la 
radiación solar medida para las tres relaciones de aspecto ensayadas experimentalmente del 
módulo  fotovoltaico  colocado  sobre  la  plancheta  metálica.  En  ella  se  aprecia  que  hay 
pequeñas  diferencias  de  los  valores  de  temperatura,  siendo mayores  a  altos  valores  de 







aspecto  0.0525,  es  de  5‐7°C superior  a  la  del  panel  con  la mayor  relación  de  aspecto, 
b/L=0.0825.  Para  los  diferentes  días  medidos,  se  observa  que  a  mediodía,  cuando  la 
radiación  solar  es  máxima,  se  aprecian  diferencias  considerables  en  la  temperatura 
alcanzada por el panel para las tres configuraciones. 
Irradiance (W/m2)






























Por  consiguiente, aumentando  la  relación de aspecto  se  consigue una mejor  refrigeración 
del panel por su cara posterior, lo que se traduce en una reducción de su temperatura entre 
5‐7°C  la  temperatura  del  panel,  para  las  mismas  condiciones  de  radiación  solar, 
obteniéndose una mejora del  rendimiento del 0.5%  tal y como se muestra en  la siguiente 






























últimas  horas  del  día),  los  valores  medidos  de  temperatura  y  rendimiento  del  panel 
fotovoltaico  son muy  similares,  sin diferencias algunas. Esto  se debe  a que  la  relación de 
aspecto  no  afecta  en  el  comportamiento  eléctrico  del  módulo,  cuando  los  valores  de 
radiación solar son bajos.  




En  el  primer  caso  en  el  que  se muestran  los  valores medidos  para  una  radiación de  970 
W/m2 la tensión de circuito abierto cuando la relación de aspecto es mayor, mientras que la 
intensidad de cortocircuito disminuye considerablemente y  la potencia aumenta alrededor 
de un 7.5% para  la mayor  separación del  canal de aire, debido a que el panel está mejor 
refrigerado  por  convección  natural,  alcanzando  menor  temperatura.  Por  lo  tanto,  la 
producción eléctrica mejora  cuando  la  separación entre el panel y  la  cubierta metálica es 














































































del panel  en  las diferentes  configuraciones,  se deben  comparar  los  valores medidos para 
valores de radiación solar altos.  
5.2.2 CONVECCIÓN FORZADA 
Una  vez  analizada  la  influencia negativa en  la producción eléctrica del panel  fotovoltaico, 







refrigeración  por  convección  natural,  se  ha  analizado  el  comportamiento  del  panel  en 
convección forzada mediante el uso de un ventilador, para las mismas relaciones de aspecto 
previamente  estudiadas.  Las  configuraciones  en  convección  forzada  se  han  medido  y 
estudiado  además,  para  tres  regímenes  de  funcionamiento  del  ventilador,  fijando  tres 
valores de velocidad forzada a través del canal de aire siendo de 2, 3 y 4 m/s (valores medios 
medidos en el canal) y cada una ha sido medida y estudiada para cada sección de paso de 
aire bajo el módulo  fotovoltaico. En  los  resultados mostrados a  continuación,  sólo  se han 
incluido  los  correspondientes  a dos  velocidades  testeadas,  la de menor  y mayor  valor,  al 
mostrar diferencias más significantes entre ellas en los resultados obtenidos.  
Las medidas  experimentales muestran  que  el  panel  B  refrigerado  por  su  cara  posterior 
mediante convección  forzada alcanza  temperaturas menores que el panel A de  referencia 
para todos  los casos estudiados, como era de esperar, y consecuentemente su producción 





























Forced Convection,Vv =2m/s, b/L=0.0525
Forced Convection, Vv =2m/s, b/L=0.0675




























Forced Convection, Vv =2m/s. b/L=0.0525
Forced Convection, Vv =2m/s. b/L=0.05675






temperatura  cuando  la  separación  del  canal  de  aire  es mayor,  permitiéndole  una mayor 
refrigeración, para  las relaciones de aspecto comprendidas entre 0.0525 y 0.0825. Además, 











temperatura del módulo con  la mínima separación  respecto al panel de  referencia,  lo que 
supone un rendimiento 0.5% superior (Figura 5.15). 
Los  resultados  obtenidos  para  los  casos  correspondientes  con  b/L  =0.0675  y  b/L  =0.0825 
presentan una mejora considerable para ambas velocidades  forzadas, respecto al panel de 







Además,  entre  ambas  separaciones  no  hay  apenas  diferencias  significativas  para  ambas 
velocidades forzadas,  lo cual  indica que el pequeño  incremento en  la separación del canal, 
no supone una gran mejora. 
Irradiance (W/m2)
























Forced Convection, Vv =4 m/s, b/L=0.0525
Forced Convection, Vv=4 m/s, b/L=0.0675
Forced Convection, Vv=4 m/s, b/L=0.0825
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Forced Convection, Vv =4 m/s, b/L=0.0525
Forced Convection, Vv =4 m/s, b/L=0.0675















inducido  a  través  del  canal  es  mayor,  permitiendo  una  mayor  refrigeración  del  canal. 
Además, la mejora de la transferencia de calor entre el módulo y el aire, con el aumento del 
caudal de aire, se  llega a conseguir tanto, aumentando  la velocidad  forzada para  la misma 
relación  de  aspecto,  como  si  incrementamos  la  sección  de  paso  de  aire  para  la misma 
velocidad forzada.  
Los  resultados muestran  que  el  panel  alcanza  la mayores  temperaturas  en  los  casos  de 
menor  velocidad  inducida  y  la mínima  relación  de  aspecto,  de  hecho  en  esos  casos  el 
rendimiento  obtenido  por  el  panel  es  menor.  No  obstante,  cuando  el  panel  está  bien 
refrigerado, para Vv=4 m/s, el peor rendimiento alcanzado es de 12.5‐13%, dependiendo de 
la  relación  de  aspecto, mientras  que  para  una menor  refrigeración  (Vv  =2 m/s),  el  peor 
rendimiento alcanzado es de 12‐12.5% lo que indica que existe un aumento de la eficiencia 
eléctrica a mayor velocidad forzada. 
Por  consiguiente,  la  refrigeración  del  panel  por  su  cara  posterior  mediante  convección 
forzada,  supone  una  mejora  del  rendimiento  eléctrico,  comparado  con  los  resultados 




Resumiendo  el  análisis  de  resultados  visto  hasta  el  momento,  la  temperatura  de 
funcionamiento del panel aumenta cuando éste se encuentra sobre una superficie o cubierta 
metálica,  lo  que  conlleva  una  disminución  considerable  de  la  producción  eléctrica, 




muestran  que  un  aumento  en  la  separación  del  canal  de  0.06  m,  llega  a  reducir  la 
temperatura del módulo hasta 5‐6°C y mejora  ligeramente su rendimiento eléctrico (Figura 
5.11  y  Figura  5.12).  Sin  embargo,  se  alcanza  una mayor  reducción  en  la  temperatura  del 
panel  fotovoltaico, aumentando el  caudal de aire a  través del  canal mediante  convección 
forzada, con  lo que, a mayor velocidad  inducida y separación del canal,  la temperatura del 
panel  es  menor  y  su  eficiencia  eléctrica  mejora  considerablemente,  comparado  con  el 
comportamiento de un panel sin canal de aire (Figura 5.14 y Figura 5.15). 






la  velocidad  inducida en el  canal de aire. Del mismo modo,  se ha  representado  la misma 
relación para diferentes valores de velocidad  inducida fijando  la relación de aspecto, con el 
objeto de poder compararla con  las propuestas por Nordmann y Clavadetscher  [71], tanto 
para  convección natural  como  forzada, observándose un buen ajuste de  los datos  (Figura 
5.16).  
Irradiance (W/m2)

















Forced Convection Vv=2.5  m/s ,  b/L=0.0675
Forced Convection Vv=3.5  m/s ,  b/L=0.0675
Forced Convection Vv =5.5  m/s ,  b/L=0.0675
Sploped roof, well cooled 
Sploped roof, not so well cooled 
(Nordmann and Clavadetscher, 2003)
(Nordmann and Clavadetscher, 2003)
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Natural convection,  b/L=0.0825, 
Forced Convection Vv=2.5  m/s ,  b/L=0.0825
Forced Convection Vv=3.5  m/s ,  b/L=0.0825
Forced Convection Vv=5.5  m/s ,  b/L=0.0825
Sploped roof, well cooled 
Sploped roof, not so well cooled 
(Nordmann and Clavadetscher, 2003)











Un  aspecto  que  se  debe  señalar  es  el  hecho  de  que  para  irradiancias  bajas,  los  datos 
experimentales  aparecen en  varios  grupos, debido  a que  los  valores que  se han medidos 
toman  valores  muy  cercanos  con  lo  que  se  aprecian  los  efectos  transitorios  en  la 
temperatura  o  incluso  que  el  módulo  no  tenga  tiempo  suficiente  para  ajustar  su 
temperatura cuando hay un cambio en el nivel de radiación solar.  
A pesar de ello,  los resultados experimentales presentados en  la Figura 5.16 para  los casos 
de  convección  naturales  muestran  una  pendiente  muy  similares  a  los  propuestos  en 
Nordmann y Clavadetscher (2003), con una desviación máxima de 5 ° C en la mayoría de los 
casos. Esta variación puede ser debido al hecho de que  la diferencia de  la temperatura no 
sólo  está  fuertemente  influenciada  por  la  irradiación  sino  también  por  la  velocidad  del 
viento. En convección forzada se obtienen conclusiones similares al comparar los resultados 
experimentales para un nivel bajo de velocidad inducida (Vf ≈2.5 m/s) con los propuestos en 
Nordmann  (2003)  para  un  sistema  fotovoltaico  de  techo  inclinado  bien  refrigerado.  Sin 
embargo,  es de destacar que para mayores  valores de  velocidad  inducida,  (Vf  ≈3.5 m/s  y       
Vf ≈5.5 m/s) la refrigeración obtenida en este estudio es superior al propuesto en [71]. Este 
hecho  pone  de  manifiesto  la  necesidad  de  llevar  a  cabo  un  estudio  exhaustivo  de  la 
influencia de  la convección forzada  inducida en la temperatura del módulo operativo como 
se verá en  la sección 6.2.4  [77]. Las diferencias entre  los resultados obtenidos para ambas 
relaciones  de  aspecto  presentados  no  son  muy  significativas.  Algunos  autores  [65,81]) 
estudiaron la influencia de la relación de aspecto de los módulos fotovoltaicos en los canales 
inclinados  y  señalaron  la  importante  influencia  de  este  parámetro  de  la  temperatura  del 
módulo. Se determinó un valor óptimo para la relación de aspecto alrededor de 0,1. 
A  continuación  se  pretende  comparar  las  diferentes  configuraciones  estudiadas,  tanto  en 
convección  natural  como  en  forzada.  En  los  resultados  mostrados  previamente,  se  ha 
observado  que  el  comportamiento  eléctrico  del  panel  empeora  a  elevados  valores  de 
radiación  solar,  cuando  el  panel  se  calienta  y  la  temperatura  tiene  una  influencia 
significante. Por  lo tanto,  la comparación de resultados  llevada a cabo, se ha hecho con  los 
datos  correspondientes  a  dichas  condiciones,  radiación  solar  aproximada  a  950 W/m2  y 
temperatura  ambiente  de  28°C.  En  la  Figura  5.17,  se muestra  la  temperatura  del  panel 
respecto a la ambiente y la potencia eléctrica en función de la velocidad del aire en el canal, 
para las diferentes secciones de paso de aire experimentadas.  
Los  resultados  obtenidos  revelan  que  para  una  relación  de  aspecto  dada,  la  potencia 
eléctrica  obtenida  por  un módulo  refrigerado  por  aire  inducido  es  3‐5% mayor  que  por 
convección  natural,  y  como  era  de  esperar,  aumenta  cuando  la  velocidad  inducida  en  el 
canal es mayor. Esta mejoría en el comportamiento eléctrico se debe a que las temperaturas 
alcanzadas  por  el  panel,  respecto  del  ambiente,  disminuye  alrededor  de  10‐16°C  por 





velocidad  inducida,  el  aumento  en  la  potencia  es  de  2.4%,  siendo  su  temperatura    7°C 
inferior. 
 Vair  (m/s)
























































Desde otro punto de  vista,  tanto en  convección natural y  forzada,  la producción eléctrica 
obtenida aumenta un 2‐2.5% para una mayor separación en el canal de aire, refrigerando al 








relaciones  de  aspecto  de  0.0675  y  0.0825,  para  las  que  no  hay  apenas  diferencias 
significativas en la potencia y temperatura de funcionamiento, por consiguiente las mayores 
disimilitudes en los resultados se han obtenido entre la menor y mayor relación de aspecto. 
Por  este  motivo,  se  han  analizado  la  relación  negativa  de  la  temperatura  sobre  el 
rendimiento eléctrico para estos dos casos, ambos en convección natural y  forzada  (Figura 
5.18).  
Tpanel - Tamb (
oC)

















Forced Convection, Vv=2 m/s
Forced Convection, Vv =4 m/s
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Forced Convection, Vv=2 m/s 










Los  resultados experimentales  reflejan  la dependencia negativa entre  la  temperatura  y el 
rendimiento eléctrico de un panel fotovoltaico para las diferentes configuraciones. Mientras 
que la diferencia de temperatura entre el panel y el ambiente no es muy alta, se aprecia muy 
pequeñas  diferencias  en  los  valores  del  rendimiento  entre  las  diferentes  configuraciones, 
pero cuando el panel alcanza elevadas temperaturas el rendimiento disminuye bruscamente 








A  la vista de  los resultados presentados,  la temperatura de funcionamiento de  los módulos 
fotovoltaicos  integrados en cubiertas está  influenciada por  la capacidad de ventilación del 
canal de aire, creado bajo el módulo. La ventilación a su vez, depende de diversos factores 
tales como  la velocidad del viento,  la separación entre el panel y  la cubierta, y  la velocidad 
del aire en el canal. Por ello, cabe la necesidad de desarrollar un modelo experimental, en el 
que se estudie la influencia de dichas variables en la temperatura del módulo, estableciendo 
correlaciones  semiempíricas que nos permita determinar  la  temperatura del módulo para 
diferentes configuraciones y condiciones ambientales.  
Previamente se debe asegurar que tanto  la relación de aspecto como  la velocidad  inducida 
en  el  canal  de  aire  son  variables  influyentes  al  coeficiente  de  Ross, mediante  un  análisis 
estadístico que nos permita determinar si existen diferencias significativas en la distribución 
de  k  para  diferentes  valores  de  b/L  y  Vv.  En  A.S.  Kaiser  et  al.  [77]  se  detalla  el  estudio 
estadístico  llevado a cabo con  los datos experimentales, en el que se afirma una  influencia 
significativa  de  la  relación  de  aspecto  y  la  velocidad  inducida  en  la  distribución  del 
coeficiente de Ross. 
De  acuerdo  a  los  estudios  bibliográficos  presentados  en  el  apartado  2.5,  a  partir  de  los 
resultados experimentales medidos se obtendrá una correlación para el parámetro de Ross 
en  función  de  las  variables  influyentes. Una  vez  obtenida  dicha  correlación,  utilizando  la 







una  relación no  lineal entre  las variables dependientes e  independientes. Se ha detectado 
que un modelo que se ajuste a esta distribución de datos toma la forma: 
∙ 1   ( 5.7) 
donde A, B y C son las constantes de ajuste del modelo. 
Vv (m/s)















 b/L=0.0675 (Correlation proposed)
     b/L=0.0825 (Correlation proposed)
b/L=0.0525 (Correlation proposed)
Skoplaki et al., 2008 (=1)
b/L=0.0675 (Experimental data)








siendo Y=lnk /  ln(1+Vv),   X1=1 /  ln(1+Vv),   X2=b/L y A1=lnA. El modelo de regresión obtenido 
mediante el uso del software SPSS, se resume en  la Tabla 5.1, donde R representa el valor 
del  coeficiente de  correlación múltiple  y R2 mide  la proporción de  variabilidad  total de  la 
variable  independiente que es explicada por el modelo, tomando un valor de 0,995,  lo que 
significa que X1 y X2 representan el 99,5% de la variación en Y.  
R  R2 Adjusted R2 F‐Change  Sig. F Change 














Constant  ‐0.162  0.008    ‐20.291  0.000 
X1  ‐3.092  0.120  ‐0.886  ‐250.52  0.000 
X2  ‐6.311  0.121  0.184  ‐52.142  0.000 
 
Tabla 5.2 Coeficientes del modelo de regresión. 
Los parámetros del modelo realizado se presentan en  la Tabla 5.2, en  la que se  incluyen  la 
estimación de  los b‐values y su contribución  individual de cada valor predicho del modelo. 
Sustituyéndolos en la Ecuación 5.8 se obtiene: 
3.092 6.311 0.162  ( 5.9) 
Cada uno de estos valores  (b‐values)  tiene un error estándar asociado el cual  indica hasta 
qué punto estos  valores  variarían en diferentes muestras,  y estos errores  se utilizan para 
determinar  si el dicho  valor difiere  significativamente de  cero.  Esto  viene probado  con el 
valor  de  significancia  t‐test  asociado  a  cada  b‐value  (la  columna  denominada  Sig.),  al  ser 
inferior a 0,05 entonces cada valor predicho está haciendo una contribución significativa al 
modelo. Por consiguiente,  la función experimental calculada mediante  la correlación de  las 
mediciones experimentales obtenidas en este trabajo se escribe como 
0.045 1 . .   ( 5.10) 
Los  valores  predichos  de  la  ecuación.  5.10  se  comparan  en  la  Figura  5.19  con  los  datos 







Como  se muestra  en  la  Figura  5.19,  la  correlación  propuesta  pone  en manifiesto  que  el 
módulo  fotovoltaico  integrado  en  el  canal  se  comporta  de  la  misma  manera  como  un 
módulo  independiente  (sin  integración),  para  valores  de  b/L  mayores  que  0.11.  Los 












dentro  del  canal  afecta  fuertemente  en  la  refrigeración  del módulo.  Además,  para  cada 
velocidad  inducida,  los  valores  del  coeficiente  de  Ross  aumentan  con  la  disminución  del 
espacio de aire en el  canal  (Figura 5.19). A  la  vista de  los  resultados,  se deduce que esta 
correlación es válida para velocidades  inducidas en el rango   de 2‐6 m / s, y relaciones de 
aspecto en el rango de 0,0525‐0,0825.  
A  partir  de  la  ecuación  5.10,  se  propone  la  siguiente  expresión  para  determinar  la 
temperatura  de  funcionamiento  de  un  panel  fotovoltaico  integrado  en  una  cubierta,  en 
función de la temperatura ambiente, radiación, velocidad inducida y la relación de aspecto.  
0.045 1 . .   ( 5.11) 
A  partir  de  la  correlación  obtenida,  podemos  obtener  los  valores  predichos  de  la 
temperatura del módulo para las diferentes condiciones ambientales y geométricas medidas 
en  la  instalación  y así establecer  la bondad del ajuste  comparándolos  con  la  temperatura 
medida bajos dichas condiciones, tal y como se incluye en [77].  
Time (h)





























Experimental data (b/L=0.0825, Level 3 for Vv)
Correlation (b/L=0.0825,  Vv=5.5m/s))
Experimental data (b/L=0.0825, Level 2 for Vv)
Correlation (b/L=0.0825, Vv=3.5 m/s)
Experimental data (b/L=0.0825, Level 1 for Vv)
Correlation (b/L=0.0825, Vv=2.5)
Exp. data (b/L=0.0825, natural convection)





La  Figura  5.20 muestra  una  comparación  entre  la  evolución  de  los  datos  experimentales 
medidos para diferentes niveles de velocidad inducida, con los valores predichos obtenidos a 





propuesta  sigue  la  misma  tendencia  que  los  datos  experimentales,  obteniéndose  en  la 
mayoría de los casos unas diferencias (en promedio) inferiores al 5%. 
A  partir  de  la  correlación  de  la  temperatura  del  panel,  se  puede  estimar  la  eficiencia 
eléctrica, asumiendo  la expresión  lineal con  la temperatura propuesta por Evans et al. [82] 
que junto las medidas experimentales se deduce la siguiente expresión: 
0.15 1 0.006 25   ( 5.12) 
Sustituyendo  la ecuación. 5.11, nos permite obtener una expresión empírica que predice el 
rendimiento eléctrico de un módulo fotovoltaico en función de las condiciones ambientales 
(temperatura  ambiente  y  radiación  solar),  y  configuraciones  de  estudio;  la  relación  de 
aspecto  como  variable  geométrica  y  velocidad  inducida  en  el  canal  como  parámetro  de 
ventilación.  




























Experimental data, natural convection
Ec. (5.13) (Vv = 1 m/s, Tamb = 25 ºC, b/L = 0,0675)
Ec. (5.13) (Vv = 2,5 m/s, Ta mb= 25 ºC, b/L = 0,0675)
Ec. (5.13)(Vv = 5,5 m/s, Ta mb= 25 ºC, b/L = 0,0675)
Experimental data, Vv  ~ 2,5 m/s






























 (Vv = 3 m/s, Tamb = 25ºC, b/L = 0,0825)
  (Vv = 6 m/s, Tamb = 25ºC, b/L = 0,0825)





propuestos  por  la  correlación  son muy  similares.  Del mismo modo,  la  potencia  pico  del 
módulo  puede  ser  estimada  a  partir  de  la  ecuación  5.12,  ya  que  Pm=ηpanel∙S∙Gpira, 
obteniéndose un buen ajuste de los valores predichos, tal y como se estudió en [77]. Además 
se  analizó  la  influencia  de  la  de  la  velocidad  inducida  en  la  potencia  (Figura  5.22), 
obteniéndose  un  aumento  del  19.13%  comparando  convección  natural  (Vv=0.5  m/s)  y 
convección forzada (Vv=6m/s).  





las  mismas  características  constructivas  y  condiciones  ambientales.  La  diferencia  entre 
ambos  reside  en  que  uno  de  ellos  está  colocado  sobre  una  cubierta metálica  (panel  B), 
existiendo un espacio entre ambas superficies que permite la circulación de aire a su través. 
Dicha separación, caracterizada por  la variable relación de aspecto  (b/L), se ha modificado 













cubierta metálica modifica  tanto  la  temperatura  de  funcionamiento  como  su  producción 






temperatura  del  panel  con  el  ambiente,  para  las  tres  relaciones  de  aspecto,  existen 
diferencias  significativas  a  partir  de  radiaciones  altas.  Para  la  mayor  sección  del  canal 
ensayada  (b/L=0.0825),  el  salto de  temperaturas  es de  5‐7°C  inferior  a  la medida para  la 
menor  sección  de  aire  (b/L=0.0525),  observándose mayor  diferencia  térmica  a  partir  de 
valores  de  radiación  solar  de  600  W/m2.  Esto  implica  una  mayor  producción  eléctrica, 
obteniendo  un  rendimiento  alrededor  del  0.5‐0.8%  superior  al  aumentar  la  relación  de 
aspecto,  ya  que  permite  una  mayor  refrigeración  del  panel.  Además  se  obtienen 
considerables diferencias en  las variables eléctricas,  intensidad de cortocircuito, tensión de 




panel  libre  de  ninguna  superficie  inferior,  implicando  mayores  temperaturas  de 
funcionamiento y menor eficiencia eléctrica. Además, la separación existente en el canal de 
aire  es  una  variable  influyente  en  la  temperatura  de  funcionamiento  del módulo  y  sus 





comparándolo  con  el  panel  de  referencia  y  para  las  mismas  relaciones  de  aspecto 






Los  resultados medidos muestran  que  el módulo  fotovoltaico  sobre  la  cubierta metálica, 
alcanza  menores  temperaturas  que  el  panel  de  referencia  y  un  mayor  rendimiento,  al 
impulsar  aire  por  el  canal,  para  las  tres  secciones  de  paso  de  aire  y  regímenes  de 
funcionamiento del ventilador. Por consiguiente, existe una mejora en el comportamiento 
del panel en estas condiciones respecto a otro sin refrigeración  inducida. Cabe resaltar que 
para  la menor  relación de aspecto y velocidad  inducida,  la  temperatura y  rendimiento del 
panel es similar a  los valores del panel de referencia, así que esta configuración no supone 
gran  mejoría.  Sin  embargo,  para  la  menor  sección  de  aire  a  mayor  velocidad,  existen 







de  aire,  respecto  el  menor  valor  de  velocidad  forzada.  Sin  embargo,  apenas  existen 
diferencias significativas en los resultados obtenidos para la velocidad inducida de 3 m/s. 
Como se concluyó en convección natural,  la relación de aspecto  influye en  la  temperatura 
del  panel,  así  como  en  sus  variables  eléctricas.  Esto  también  sucede  al  inducir  aire  en  el 
canal,  pero  se  han  obtenido  bastante  similitud  en  los  valores  correspondientes  a  las  dos 
relaciones de aspecto de mayor valor (0.0675 y 0.0825), en ambas velocidades forzadas, por 
consiguiente el pequeño incremento de la separación del canal no supone un gran avance. 




No  obstante,  la  refrigeración  inducida  con  el  uso  de  un  ventilador,  sería  una  opción 
adecuada  si  la mejora  en  la  producción  eléctrica  fuese mayor  al  consumo  eléctrico  que 
supone. En este trabajo no se ha medido la potencia consumida por el ventilador para cada 
régimen de funcionamiento, sería un aspecto a tener en cuenta y valorar en trabajos futuros. 
Con  los  resultados  obtenidos  para  las  diferentes  configuraciones,  tanto  en  convección 
natural  y  forzada,  se  ha  realizado  un  análisis  comparativo,  considerando  las  variables 
influyentes  en  las  variables  eléctricas  del módulo  fotovoltaico  tales  como  la  relación  de 
aspecto  y  velocidad  en  el  canal  de  aire.  Además  las  medidas  experimentales  se  han 







una  relación de aspecto dada,  la  temperatura que alcanza el panel,  respecto al ambiente, 
disminuye  en  torno  un  10‐16°C  mediante  refrigeración  inducida  frente  a  la  convección 
natural, siendo  la diferencia mayor al aumentar  la velocidad  inducida. Esta diferencia en el 
comportamiento  se  traduce  a  obtener  un  aumento  del  3‐5%  de  la  potencia  eléctrica  del 
panel cuando el aire es  inducido en contra de  la convección natural, aumentando su valor 








significativas  a  las  obtenidas  entre  la mayor  y menor  sección  de  aire.  Se  ha  obtenido  la 
relación negativa de  la  temperatura del módulo en  su  rendimiento, para  las  relaciones de 
aspecto más dispares, tanto en convección natural como forzada. Para ambas secciones, el 
panel alcanza menores temperaturas máximas para la mayor velocidad inducida, resultando 
obtener mejor  rendimiento  que  el  resto  de  casos,  los  cuales  llegan  a  alcanzar mayores 




menor,  tanto en convección natural e  inducida, obteniéndose una mejoría de  la eficiencia 
del módulo en ambos casos. Habría que analizar el gasto eléctrico en convección inducida y 
compararlo con la mejora en la producción del panel para confirmar su idoneidad.  
Finalmente,  para  globalizar  los  resultados  para  las  diferentes  configuraciones,  se  ha 
desarrollado un modelo experimental para determinar la influencia de la relación de aspecto 
y  de  la  ventilación  inducida  bajo  el  panel  en  su  temperatura  de  funcionamiento  (y  por 
consiguiente en la eficiencia eléctrica del módulo PV) al estar integrado sobre una cubierta, 
para  varios  valores  de  la  radiación  solar  incidente,  temperatura  ambiente,  relaciones  de 
aspecto,  y  condiciones  de  velocidad  inducida.  Se  utiliza  el  coeficiente  de  Ross,  k,  para 
caracterizar el comportamiento de cada configuración estudiada.  
Con respecto a  la  influencia de  la relación de aspecto, cuanto mayor es, más bajos son  los 
valores de k por lo tanto menor es la temperatura del módulo. Se considera un valor crítico 
de 0.11 para  la relación de aspecto  la cual permite minimizar el sobrecalentamiento de  los 






En  cuanto  a  la  influencia  de  la  velocidad  inducida,  se  aprecia  que  podemos  obtener  una 
misma  refrigeración  del módulo  fotovoltaico  (mismo  valor  de  k);  tanto  para  los  casos  de 
mayores velocidades inducidas y menor relación de aspecto, como para convección natural y 
mayor relación de aspecto (Figura 5.19). Considerando una relación de aspecto constante, el 
valor  de  la  velocidad  inducida  dentro  del  canal  afecta  fuertemente  la  refrigeración  del 
módulo. 




térmico  del módulo  PV  para  diferentes  configuraciones  de  integración  fotovoltaica  sobre 
cubiertas  y  para  diversas  condiciones  ambientales.  Además  se  obtuvo  un  aumento  del 









characterised  by  the  variable  aspect  ratio  (b/L),  had  been modified  in  order  to  study  its 
influence. The other module lacked any surface or plate underneath it and it was considered 
as  a  reference  panel  (panel  A).  The  study  carried  out  compares  both  panels,  for  three 
sections of the air cooling channel by natural and forced convection. 
Firstly, the comparison by natural convection showed that the behaviour of the panel placed 
on a steel surface differed  to  the  reference panel.  Independently of  the air spacing of  the 
channel, panel B reached temperatures 5‐10°C higher than panel A and its performance was 
1‐1.5%  lower, with  the  exent  of  the  variation  depending  on  the  solar  radiation  and  the 
aspect  ratio  tested. Consequently,  the positioning of  a photovoltaic panel on  a  steel  roof 
modified the operating temperature and  its electrical production, due to the heat transfer 
from  the  steel  plate  toward  the  air  channel,  and  reducing  the  air  cooling  by  natural 
convection of the module at its back face. 
In addition, when  the air spacing was reduced,  the air cooling was more restricted and  its 
temperature difference with panel A is quite higher than the cases in which panel B and steel 






gap  between  the  panel  and  ambient,  for  the  three  aspect  ratios,  there were  significant 




which allowed  for a better panel air  cooling. Hence, under  these  conditions  the electrical 
variables  such  as  the  de  open  circuit  voltage,  short‐circuit  current  had many  differences 
when the air channel section  increased, experiencing an electrical power  increase of 7.5%. 




implying  higher  operating  temperatures  and  lower  electrical  efficiency.  Therefore,  the  air 
spacing is an influential variable on the panel temperature and its electrical variables at high 
values of ambient temperature and solar radiation. An increase of 6 cm (in the air spacing of 
the  channel)  reduces  the module  temperature  5‐6°C  and  improves  the  performance  0.6‐
1.3%.   




The  experimental  results  showed  that  the  photovoltaic module  placed  on  a  steel  plate 
reached fewer temperatures than the reference panel and a better efficiency, when the air 
is  induced  in the channel by a  fan,  for the different air spacing sections and  fan operation 




However,  there were  differences  for  the  smallest  air  section  and  higher  induced  velocity 
with  panel  A.  The  lowest  operating  temperatures  matched  the  configuration  with  the 
highest aspect  ratio and  induced velocity due  to  the air  flow  increased and  it entailed an 
increase of the heat transfer in the air channel. 
The  induced  velocity  in  the  channel has  influence on  electrical operating  variables of  the 
photovoltaic  panels.  The  different  experimental  tests  concluded  that  a  higher  induced 






As  it  was  concluded  in  natural  convection,  the  aspect  ratio  influenced  the  operating 
temperature, as well as its electrical variables. This fact also happened to induce air through 
the  channel,  but  similarity  was  obtained  in  the  values  for  the  two  higher  aspect  ratios 
(0.0675  and  0.0825),  thus  the  small  increase  of  the  channel  separation  is  not  a 
breakthrough. 
The  air  cooling  by  forced  convection  of  panel  B,  improves  the  electrical  performance 
compared to the results in natural convection, because of an increase of heat transfer in the 
air channel. The corresponding case with aspect ratio b/L=0.0675 is the ideal configuration, 
obtaining  better  electrical  functioning.  Nevertheless,  the  induced  air  cooling  using  a  fan 
would  be  a  suitable  option  if  the  improvement  of  electricity  production  by modules was 
higher  than  the electricity  consumption  in which  fan usage was  supposed. The  consumed 
power  by  the  fan  has  not  been measured  in  this  study  and  this would  be  an  aspect  to 
consider in future studies. 
A comparative analysis with all results for the different configurations tested in natural and 
forced  convection  were  made,  considering  the  influential  variables  in  the  electrical 
functioning of the photovoltaic panels. These  included: the aspect ratio and the velocity of 
the  air  in  the  channel.  Furthermore,  experimental  measurements  were  compared  with 
models  proposed  by  other  authors,  resulting  very  similar  trends  at  natural  and  forced 
convection. 
Comparing  the  experimental  data  for  a  given  aspect  ratio,  the  results  showed  that  the 
temperature gap between the panel and the ambience decreases by around 10‐16 ° C when 
the panel experiences air cooling by forced convection in the face of natural convection, this 
being  the  greatest  difference with  an  increase  of  the  air  velocity.  This  difference  in  the 
operation of the module means an increase of 3‐5% of the electrical power panel when air is 
induced  contrary  to natural  convection,  increasing  its  value at higher  forced  velocity. The 
differences  between  the  two  cases  of  forced  convection  are  less,  increasing  the  power 
around 2.4% and reducing the operating temperature 7 ° C for the highest value of induced 
velocity tested. 




higher  aspect  ratios,  the  major  dissimilarities  were  obtained  between  the  highest  and 
smallest air section. The comparative analysis also  includes  the negative correlation of  the 
efficiency versus the panel temperature for the most different aspect ratios. This  is both  in 
natural  and  forced  convection.  For  both  sections,  the  module  reaches  lower  maximum 






The  significant differences between  the  configurations were obtained when  the operating 
temperature  increased  and  performance  decreased  sharply.  In  conclusion,  the  widest 
section  of  air  in  the  channel  had  higher  minimum  values  of  performance  than  the 
configuration  with  lower  section  at  natural  and  induced  convection,  yielding  an 
improvement  of module  efficiency  in  both  cases.  It  would  be  necessary  to  analyze  the 




temperature  (and  consequently  on  the  electric  efficiency  of  the  PV  module)  in  a  roof 
integrated  configuration,  for  various  values  of  the  incident  solar  radiation,  ambient 
temperatures,  aspect  ratios,  and  forced  ventilation  conditions  is  developed.  The  Ross 
coefficient, k, is employed to characterize the behavior of each configuration studied.  
With respect to the  influence of the aspect ratio, the higher  it  is, the  lower the values of k 
and the lower the temperature of the module. A critical channel aspect ratio of 0.11 can be 
considered to minimize overheating of PV devices, for the cases  in which ventilation within 





Semi  empirical  correlations  for  the  Ross  coefficient,  module  temperature,  electrical 
efficiency  and  power  output  are  proposed  with  a  good  agreement  with  respect  to  the 
experimental measurements. These correlations may predict the thermal behavior of the PV 












En  este  apartado  se  analiza  el  comportamiento  eléctrico  de  los  módulos  fotovoltaicos 
emplazados  en  la  cubierta  de  un  invernadero.  Los  resultados  que  se  presentan  se  han 
obtenido de la instalación experimental construida, cuyo diseño está basado en la instalación 
agroenérgetica Coronil  IV. Con tal  fin, el  invernadero experimental se ha diseñado de  forma 
que  pueda  modificarse  el  espacio  existente  entre  la  parte  posterior  de  los  paneles  y  la 
cubierta  del  invernadero,  lo  que  nos  ha  permitido  ensayar  cuatro  configuraciones  de 
refrigeración con aire mediante convección natural, tal y como se describió en la 3.2.2.  
Las configuraciones estudiadas se diferencian entre sí en uno de  los  siguientes aspectos,   o 
bien en la separación existente entre los módulos y la cubierta del invernadero en la entrada 
del aire o en el  tipo de material utilizado en  la cubierta del  invernadero. De este modo dos 
configuraciones presentan una pequeña  sección de entrada de aire  similar, diferenciándose 
en el material constituyente de  la cubierta del  invernadero, plástico o material aislante. Las 
otras dos  configuraciones estudiadas  se diferencian entre  sí en el material de  la  cubierta y 
presentan una mayor sección de entrada de aire. En el estudio realizado, se han designado de 
la siguiente manera;  
 Configuración  1:  Para  la  menor  separación  entre  los  paneles  y  la  cubierta  del 
invernadero, siendo de 15 cm, con la cubierta del invernadero de plástico. 








la  metodología  descrita.  Una  vez  tratadas  el  conjunto  de  las  variables  medidas  en  cada 
configuración, para realizar un análisis más adecuado, se ha procedido a un filtrado de datos, 
eliminando  los  correspondientes  a días nublados, poco  soleados  y  con menor  temperatura 
ambiente,  con  el  fin  de  tener  valores  de  días  en  similares  condiciones  ambientales  de 
temperatura y radiación solar. 
El estudio y análisis  llevado a cabo ha  sido como el presentado por Lorenz Fonfria S. et. Al 
[83]. En primer  lugar se muestra  los efectos del aumento de  la temperatura del panel en  los  
principales  parámetros  eléctricos  del  panel,  para  cada  configuración  y  unas  condiciones 





influencia  de  la  velocidad  del  viento  tanto  en  la  temperatura  del  panel  como  en  su 
rendimiento eléctrico. Por último se  incluye el análisis de  la  transferencia de calor entre  los 
paneles fotovoltaicos y la cubierta  con el fluido caloportador (aire), comparando  la potencia 
calorífica absorbida por el aire para cada configuración. 
El  estudio  comparativo  del  comportamiento  del  panel  fotovoltaico  sobre  la  cubierta  del 
invernadero  para  las  diferentes  configuraciones  ensayadas  se  ha  llevado  a  cabo  con  las 
variables  eléctricas  recogidas  de  los  dos  paneles  inferiores  (entrada  del  canal  de  aire), 
conectados en serie entre sí. Por consiguiente, los valores de temperatura de panel a los que 
se  hacen  referencia  en  los  resultados  expuestos,  corresponde  al  valor medio  entre  ambos 
paneles.  
5.3.1 INFLUENCIA DE LA TEMPERATURA DEL PANEL EN LAS VARIABLES ELÉCTRICAS 
 Con  el  fin  de  estudiar  el  comportamiento  eléctrico  del  panel  fotovoltaico  cuando  está 
emplazado  sobre  la  cubierta  de  un  invernadero,  se  han  analizado  los  coeficientes  de 
temperatura  de  las  principales  variables  eléctricas  de  los  paneles  (tensión  de  circuito 
abierto,  intensidad  de  cortocircuito  y  rendimiento),  mostrando  su  dependencia  con  la 
temperatura.  
Como  se mencionó en el apartado anterior,  la  temperatura que alcanza el panel depende 
fuertemente de las variables ambientales, temperatura y radiación solar, pero también se ve 
afectada  de  la  velocidad  del  aire  como  se  verá  más  adelante.  Por  consiguiente,  para 
comparar los coeficientes de temperatura para las diferentes configuraciones, se han filtrado 

















Se observa que  la  tensión de  circuito  abierto disminuye  con  la  temperatura del panel de 
forma  lineal  y  que  su  evolución  es  similar  para  las  diferentes  configuraciones,  existiendo 
pequeña diferencia en el valor del coeficiente de temperatura. La tensión de circuito abierto 
alcanzada en  la configuración 4, para  las diferentes temperaturas del panel,   es mayor que 
los valores medidos en las otras, siendo la Voc de la configuración 1 la de menor valor.  









entre el  interior del  invernadero y  los paneles y además existe un mayor caudal de aire de 
refrigeración.  
Siguiendo la misma metodología explicada en el apartado 5.1, descrita por Eduardo Lorenzo 


























(Figura  5.24)  y  en  el  rendimiento  (Figura  5.25),  acotando    los  valores  de  la  temperatura 
ambiente  entre  20‐30°C  y  para  irradiancias  mayores  a  300W/m2.  Para  ello  se  han 
representado  las medidas para dos  rangos de velocidades de viento, bajas velocidades de 
viento  (0‐2 m/s)  y  velocidades mayores  (8‐11 m/s).  Se  han  considerado  velocidades  de 
viento extremas para poder visualizar mejor la influencia de este parámetro. 





Independientemente  de  la  configuración,  se  observa  que  para  mayores  velocidades  de 










Comparando  las  configuraciones  con  similar  sección  de  entrada  de  aire,    no  se  aprecian 
grandes diferencias en cuanto a  las temperaturas. Sin embargo, se observa que  los valores 
máximos de  temperatura alcanzados  se obtienen para  las  configuraciones 1 y 3, es decir, 
cuando  la  cubierta  del  invernadero  es  de  plástico,  mientras  que  al  estar  el  aislante 
(configuración  2  y  4),  el  mayor  valor  del  salto  de  temperatura  del  panel  respecto  la 
temperatura  ambiente,  es  menor.  Esto  se  debe  a  la  influencia  térmica  del  interior  del 
invernadero, que al estar el plástico permite una mayor transferencia de calor al aire en el 
canal.  











Comparando  el  comportamiento  eléctrico  del  panel  según  su  configuración,  los  resultados 
muestran que  los mayores valores de eficiencia  se obtienen para  las configuraciones en  las 
que se utiliza el material aislante (configuraciones 2 y 4), siendo  la configuración 4, con mayor 
sección de entrada, la que registra los valores máximos. Los paneles en las configuraciones 1 y 










Los  resultado  de  la  Figura  5.24 muestran  que  la  colocación  de  un material  aislante  en  la 
cubierta del  invernadero,  implica una mejora en el  rendimiento, dado que  la  temperatura 
que  alcanza  el módulo  es menor  que  cuando  el material  de  la  cubierta  es  plástico.  Esto 
induce a que el material aislante  impide parcialmente  la transferencia de calor del  interior 
del  invernadero  al  aire  que  circula  por  el  canal, mientras  que  su  ausencia  la  permite  en 
mayor medida, lo cual influye en la temperatura y rendimiento del panel.  
Fijando las mismas condiciones te temperatura, radiación solar y velocidad de viento que en 
la  sección  5.3.1,  se  ha  representado  el  salto  de  temperatura  del  panel  respecto  a  la 
superficie  inferior  (plástico  o  aislante),  para  las  cuatro  configuraciones  de  estudio  (Figura 
5.26).  Comparando  las  configuraciones  con  el  mismo  material,  se  aprecia  una  mayor 















la  de  la  superficie  aislante,  debido  a  que  la  transferencia  de  calor  es menor,  como  se 
estudiará a continuación. 
El  propósito  de  esta  sección  es  caracterizar  el  comportamiento  del  aire  en  el  canal, 
estudiando    la  transferencia  de  calor  existente,  para  las  diferentes  configuraciones.  El 
problema de transmisión de calor que tiene lugar en el canal de aire, existente entre la cara 
posterior de  los módulos fotovoltaicos y  la cubierta del  invernadero, bien sea de plástico o 
aislante,  será principalmente  convectivo.  Si  se  aplica un  volumen de  control  a  la  zona de 
estudio en el canal, la potencia calorífica absorbida por el aire circulante tendrá la expresión:  
∆ ∙ ∙   ( 5.18)
 









2/s2K,  Patm=101325Pa.  Se  tienen  los  valores 
experimentales de  la velocidad del aire en el canal  (Vv) y el salto de  temperaturas ente  la 
entrada  y  la  salida  del mismo.  La  superficie  de  la  sección  transversal  del  canal  (Scanal)  es 















































































































absorber  el  aire  que  circula  por  el  canal.  Como  es  de  esperar,  a  mayor  diferencia  de 
temperatura del panel,  respecto el ambiente,  la  transferencia de calor al aire aumenta. Los 
resultados  obtenidos  afirman  que  al  colocar  un  aislante  en  la  cubierta  del  invernadero,  la 
transferencia de calor es menor si se compara con  la configuración que dispone del plástico 
con una sección similar. Sin embargo, las máximas temperaturas alcanzadas por el panel son 
similares,  lo  que  indica  que  el  calor  se  trasfiere  al  canal  de  aire  sin  afectar  a  la  de 
funcionamiento del panel.  Las  configuraciones de mayor  sección, por  las que  circula mayor 








menor que  la  configuración 3 debido a que  se  reduce  la  transmisión de  calor   a  través del 
aislante, por consiguiente la potencia absorbida por el aire es menor. El aumento de la sección 




Se  ha  estudiado  el  comportamiento  de  paneles  fotovoltaicos  sobre  la  cubierta  de  un 
invernadero,  fiel al diseño de una planta agroenergética, con el propósito de modificarlo y 




Se  han  obtenido  las  correlaciones  correspondientes  de  los  parámetros  característicos  del 
panel  fotovoltaico  con  la  temperatura,  para  cada  configuración  y  en  unas  condiciones 
similares de elevada radiación y temperatura ambiente y baja velocidad del viento. Se han 
obtenido un buen ajuste en los diferentes casos experimentales. Se han comparado con las 






el  aumento  de  la  temperatura  del  panel  y  un  ligero  aumento  de  la  intensidad  de 
cortocircuito.  Para  una  temperatura  de  funcionamiento  del  panel  determinada,  el 
rendimiento del panel en la configuración 4 (mayor separación en el canal y con cubierta de 
aislante), es mayor al resto.  
En  el  análisis  de  los  resultados  experimentales  se  ha  percibido  una  gran  influencia  de  la 
velocidad del  viento, en el  comportamiento de  los paneles  fotovoltaicos.  Se ha estudiado 
dicha  influencia en  la  temperatura de  funcionamiento del panel y en el  rendimiento para 
cada configuración, considerando dos  rangos de valores extremos de velocidad de viento. 
Para mayores  velocidades  de  viento,  la  temperatura  del módulo  se  reduce  2‐7°C  lo  que 
indica una mayor refrigeración del panel. En las configuraciones con cubierta de plástico, se 
obtienen mayores temperaturas de panel, lo que muestra una influencia térmica del interior 
del  invernadero.  Del mismo modo,  el  rendimiento  presenta  diferencias  significativas  en 
función de  la velocidad viento, en cada configuración, obteniéndose menores valores para 





resultados  muestran  que  los  mayores  valores  de  rendimiento  se  obtienen  para  la 
configuración que presenta mayor sección de entrada y con material aislante en la cubierta.  
Por  último  se  ha  cuantificado  la  transferencia  de  calor  en  el  canal  de  aire,  en  cada 
configuración de ensayo, obteniendo  la potencia absorbida desde el panel y el  interior del 
invernadero. Cada configuración alcanza un límite máximo de calor absorbido por el aire en 
el  canal,  que  se  corresponde  a  mayores  saltos  de  temperatura  de  panel  respecto  el 




fotovoltaico,  ya  que  el  aislante  impide  el  paso  de  calor  en  el  interior  del  invernadero. 
Además, considerando el mismo material en la cubierta, cuando la sección del canal de aire 
es mayor se aumenta el caudal de aire, por consiguiente el calor absorbido es mayor.  
La  colocación  de  un material  aislante  y  el  aumento  de  la  sección  de  paso  permiten  una 
mayor refrigeración del panel, consiguiendo un mejor comportamiento eléctrico.  
CONCLUSIONS 
The  electrical  functionality  of  the  photovoltaic  panels  placed  on  roof  of  a  greenhouse  is 





The analysis  includes  the  correlations of  the  characteristic parameters of  the photovoltaic 
panel with the temperature for each configuration and under similar conditions of high solar 
radiation  and  ambient  temperature,  as well  as  low wind  velocity. A  good  agreement was 
obtained  in  the  different  experimental  cases.  These  experimental  correlations  have  been 
compared with  the  calculated  correlations with  the  data  provided  by  the manufacturer, 





increase of  the  short‐circuit current when  the  temperature  increases. The performance of 






A  great  influence  of  the  wind  velocity  has  been  perceived  in  the  experimental  results 
analysis  on  the  behaviour  of  the  photovoltaic  panels.  Thus,  this  influence  was  studied 
comparing  the  temperature  and  efficiency  of  the  panel  for  each  configuration,  at  two 
extreme  range  of  value  of  wind  velocity.  At  the  higher  wind  velocity,  the  module 
temperature decreased 2‐7°C, what  indicated a better air cooling of  the panel. The higher 
panel temperatures reached were recorded in the configuration which had plastic roof, and 
indicated  a  thermal  influence of  the heat  inside of  the  greenhouse.  Similarly,  there were 
differences in the results of the panel efficiency depending on the value of the wind velocity. 
The  worst  results  were  at  lower  velocity  when  the  temperature  was  higher,  for  each 




and  the  greenhouse  interior  toward  the  air  channel.  The  results  showed  that  each 
configuration reached a maximum limit of absorbed heat by the air, which corresponded at 







The  positioning  of  an  insulating material  on  the  roof  and  an  increase  of  the  air  channel 








and  build  of  the  experimental  facility  were  studied  and  were  described.  The  first  solar 
photovoltaic  system,  referred  to  as  Coronil  II,  is made  up  of  51  412  photovoltaic  panels 
ground‐mounted on a fixed structure. Using data from the solar plant from the different panel 
models,  one  of  them  was  selected  due  to  it  providing  better  electrical  behavior  at  high 
temperature.  This  is  the  one  that  was  used  in  our  experimental  facilities.  The  collected 
measured data  in the photovoltaic plant,  in the months of May, June, July and August 2010, 
were  screened  to  study  and  analyze  the electrical  variables of PV modules.  These had  the 
same model and features to those used in experimental facilities, under similar environmental 
conditions  of  operation.  The  other  commercial  photovoltaic  system  (Coronil  IV)  is  an 








to  the  reference  configuration  of  a  commercial  facility,  as  well  as  other  proposed 
configurations.  This  was  in  order  to  study  a  possible  improvement  in  the  electrical 
performance of photovoltaic modules, by air cooling through their back face taking advantage 
of  the  chimney  effect  created.  Furthermore,  the  descriptions  and  characteristics  of  the 
sensors and instrumentations used to measure and register the data have been included. The 
first  experimental  facility  consisted  of  two  photovoltaic modules which  are mounted  on  a 
fixed structure, with the same slope or pitch angle and orientation. A panel was placed above 
a  steel  plate, with  an  air  channel  underneath  the  panel.  The  other module, without  any 
surface  underneath  it,  was  considered  as  the  reference  panel  working  under  the  same 
ambient conditions to compare both electrical functions. The second experimental facility has 
been designed and built true to the commercial agroenergetic facility (Coronil IV) from which 
the  structural unit was  chosen;  consisted of a metal  structure  to  support  four photovoltaic 
modules  on  the  plastic  greenhouse  roof.  The  designed  prototype  and  the  original  facility 
contained  a  space  between  the  roof  and  the  photovoltaic modules which  allowed  the  air 
circulation through a divergent channel by the chimney effect created by natural convection. 
The  design  of  the  experimental  facility  allowed  variation  in  the  inlet  air  section,  whose 







has  been  described.  In  order  to  develop  a  correct  method  for  data  recording  and  data 





The  results of  a photovoltaic panel measurement  in  the  instrumented experimental  facility 
and  the  extrapolation  of  these  results  to  a  photovoltaic  generator  in  a  solar  plant  were 
presented.  The  results  concluded  that  the  electrical  functionality  of  a  solar  plant  could  be 
predicted and known by the measuring an experimental prototype for different configurations 
or conditions.  









cm  (in  the air spacing of  the channel) reduces  the module temperature 5‐6°C and  improves 
the performance 0.6‐1.3%.   
On  the other hand,  the air cooling by  forced convection of panel B,  improves  the electrical 
performance  (≈1%) compared to the results  in natural convection, because of a decrease of 
panel  temperature  (5‐7°C)  due  to  an  increase  of  heat  transfer  in  the  air  channel.  The 
corresponding case with aspect  ratio b/L=0.0675  is  the  ideal configuration, obtaining better 














reducing  the operating  temperature 7  ° C  for  the highest  value of  induced  velocity  tested. 
Moreover, a higher aspect ratio allowed better cooling effect with an operating temperature 
of 5‐7°C lower and an efficiency 2‐2.5% higher, for a given air velocity in the channel. As it was 
mentioned  there  were  hardly  any  differences  between  the  two  higher  aspect  ratios.The 





In  order  to  globalise  the  results  at  different  configurations,  an  experimental  model  to 
determine the  influence of the channel aspect ratio and the  forced ventilation on the panel 
temperature  (and  consequently  on  the  electric  efficiency  of  the  PV  module)  in  a  roof 
integrated  configuration,  for  various  values  of  the  incident  solar  radiation,  ambient 
temperatures,  aspect  ratios,  and  forced  ventilation  conditions  is developed  (employing  the 
Ross coefficient, k, to characterize the behavior of each configuration studied). With respect 
to the influence of the aspect ratio, the higher it is, the lower the values of k and the lower the 
temperature  of  the module.  A  critical  channel  aspect  ratio  of  0.11  can  be  considered  to 
minimize overheating of PV devices,  for  the cases  in which ventilation within  the channel  is 
produced  by  natural  convection.  Regarding  the  influence  of  the  induced  velocity,  if  values 
higher  than  those  corresponding  to  the natural  convection ventilation  case are  considered, 
lower values of the aspect ratio may be used for obtaining the same cooling in the PV module. 
For  a  constant  aspect  ratio,  the  value  of  the  induced  velocity  within  the  channel  affects 
strongly  the  cooling  of  the  module.  Semi  empirical  correlations  for  the  Ross  coefficient, 
module  temperature,  electrical  efficiency  and  power  output  are  proposed  with  a  good 
agreement with respect  to  the experimental measurements. These correlations may predict 
the thermal behavior of the PV module in BIPV configurations, for various ambient conditions. 
Similar  evolutions  with  the  time  were  obtained  between  the  measurements  and  the 
experimental  correlation  proposed.  An  increase  in  the  power  output  over  19%  from  the 
natural ventilation case (Vv = 0.5 m/s) to the case of Vv = 6 m/s was also observed. 
The  electrical  functionality of  the photovoltaic panels placed on  roof  of  a  greenhouse was 
studied with the aim of comparing  four configurations: two  inlet sections of the air channel 
between the panel and the roof, and using two materials in the roof surface for each section, 
plastic and  insulating material  (the  sandwich panel). A good agreement   as obtained  in  the 
correlations of the characteristic parameters of the photovoltaic panel with the temperature 
for  each  configuration  and  under  similar  conditions  of  high  solar  radiation  and  ambient 
temperature,  as well  as  low wind  velocity.  The  result  shown  that  the  performance  of  the 
modules at configuration 4  (higher  section and with a panel sandwich  in  the  roof)  is better 






were at  lower wind velocity when  the  temperature was higher,  for each configuration. The 
higher panel temperatures reached were recorded in the configuration which had plastic roof, 
and  indicated a  thermal  influence of  the heat  inside of  the greenhouse. The analysis of  the 
heat  transfer  concluded  that  the  insulating material  on  the  roof  reduces  the  heat  transfer 
compared  with  the  plastic  material,  at  the  same  section  of  the  channel.  Moreover,  the 
maximum panel temperatures reached were lower than for the cases with plastic on the roof. 
This is due to the insulating material not allowing the heat transfer through the roof, from the 





 Análisis  del  factor  de  Ross  de  paneles  integrados  sobre  la  cubierta  de  invernaderos 
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La energía  solar  fotovoltaica  se basa en  la  captación de  la energía  radiante del Sol y en  su 
transformación en energía eléctrica mediante células solares y gracias al efecto fotovoltaico. 
La  luz solar está compuesta por  fotones de distinta energía, correspondientes a  las distintas 
longitudes  de  onda  del  espectro  solar.  Por  consiguiente,  cuando  un  fotón  incide  sobre  las 
células  fotovoltaicas puede  ser absorbido,  reflejado o pasar a  su  través. Para que un  fotón 
genere electricidad debe ser absorbido por la célula, si esto ocurre, la energía de dicho fotón 
es  transmitida a un electrón de un átomo de  la  célula, el  cual  la usara para escapar de  su 
posición normal y formar parte de una corriente en un circuito eléctrico. 
Las células solares están constituidas por materiales semiconductores especialmente tratados 
para  formar dos capas dopadas distintas,  tipo p y  tipo n,  formando así un campo eléctrico, 
positivo y negativo. 
Para poder entender el funcionamiento de los dispositivos fotovoltaicos, se debe comprender 


















La capa más  interna es  la de menor energía y contiene dos orbitales. La  siguiente capa, de 
mayor energía, contiene 8 orbitales. La última capa (también denominada capa de valencia), 
cuando se presenta completa, puede  llegar a  tener un  total de 8 electrones, que reciben  la 
denominación  de  electrones  de  valencia.  Los  electrones  de  valencia  son  los  únicos  en 
condiciones de participar en fenómenos químicos y eléctricos. 
Según la fuerza en que los electrones de valencia estén ligados al núcleo y, por tanto, según la 
facilidad  con  que  se  pueden  desplazar  de  un  átomo  al  contiguo,  los materiales  se  pueden 
clasificar en 3 clases: conductores, semiconductores y aislantes. 
Conductores: Los conductores como son  los metales  (cobre y aluminio), están  formados por 
átomos en los que los electrones no están muy ligados al núcleo y fácilmente se desplazan al 
otro  con  tal  que  exista  una  pequeña  diferencia  de  potencial,  por  tanto,  apenas  necesitan 
energía para conducir. 
Semiconductores: A muy bajas temperaturas,  los semiconductores tienen  la propiedad de un 
aislante;  sin  embargo,  a  temperaturas  más  altas  algunos  electrones  tienen  libertad  de 
movimiento  y  los  materiales  adoptan  las  propiedades  de  un  conductor,  si  bien  de  un 
conductor pobre. No obstante,  los semiconductores tienen algunas características útiles que 
lo hacen distintos tanto de los aislantes como de los conductores. 




































Un semiconductor  intrínseco es un cristal puro que no está dopado o  lo que es  lo mismo no 












campo  eléctrico,  campo  magnético,  etc.,  algunos  enlaces  covalentes  se  rompen  por 
ionización  térmica,  con  lo  cual  se  generan electrones  libres  y huecos en  igual número.  El 
hueco es  la ausencia de electrón y puede entenderse como un portador de carga positiva 
que se mueve  libremente por el cristal (el valor de  la carga de un hueco es  igual que  la del 
electrón pero con signo positivo). 
Para  la  generación  de  electrones  libres,  el  Silicio  necesita  una  energía  de  1,1  eV  y  el 
Germanio  0,8  eV.  Cuando  el  cristal  puro  se  somete  a  una  fuente  de  energía,  se  puede 
romper un enlace, creando un hueco y un electrón  libre que pueden moverse con  libertad 
por  todo  el  cristal.  Incluso  a  “temperatura  ambiente”  (aproximadamente  300  K),  algunos 
electrones  alcanzan  la  suficiente  energía  térmica  como  para  liberarse  de  sus  enlaces.  La 
siguiente figura muestra un cristal de silicio donde se libera un electrón y se crea un hueco. 
Figura A.5 Creación de un electrón‐hueco en un cristal de silicio 
En  los semiconductores  la conducción de electricidad es debida tanto  los electrones como a 
los  huecos  que  se mueven  en  sentido  contrario.  La  Figura  A.6 muestra  como  cuando  los 

















dopados.  Los  semiconductores  con  impurezas  son  materiales  en  los  que  predominan 
portadores de una clase (huecos ó electrones). 
Por  lo  tanto,  existen  dos  tipos  de  impurezas,  donadoras  en  semiconductores  tipo  n  e 
impurezas aceptadoras  en semiconductores tipo p. 
Para  formar un  semiconductor  tipo n  se añaden  impurezas donadoras, ND,  con  lo  cual,  se 
aumenta  el  número  de  electrones,  de  modo  que  los  electrones  son  los  portadores 
mayoritarios  y  los  huecos  son  los  portadores minoritarios.  Las  impurezas  donadoras  son 










extrínseco  o  dopado,  el  producto  de  la  concentración  de  huecos  y  electrones  es  una 
constante  independiente  de  la  cantidad  de  impurezas  aceptadoras  o  donadoras  que  se 
añaden:                        ∙  




que  resulta ser un material de  tipo n en un  lado y de  tipo p en el otro. Se pueden añadir 
impurezas al cristal a medida que va creciendo, o añadirlas más tarde, ya sea por difusión de 
átomos de  impurezas en el cristal, o por  implantación de  iones. En  la retícula cristalina, es 
importante que en  la unión de  la parte  ‘N’ con  la parte  ‘P’ no haya ninguna  interrupción. 






Antes  de  unir  las  dos mitades  de  la  unión,  el  lado  ‘N’  tiene  una  alta  concentración  de 









Así  cuando  tenemos  un  semiconductor  tipo  p  en  contacto  con  un  semiconductor  tipo  n, 
podemos  resumir  lo que  se ha expuesto  anteriormente  con  los pasos que  se describen  a 
seguir:  
1º. Se produce una difusión de huecos de  la región  ‘P’ a  la región  ‘N’ y una difusión de 
electrones de la región ‘N’ a la región ‘P’. 
2º. Al haber difusión algunos huecos que pasan de  la región ‘P’ a  la región ‘N’ y algunos 
electrones  que  pasan  de  la  zona  ‘N’  a  la  zona  ‘P’,  se  recombinan  hasta  alcanzar  el 
equilibrio. 
3º.  Tal  como  se  muestra  en  la  Figura  A.7,  después  del  proceso  de  difusión  y 
recombinación, se produce en la unión una zona de deplexión (también llamada zona de 















 Corriente de difusión  (ID) ⇒ debida a  los portadores mayoritarios. Electrones de  la 
región  ‘N’ pasan a  la región  ‘P’ y  los huecos de  la región  ‘P’ a  la región  ‘N’. Cuanto 
mayor es el potencial de unión, menor es la corriente de difusión ID. 
 
  Corriente  de  arrastre,  deriva  o  saturación  inversa  (IS) ⇒  debida  a  los  portadores 
minoritarios. Algunos huecos  (generados térmicamente) en  la región  ‘N’ se mueven 
por  difusión  hacia  la  unión.  Allí  experimentan  el  campo  eléctrico  que  los  arrastra 
hacia  la región  ‘P’. Análogamente, algunos electrones  (generados térmicamente) en 
la  región  ‘P’  se mueven  por  difusión  hacia  la  unión.  Allí  experimentan  el  campo 
eléctrico  (E) que  los arrastra hacia  la  región  ‘N’. Ambos procesos  (los huecos de  la 
región  ‘N’ a  la  región  ‘P’ y  los electrones de  la  región  ‘P’ a  la  región  ‘N’)  forman  la 
corriente de saturación  inversa IS,  la cual depende básicamente de  la temperatura y 
del potencial de la unión. 
En condiciones de circuito abierto, no existe corriente externa y por tanto ID = IS (equilibrio). 





Como  se  mencionó  previamente,  las  células  solares  están  constituidas  por  materiales 
semiconductores,  principalmente  silicio,  y  son  elementos  que  transforman  directamente 
parte de  la energía  solar que  reciben en energía eléctrica.  Los electrones de  valencia del 
material semiconductor de la célula, que están ligados débilmente al núcleo de sus átomos, 












recombinación,  tienen un  valor  determinado,  Eg,  denominado  ancho  de  banda  prohibida. 
Así, estos dos fenómenos pueden escribirse con la ecuación reversible siguiente: 
↔   (A.1) 
Los electrones  libres y  los huecos creados por  la  ruptura del par electrón‐hueco  tienden a 
difundirse desde  las  zonas  iluminadas, donde  se  crean, a  las  zonas oscuras. Para evitar  la 
recombinación  es  necesario  crear  en  el  interior  del  semiconductor  un  campo  eléctrico, 











cargada  negativamente  otra  vez,  a  la  espera  de  otro  hueco  para  completar  otra 
recombinación. 
Para garantizar que el número de recombinaciones sea el menor posible, es decir, para que 
se pueda aprovechar  la mayoría de  las cargas  libres producidas por  la ruptura de  los pares 
electrón‐hueco gracias a los fotones de la radiación solar incidente, el número de “trampas” 
o defectos del  cristal ha de  ser  la menor posible.  Esto  se  consigue utilizando  cristales de 
silicio puro o silicio monocristalino.  
Con estos conceptos ya se puede comprender el principio físico del funcionamiento de una 
célula  solar.  Cuando  la  radiación  solar  incide  sobre  la  célula,  los  fotones  con  energía 













 Los  electrones  y  huecos  generados  a  una  distancia  inferior  a  Lp  o  Ln  (longitud  de 
difusión del hueco y electrón) de la zona de vaciamiento, llegan a ella por difusión. En 
la  zona  de  vaciamiento  también  se  generan  pares  electrón‐hueco  debido  a  la 
radiación que incide. 
 En  la  zona  de  vaciamiento,  cada miembro  de  la  pareja  es  separado  por  el  campo 




los huecos  se dirigen  a  la  región P  y  los electrones  a  la  región N.  Éste proceso  se 
puede observar a continuación. 
Figura A.10 Célula solar en circuito abierto 







Por  tanto,  si mediante una carga exterior  (R)  se cierra el circuito,  la corriente  fotovoltaica 
generada (I) sale de  la célula hacia el circuito exterior por  la región  ‘P’, atraviesa  la carga y 





en  el  circuito  que  esté  conectado,  cuando  está  polarizado  directamente  (se  le  aplica  un 
potencial más positivo a  la región P y un potencial más negativo a  la zona N), entonces  la 
corriente que participa en el proceso es la corriente de difusión, con lo cual internamente la 
corriente circula de la región P a la región N.  










Antes de expresar  las variables eléctricas que caracterizan a  la célula  fotovoltaica, así como 




















Donde m  es  el  factor  de  idealidad  que  varía  entre  1  y  2,  dependiendo  del material  y  la 





























de  corriente en paralelo  con un diodo.  La  siguiente  figura muestra el modelo  ideal de una 
célula fotovoltaica cuando se conecta a una resistencia de carga: 
Figura A.17 Circuito ideal de una célula fotovoltaica 













a) Corriente de cortocircuito (ISC): Si cortocircuitamos  la célula (R=0), entonces  la tensión 
































∙ ∙ ∙ 1   ( A.7) 
 
Para un valor de  la corriente fotovoltaica,  Imp y un valor de  la tensión, Vmp,  la potencia 




Con  tal  de  obtener  el mayor  rendimiento,  lo mejor  es  hacer  trabajar  a  la  célula  solar 
siempre en este valor de potencia máxima mediante un regulador electrónico. 
El valor de  la  tensión de  la célula para  la potencia máxima, Vmp  se encuentra haciendo 
0 . Por tanto derivando la ecuación de la potencia respecto a la tensión se obtiene:  

































es  este  factor,  cuanto más  próximo  a  1,  la  curva  característica  I‐V  con  iluminación  se 
aproxima más  al  rectángulo  de máxima  potencia  teórica  y,  por  tanto,  la  célula  es  de 
mayor calidad. 
A.2.2 CIRCUITO REAL EQUIVALENTE 
Vistas  todas  las  características  anteriores,  desde  el  punto  de  vista  eléctrico  una  célula 
fotovoltaica puede representarse por un circuito equivalente (ver figura 3.20). 
La  célula  fotovoltaica  al  recibir  la  radiación  solar  se  comporta  como  un  generador  de 
corriente,  corriente  fotovoltaica,  con un diodo en paralelo para detraer  la  corriente de  la 
oscuridad. Sin embargo, en una célula solar real existen otros efectos, no considerados hasta 
ahora, que afectan al comportamiento externo de la misma y se representan mediante dos 
resistencias que representan  las pérdidas  intrínsecas al diseño y al comportamiento de  los 
materiales de la célula 

































la energía  luminosa  incidente total por unidad de área se  le denomina Irradiancia global G y 
se mide en vatios por metro cuadrado  (W/m²). Normalmente,  la  irradiación  se  refiere a un 
cierto periodo de tiempo, y así se habla, por ejemplo, de irradiación horaria, diaria o mensual, 
como  la energía  luminosa  incidente por unidad de superficie en una hora, un día o un mes, 
respectivamente. 
Debido a la naturaleza aleatoria de la energía solar, no se puede determinar con exactitud la 
radiación  que  llegará  a  la  superficie  terrestre  en  el  lugar  de  la  instalación.  Hay  que 
conformarse con trabajar con datos estadísticos basados en la “historia solar” del lugar, datos 
normalmente  recogidos  en  las  estaciones meteorológicas,  y  también  en  tablas  y  bases  de 





el  regulador de carga y  la batería o acumulador. Los paneles son  responsables de generar  
energía  eléctrica,  la  batería  de  almacenarla  y  el  regulador  de  que  la  batería  funcione  de 
manera óptima. Es importante tener en cuenta que los paneles y las baterías de un sistema 
fotovoltaico  trabajan  en  corriente  continua,  de  modo  que  si  el  rango  de  tensión  de 











Es  el  elemento  captador  de  energía,  que  recoge  la  radiación  solar  y  la  transforma  en 
energía  eléctrica.  Está  formado  por  un  conjunto  de  paneles  o  módulos  fotovoltaicos 
conectados  en  serie  y/o  paralelo,  que  deben  proporcionar  la  energía  necesaria  para  el 
consumo.  La  corriente  que  da  un  campo  de  paneles  varía  proporcionalmente  a  la 
irradiación solar y la potencia de éstos. Como la irradiación solar varía en el tiempo debido 




La  batería  se  encarga  de  almacenar  la  energía  producida  por  los  paneles  que  no  se 








Normalmente  el  banco  de  baterías  y  los módulos  fotovoltaicos  trabajan  conjuntamente 
para  alimentar  las  cargas. Durante  la  noche  toda  la  energía  demandada  por  la  carga  la 
provee el banco de baterías. En horas tempranas de  la mañana  los módulos comienzan a 
generar, pero si  la corriente que entregan es menor que  la que  la carga exige,  la batería 
deberá contribuir en el aporte. A partir de una determinada hora de la mañana la energía 
generada  por  los módulos  fotovoltaicos  superada  la  energía  promedio  demandada.  Los 
módulos no solo atenderán la demanda sino que además, todo exceso se almacenara en la 
batería  que  empezara  a  cargarse  y  a  recuperarse  de  su  descarga  de  la  noche  anterior. 
Finalmente durante  la  tarde,  la  corriente generada decrece y  cualquier diferencia  con  la 
demanda  la entrega a  la batería. En  la noche,  la generación es nula y todo el consumo  lo 
afronta la batería. 
Las  baterías  que  usualmente  se  utilizan  en  esta  aplicación  son  de  plomo‐ácido  de 
electrolito  líquido.  Dentro  de  ésta  categoría  (plomo‐ácido),  las  de  plomo  ‐  antimonio, 
plomo ‐ selenio y plomo ‐ calcio son  las más comunes. Los acumuladores electroquímicos 
como las baterías de plomo‐ácido también cumplen dos importantes misiones: 















típico  en  sistemas  fotovoltaicos  es  100  horas.  Por  ejemplo,  una  batería  que  posee  una 
capacidad  de  80  Ah  en  10  hs  (capacidad  nominal)  tendrá  100  Ah  de  capacidad  en  100 
horas. 
Dentro de las baterías de plomo ‐ ácido, las denominadas estacionarias de bajo contenido 
de  antimonio  son  una  buena  opción  en  sistemas  fotovoltaicos.  Ellas  poseen  unos  2500 
ciclos de vida cuando  la profundidad de descarga es de un 20 %  (es decir que  la batería 
estará con un 80 % de su carga) y unos 1200 ciclos cuando  la profundidad de descarga es 
del 50 %  (batería  con 50 % de  su  carga).  Las baterías estacionarias poseen además, una 
baja  auto‐descarga  (3 % mensual  aproximadamente  contra  un  20 %  de  una  batería  de 
plomo ‐ ácido convencional) y un reducido mantenimiento. 
A.3.1.3 El regulador de carga 





se  controla  la  entrada  y  salida  de  corriente  en  la  misma.  Los  reguladores  actuales 
introducen microcontroladores  para  la  correcta  gestión  de  un  sistema  fotovoltaico.  Su 
programación elaborada permite un control capaz de adaptarse a  las distintas situaciones 
de  forma  automática,  permitiendo  la  modificación  manual  de  sus  parámetros  de 
funcionamiento para  instalaciones  especiales.  Incluso  los  hay que memorizan datos que 
permiten  conocer  cuál  ha  sido  la  evolución  de  la  instalación  durante  un  tiempo 













equipos que  funcionen con corriente alterna. Si  fuese necesario  también se pueden usar 
convertidores continua‐continua (en inglés, DC/DC) que transformen la tensión continua de 
las baterías en tensión de alimentación también continua pero de distinto valor. A la hora 
de diseñar un  sistema de comunicaciones que usa energía  fotovoltaica es  recomendable 






Son  los equipos que  se  conectan al  sistema y que  consumen  la energía generada por el 
mismo  (equipos  de  comunicaciones  inalámbricas,  enrutadores,  estaciones  de  trabajo, 
iluminación, TVs, etcétera.). Aunque no es posible saber con certeza absoluta cuál va a ser 
el  consumo  total  de  dichos  equipos  en  operación  es  vital,  para  un  cálculo  correcto  del 












se  dividen  según  nuestras  necesidades  y  aplicaciones,  las  instalaciones  aisladas  y  las  que 
están  conectadas  a  la  red eléctrica. En el primer  caso,  las posibilidades de  aplicación  son 










sobre  todo  en  zonas  rurales  apartadas  de  centros  urbanos  y  por  su  contribución  a  la 
solidaridad,  se  considera  que  donde  la  energía  solar  fotovoltaica  puede  ofrecer  un 




Las  instalaciones  aisladas  de  la  red  tienen  como  objetivo  proporcionar  energía  a  zonas 
rurales, señalizaciones, bombeo de agua o alumbrado público, en general. Por esta razón 
se suele necesitar baterías o acumuladores para poder seguir haciendo uso de la energía en 
las  horas  de  menor  producción,  como  pueden  ser  las  nubes  o  las  noches.  Estas 
instalaciones solares suelen estar fijas pero su posición debe ser estudiada previamente. 
En  la siguiente  figura se  representa un esquema genérico de  la  instalación. Podemos ver 
que el módulo  fotovoltaico está directamente conectado al regulador de  la carga, el cual 
desvía  la  electricidad  a  donde  es  preciso,  o  al  consumo  que  funciona  con  corriente 
continua, o a  la batería si está descargada. De  la batería saldrá  la electricidad demandada 











uso fuera en  invierno o verano,  la  inclinación variaría sumándole o restándole a  la  latitud 
15 grados respectivamente. 
A.3.2.2 Instalaciones fotovoltaicas conectadas a la red   
Estas  instalaciones  se  usan  para  generar  electricidad  y  abastecer  a  la  población,  suele 












En  las  instalaciones  fotovoltaicas  conectadas  a  la  red,  los  paneles  fotovoltaicos  suelen 
emplazarse sobre estructuras móviles, seguidores solares, con el fin de obtener una  mayor 
generación  de  energía  eléctrica    gracias  a  su  sistema  de  seguimiento  con  el  que  se 
aprovecha al máximo la luz solar a lo largo del día.   
Un  seguidor  solar  es  un  dispositivo mecánico  capaz  de  orientar  los  paneles  solares  de 
forma  que  éstos  permanezcan  aproximadamente  perpendiculares  a  los  rayos  solares, 





seguimiento  se  aumenta  un  27%  la  producción  anual  respecto  la  generada  por  una 
instalación solar fotovoltaica fija, sin seguimiento alguno.  Este tipo de seguidores son más 



























potencia  en Wp  del módulo  corresponde,  aproximadamente,  a  la  potencia máxima  que 
puede generar. 













  Instalaciones  medianas  (entre  5  y  100  kWp):  Estas  instalaciones  se  utilizan  en 
electrificaciones  rurales  centralizadas,  o  conectadas  a  red  en  edificios,  normalmente 
integrados  en  la  arquitectura  de  los mismos,  instalaciones  diseñadas  por  arquitectos 
innovadores  y  realizadas  por  comunidades  de  vecinos,  empresas  constructoras  o 




  Instalaciones  grandes  (entre  100  kWp  y  1  MWp):  Son  generalmente  instalaciones 





 Centrales  fotovoltaicas  (entre  1  y  50 MWp):  Son  centrales  de  generación,  promovidas 
generalmente por empresas o consocios de empresas, siendo generalmente una de ellas 
la  empresa  local  de  distribución.  Estas  empresas  desean  conseguir  cierto  rendimiento 
























variable  que  permita  absorber  la  energía  que  genere  en  sus  diferentes  puntos  de 
funcionamiento.  Se  ha  diseñado  una  carga  electrónica  que  podrá  ser  controlada  desde  un 
ordenador  personal.  La  carga  diseñada  tendrá  dos  posibles modos  de  funcionamiento:  a 
corriente constante y a tensión constante. 
  Las características de esta carga son: 
 Tensiones de funcionamiento:    0‐50V. 
 Corriente de pico:      25A. 
 Potencia máxima:                  300W. 
 
Para obtener la característica completa de un panel deberá funcionar no solo como carga sino 
también  como  “generador”,  ya  que  para  obtener  con  seguridad  el  valor  nulo  de  tensión 




Debido  a  que  la  característica  de  un  generador  fotovoltaico  es  una  función  decreciente  la 
tensión en el panel disminuirá siempre que se aumente la corriente o viceversa. Gracias a esta 



























En el circuito de  la Fig. C.2, donde  IFV es  la corriente que proporciona el panel,  la tensión en 
bornes  del  condensador  puede  controlarse  mediante  la  corriente  IT.  Si  esta  corriente  es 







































o  disminuyendo  IT  (Fig.C.2  (izq.))  variará  la  tensión  en  la  célula  solar  (como  ya  se  ha 
mencionado).  
































































































respuesta  ante  entrada  escalón  unitario  dependiendo  de  la  pendiente  k  del  punto  de 









Este  control  tiene  varias  ventajas  frente al  control proporcional: el error de posición  será 
nulo y el sistema será más rápido al introducir un cero en el sistema. 
















































































































































VV refccontrol   (C.14) 
 
Si tomamos  214231 ,, CCRRRR   nos queda, 






































Los MOSFETs  son  ideales para  trabajar en paralelo en conmutación aunque  también  tienen 
muy buenas características para trabajar en sistemas  lineales. Pero para que  los transistores 
puestos en paralelo trabajen adecuadamente se debe establecer el punto de trabajo.  
El  reparto  de  corriente  entre  los  transistores  conectados  en  paralelo  es  desigual.    Otra 







































Si  se emplea una  resistencia de ecualización  variará el punto de  trabajo de manera que  la 
































De  las características que tiene  la carga   se puede ver   que cumple con  la corriente máxima 





























Se  han  tomado  valores  extremos  de  la  temperatura  ambiente  ya  que  el  equipo  estará 




















































una  tensión  VGS=4.5V  la  caída  de  tensión  VDS  máxima  que  tendremos  será  de  1.5V, 















































Las  siguientes  imágenes  fueron  obtenidas  en  laboratorio.  En  la  Fig.  C.18  se  puede  ver  la 
tensión  y  corriente  que  se  obtuvieron  usando  como  panel  fotovoltaico  una  fuente  de 
corriente. 
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Figura C.18. Medidas de osciloscopio 
En la Fig. C.19 se puede ver la curva característica obtenida  
 
Figura C.19. Curva característica. 
